RAPORT DE iINCERCARE

NR.1141C

Beneficiar / Solicitant: S.C. ECO SERV APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI

Receptie proba : Data : 04.11.2019 Ora: 14:40

Prelevare : Proces verbal nr. 540 [ICerere analiza

Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova — As. pr. ig. lonita Elena

Motivatia: monitorizare audit

Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanitate Publica
Laborator Chimie Toxicologie

Ploiesti, str. Transilvaniei nr. 2 ; Tel : 0244 543 433 3

Fax : 0244 546 226 ; e-mail : chimie_sanitara@dspph.ro

ECO SERY APA CANAL SALUBRIZARE
TIRGSORU VECHI S.RL.

INTRARE
—T-E?l—RT_ Nr. 56
AP Lina_ Ol Ziva_2.)

Data prelevarii : 04.11.2019 Ora : 08:30 — 10:40

Data efectuarii incercarilor : 06.11.2019

Data editarii raport incercare : 08.11.2019

Ordonanta 22 / 2017

Valori admise conform Legii 458 / 2002 modificata, com

pletata prin Legea 311 /2004 si

TRIHALOMETANI
Proba apa potabili Parametrul Cloroform* Br?“r:tg:lilor Dlt:":gr:ilor Bromoform* TOTAL*
UM ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
Valori maxime admise - - - - 100
Nr_ Recipient Volum Metoda STAS 12997-91
Locul prelevarii PS-LCT- 16
2084 | sticla | 0,5 | esire statie apa Strejnicu nr.1 15,54 2,15 ND ND sLa
2291 | sticla | 0,5 | esire statie apa Strejnicu nr.2 8,84 1,24 ND ND sLQ

UM — Unitate de masura
* SLQ - sub limita de cuantificare a metodei: « Total < 30 g/l

* ND — nedetectabil

* - aceste activitati nu sunt supuse acreditarii Renar

Sef laborator

Dr MARIANA |

Medic primar laboratg

Cod: 084348

RIMIA
%/

Rezultatele incercarilor se referd numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
Fara aprobarea scrisa a DSP Prahova,Raportul de incercare nu poate fi reprodus decét integral.
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