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RAPORT DE INCERCARE

NR. 1191 C

Beneficiar / Solicitant: S.C. ECO SERV APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI

Receptie proba : Data : 11.11.2019 Ora : 16:00

Prelevare : Proces verbal nr. 559

[ICerere analiza

Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova — As. pr. ig. lonita Elena

Motivatia: retestare

Data prelevarii : 11.11.2019

Data efectudrii incercarilor : 12.11.2019

i

SR EN ISO/CEI 17025:2005

CERTIFICAT DE ACREDITARE

L11099

Ora:13:30 - 13.50

Data editarii raport incercare : 15.11.2019

Ora: 09:15 - 15:48

Valori admise conform Legii 458 / 2002 modificata, completata prin Legea 311 /2004 si
Ordonanta 22 / 2017

Parametrul Ox NH," NO; NO3 pH** TURB COND Ccr DUR CALCUL*
Proba apa potabila R ) | unitati pH uS fem Grad I
UM mgO,/l | mgANHS | mg/INO; | mg/INO; (25°C) UNT 20°C) mg /| ge;i;e [m%:[-l i [rygni!
Valori maxime admise | Maxim 5 0,5 0,5 50 28,5 <5 2500 250 >5 <1
- Volum _ s95 i
Nr. | Recipient | i) Metods | T T | T | T | e | TR | e | wwwwn | s
Locul prelevarii PS-LCT- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 -
; lesire ie apa Strejnicu nr.1
2403 | plastc | 05 |'esirestatieap Stejia 111 | sLQ | sLa | 2768 | - : - - - 055
B } lesire statie apa Strejnicu nr. 2
2404 | plastic | 05 | ¥ lie apé Strej 118 | sLQ | sLq | 2016 | - = - - - 0,40
UM — Unitate de masura e Ox — Oxidabilitate ~ « NH" — Amoniu  « NO, - Nitriti e NO5™ - Nitrati e Turb - Turbiditate e Cond - Conductivitate e Cl'- Cloruri e Dur — Duritate

e SLQ - sub limita de cuantificare a metodei: ¢ Ox < 1 mg/|

* - aceste activitati nu sunt supuse acreditarii Renar

*k

Sef laborator

Dr MARIANA IRIMIA

Medic prumar laborator
WY A

Cod: F-PG7.8-12

e NH,'< 0,08 mg/l

- pentru apa plata imbuteliatd valoarea minima poate fi redusa pana la 4,5

« NO; < 0,08 mg/l

e NO3 < 0,6 mg/l

e Turb < 1,5 NTU

Editia 02/ Revizia 0/01.09.2019

e Cond < 300 uS /cm

e Cl <32 mg/l eDur < 0,5 grade germane

Responsabil de incercare

Rezultatele incercirilor se refera numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova.
Fara aprobarea scrisd a DSP Prahova,Raportul de incercare nu poate fi reprodus decét integral.
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unitati de pH, iar pentru apa care contine in mod natural sau este imbogétita cu bioxid de carbon valoarea pH poate fi mai mica
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RAPORT DE INCERCARE

Proba de ap& potabild — prelevata de : D.S.P. Prahova - As. pr. ig. lonita Elena

cu proces verbal nr. 559
pe data de: 11.11.2019

Locul recoltarii : S.C. ECO SERV APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI

Determinirile s-au efectuat conform Legii 458 / 2002 modificata si completata prin Legea 311 /2004

Clor rezidual - liber / total

Nr.crt Locul recoltarii (mgll) Valoare admisa
rezultate obtinute (mgll)
cf.proces verbal recoltare
2403 | lesire statie apa Strejnicu 1 0,40/0,41 0,5
2404 | lesire statie apa Strejnicu 2 0,52/0,53 0,5

Acest document este propietatea DSP Prahova.
Fara aprobarea scrisa a DSP Prahova, Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral




