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Beneficiar / Solicitant : S.C. ECO SERVICIUL APA, CANAL, SALUBRIZARE TARGSORUL VECHIS.R.L. Scopul prelevirii : COMANDA - MONITORIZARE DE AUDIT
| Tipapa APA POTABILA - valori admise conform Legii 458/2002 modificati si completata prin Legea 311/2004 Ordonanta 22/2017
|
Prelevare: Data prelevarii : 21.01.2020 Cerere analizd / m Proces verbal nr. 27/21.01.2020 Locul prelevarii : COM. TARG$ORUL VECHI
Responsabil prelevare : AS. IG. IONITA ELENA, IGIENA MEDIULUI, D.S.P. PH
Receptie probe: Data /Ora : 21.01.2020/14:25 Conformitate la receptie : m DA /] NU Data efectuarii : 21.01 - 23.01.2020
F Nr.Total Germeni Nr.Total Germeni Bacterii coliforme Escherichia coli Enterococi Pseudomonas Clostridium
Nr. Dat ferit la 22°C la 37°C totale la 37°C streptococci fecali aeruginosa Perfringens
egistry ate reteritoare ufc /ml ufc/ml la 37°C
receptie la Citire la 72 ore Citire la 48 ore ufc /100 ml ufc /100 ml ufc/ 100 mi ufc /100 mi ufc /100 ml
proba de analizat
PS-LM-08 PS-LM-08 PS-LM-09 PS-LM-09 PS-LM-10 PS-LM-11 PS-LM-12
Ora SR EN SO 6222:2004 SR EN 1SO 6222:2004 Rl L AT ngﬁfs'ggfsgﬁ}xi%% SREN ISO 7899-2:2002 | SR EN ISO 16266 : 2008 SRENISO 14188:2017
prele- Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare
varii Obtinuta [ Admisa | Obtinuta | Admisa Obtinuta Admisa | Obtinuta Admisa Obtinuta | Admisa | Obtinuta | Admisa W
187 IESIRE STATIE APA
~0:00 | STREJNICU NR. 1 - n.m.a. - n.m.a. - 0 0 0 0 0 - 0 = 0
188 IESIRE STATIE APA
RETET TARGSORUL VECHI - n.m.a - n.m.a - 0 0 0 0 0 - 0 s 0
189 IESIRE STATIE APA
STANCESTI - n.m.a. - n.m.a - 0 0 0 0 0 - 0 - 0
10:50
*Aceste activitati nu sunt supuse acreditarii RENAR n.m.a.=nici o modificare anormala ufc=unitati formatoare de colonii mi=mililitru nr=numar
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RAPORT DE INCERCARE

Proba de apa potabilg — prelevata de : D.S.P. Prahova - As. pr. ig. lonita Elena

Cu proces verbal nr. 27
pe data de: 21.01.2020

Locul recoltarij :

Determinarile s

S.C. ECO SERV APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI

gare in Sanatate Publicj

-au efectuat conform Legii 458 / 2002 modificati si completata prin Legea 311/ 2004

A Clor rezidual - liber / total
Ar.crt Locul recoltarii (mgll) Valoare admis3
rezultate obtinute (mgll)
cf.proces verbal recoltare
159 legire statie apa Strejnicu nr.1 0,47 /0,48 0,5
160 lesire statie apa Targsorul Vechi 0,37/0,38 0,5
161 lesire statie apa Stancesti 0,36/0,37 0,5
162 lesire statie apa Strejnicu nr. 2 0,59/0,60 0,5

Acest document este propietatea DSP Prahova.
Fara aprobarea scrisa a DSP Prahova, Raportul de incercare nu poate fi reprodus decat integral
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NR. 113 C
Beneficiar / Solicitant: S.C.ECOS.A.CS. — TARGSORUL VECHI
Recepiie proba : Data: 28.0 1.2020 Ora: 13:50
rrelevaie : Proces verbal nr. 40 [ICerere analizi Data prelevirii : 28.01.2020 Ora:13:23
Responsabil prelevare : D.S.P. Prahova - As. pr. ig. Spiridonescu Marius Data efectuirii incercarilor : 29.01.2020 Ora : 08:30 - 12:30
Data editarii raport incercare : 31.01.2020
Motivatia: monitorizare audit Valori admise conform Legii 458 / 2002 modificata, completats prin Legea 311 /2004 Si
Ordonanta 22 / 2017
e e — T — e ‘7‘" D
Paramc:ruq As* ‘ cd* | it l cr
Proba apa potabil | | )
Um g f g /i ‘ Hg /l
\f\{\' . D
‘ Valori maxime admise ! 20 50
1

|
Recipient ‘ Volum

N
INr. ' [litru]

Metoda
PS-LCT-

Locul prelevarii B I '
plastic 0.5 Strejnicu, Imobil nr. 11 - robinet grup sanitar sLQ sLa | sLa | sLq [ 0.51 sLa
UM ~Unitate de mésurg IL\ b

SLQ - sub limita de cuantificare a metodei: s Cy < 0,0003 mg/l e Pb< 0,53 ugn eAs< 1,49/ o Cd<0,025 Mg/ e Ni< 193 g/ e Cr< 0,35pg/ e Mn < 0,6 ugnl eFe<1
- aceste activitati nu sunt Supuse acreditarii Renar

66 ugn e Al< 1,6 ugn

Sef laborator

Responsabil de incercare

Rezultatele incercirilor se referd numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova,
Fara aprobarea scrisi a DSP Prahova,Raportul de incercare nu poate fi reprodus deciat integral.
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