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BULETIN DE ANALIZE BACTERIOLOGICE APA
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TESIRE Nr.383 BS / Data emiterii 13.03.2020 CERTIFICAT DE ACREDITARE
2.0 — 45 L11099
An CQuna_ O Ziua
Beneficiar / Solicitant : S.C. ECO SERVICIUL APA, CANAL, SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L. Scopul prelevarii : MONITORIZARE AUDIT
Tip apa APA POTABILA - valori admise conform Legii 458/2002 modificata si completata prin Legea 311/2004 Ordonanta 22/2017
Prelevare: Data prelevarii :11.03.2020 Cerere analiza / m Proces verbal nr. 116 /11.03.2020 Locul prelevarii :COMUNA TARGSORUL VECHI
Responsabil prelevare: AS. IG. IONITA ELENA, IGIENA MEDIULUI, D.S.P. PH
Receptie probe: Data /Ora :11.03.2020/14:00 Conformitate la receptie : = DA /1 NU Data efectuarii :11.03. — 13.03.2020
Nr.Total Germeni Nr.Total Germeni Bacterii coliforme Escherichia coli Enterococi Pseudomonas Clostridium
Nr 5 la 22°C la 37°C totale la 37°C streptococci fecali aeruginosa Perfringens
i Date referitoare ufc /ml ufc/ml la 37°C
registru . -
. la Citire la 72 ore Citire la 48 ore ufc /100 ml ufc /100 ml ufc / 100 ml ufc /100 ml ufc /100 ml
receptie <
proba de analizat
PS-LM-08 PS-LM-08 PS-LM-09 PS-LM-09 PS-LM-10 PS-LM-11 PS-LM-12
Ora SR EN ISO 6222:2004 SR EN 1SO 6222:2004 o o o 2oty | SREN SO 7888-2:2002 SR EN ISO 16266 : 2008 SB EN[ISOIATES2CTE
prele- Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare
varii Obtinuta Admisa Obtinuta Admisa Obtinuta Admisa Obtinuta Admisa Obtinuta Admisa Obtinuta Admisa Obtinuta Admisa
753 IESIRE STATIE APA
5 STREJNICU NE.1 - n.m.a. - n.m.a. - 0 0 0 0 0 - 0 - 0
754 IESIRE STATIE APA
T TARGSORUL VECHI - n.m.a - n.m.a - 0 0 0 0 0 - 0 - 0
755 IESIRE STATIE APA
- n.m.a. - n.m.a - 0 0 0 0 0 - 0 - 0
12:55 STANCESTI
*Aceste activitati nu sunt supuse acreditarii RENAR n.m.a.=nici o modificare anormala ufc=unitati formatoare de colonii mi=mililitru nr=numar
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Nr. 383 BS

/ Data emiterii 13.03.2020

- | Nr.Total Germeni Nr.Total Germeni | Bacterii coliforme Escherichia coli Enterococi Pseudomonas Clostridium
Nr. . la 22°C la 37°C totale la 37°C streptococci fecali aeruginosa Perfringens
X Date referitoare 0
registru ufc /ml ufc/ml la 37°C
receptie la Citire la 72 ore Citire la 48 ore ufc /100 ml ufc /100 ml ufc / 100 ml ufc /100 ml ufc /100 ml
proba de analizat _ . _ S — S
PS-LM-08 PS-LM-08 PS-LM-09 ~PSLM-09 - “PSMA0 T PSLMA1 B PS-LM-12
Ora SR EN SO 6222:2004 SR EN SO 6222:2004 RN 30 S 0 | sh em 190 9008 /M 2017 | SRENISO7899-2:2002 | SRENISO 16266 : 2008 SRENISO 14189:2007
prele- | Valoare Valoare Valoare ~Valoare T “Valoare Valoare " Valoare ]
varii Obtinuta | Admisa | Obtinuta | Admisa Obtinuta Admisa | Obtinuta Admisa Obtinuta | Admisa | Obtinuta | Admisa | Obtinuta | Admisa
756 IESIRE STATIEAPA | ' ' ’ N - N ]
I - n.m.a. - n.m.a. - 0 0 0 - 0 0
13:20 STREJNICU NR.2 . A 0 9
*Aceste activitati nu sunt supuse acreditarii RENAR n.m.a.=nici o0 modificare anormala _ ufc=unitati formatoare de colonii  mi=mililitru nr=numar
Observatii* :
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Buletinul de Analiza nu poate fi reprodus decat integral.
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Rezultatele analizelor se refera numai la produsul supus analizei. Acest document este proprietatea DSP Prahova. Fara aprobarea scrisa a DSP Prahova,
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