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acreditat pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL :
Str. Torcatori, Nr. 6
Ploiegti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatsa SR EN ISO 9001:2015 s SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICAT DEACREDITARE
: monitorizarea calitat ii apei potabile § abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. L1 737
[ : 7 ; :
1 IINOU Il Laboratorul este acreditat RENAR g pentru prelevarea probelor de ap& 11 NOU Il E
RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
Numar raport: 50603 APM
Data emitere raport: 27.05.2020
Detalll \‘
Beneficiar: S.C SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREINICU,
STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI
Nr. comandd/contract: Contract 806 din 13.05.2020 ;
| ; ; {"ECO SERV APA CANAL SALUBRIZARE
| Tip proba: Apa potabila ‘ TIRGSORU VECHI S.R.L.
Locul prelevdrii probei: Iesire statie- Targsorul Vechi | - (‘ o5
Data prelevarii/primirii probei: 21.05.2020 / 21.05.2020 INTRARE Nr. T
Data efectuarii incercarilor: 21.05.2020 - 24.05.2020 IESIRE ac a2
Codul probei: 50603 APM ! An=<eXK) Luna_YtL Ziua |
Metoda de prelevare: LMB-10.06 o 5
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevat la ora 10:29 de c3tre Vlad Frincu in prezent a reprezentantului \
beneficiarului,Neacsu Ionel. ’
Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obt inuts Legii 311/2004
Ape potabile - Analize microbiologice
1 Bacterii coliforme SRENIS0O9308-1/2015 UFC/100ml 0 0
2 Clostridium perfringens 1SO14189/2013 UFC/100ml 0 0
3 Enterococi SREN IS0 7899-2/2002 UFC/100ml 0 0
4 Escherichia coli SRENISO 9308-1(2015 UFC/100ml 0 0
5 Numar de colonii dezvoltate |la22°C SRENIS06222/2004 UFC/AmI 0 Nicio modificare anormala
6 Numar de colonii dezvoltate la 37°C SRENIS06222/2004 UFC/Hm 0 Nicio modificare anormala
NOTE:

1. Rezultatele se refers exclusiv la proba analizatd

2. F4r4 aprobarea scris a laboratorului acest raport de incerciri/analize nu poate fi reprodus decat integral

3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap4 potabil3, apé subterand, apa de suprafat &, ap# de imb3iere(piscind) si apd uzatd
4, incercirile au fost efectuate tindnd seama de urmétoare corect ii ale standardelor: SREN 1SO 9308-1/2015/A1:2017, SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017
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