
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Bioso/psi SRL
Str. Torcdtori. Nr.6
Ploiegti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 5174O8
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificata SR EN ISO 9001:2015 9i SR EN ISO'14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/lEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sindti!ii penku
monitorizarea calitdtii apei potabile $i abilitat pentru determindri de noxe profesionale
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Detalii

Beneficiar:

Nr. comandilcontract:
Tip probS:

Descriere prob5:
Codul probei:
Codul figei de prelevare:
Locul prelevirii probei:
Data prelevirii/primirii probei:
Data efectuirii incercirilor:
Metoda de prelevare:

S.C SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORUL VECHI S.R.L. SAT STREJN]CU,
STR.CMNGULUI NR. 12, TARGSORUL VECHI

Contract 806 din 13.05.2020

Ape potabile

Apa potabila

100943 APM

1003405

Iesire statie- Stancesti

27.LO.2O2O I 27.[O.2O2A
27.tQ.2A20 - 30.10.2020
LMB-1O.06 

..
Proba a fost prelevat5 la ora 13:20 de cdtre reprezentatul societ5lii Ilinca Stefan, in prezen.ta
reprezentantului beneficiarului Ene George.

j Date suplimentare despre prelevare:

i

ECO SERI/ ePA Cejet S4IWRAARE'
TTRG|ORU VECH| S.R.L.
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analizat

Metoda
de incercare

l,ftl Valoare
obtinutd

Valoqre max conf
Legii 311/2004

Ape potabile - Anatize microhiologici
1 Bacterii coliforme sREN lSO9308-1t2015 UFC/100ml U 0
2 Enterococi sR EN lSO78992t2002 UFC/100m1 0 0
3 Escherichia coli sREN lSO9308-1/2A15 UFC/100m1 U 0

Numar de colonii dezvoltate la 22"C. sREN lSO622212004 UFCllml n Nicio modificare anormald
Numarde colonii dezvoltate la 37'C sREN lSO622212004 UFC/1rnl 0 Nicio modrficare anormald

1. Rezultatele se refer; exclusiv la proba analizati
2. Fdrdaprobareascris5alaboratoruluiacestraportdeincercdri/analizenupoatefireprodusdecatintegral
3. Laborato_rul este acreditat RENAR pentru prelevarea probdor de api potabile, ap5 subteranS, apa de suprafals, ap5 de imbEiere(piscine) 9i ad uzatb
4. Incerc;rile au fost efectuate !inend seama de urm;toare cortr!ii ale standardetor: sR EN ISO 9308 -flzOLsl A|iZOIT, sn eN tSO sgoe-VZd l5jatzot,-
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