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LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SG Bioso/psi SRI
Str. Torcdtori, Nr. 6
Ploiegti, Prahova
Tel:0344 107813 Tel:0371 322551 Tel/Fax: 02445174O8
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:2015 $i SR EN ISO'14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/lEC '17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sdnitdtii pentru
monitorizarea calite!ii apei potabile $i abilitat pentru determineri de noxe profesionale

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

Numir iapoft:
Datb emitere raport:

--- ** _-.' r- ''-
irucrRc;rnr

sR EN ISOIEC 17025.2018
CERTI FICAT DE ACREDI'TARE

nr. l-l 737

r d6 ap6 l! HOU l!

100942 APC

29.r0.2020

Detafii .i-

Beneficiar:

Nr. comanddlcontract:
Tip probS:

Locul prelevirii probei:
Data prelevdrii/ primirii probei:
Data efectuirii incercirilor:
Codul probei:
Metoda de prelevare:
Date suplimentare despre prelevare:

S.C SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TIRGSORUL VECHI S.R.L, SAT STRE]NICU.
STR.CMNGULUI NR. 12, IARGSORUL VECHI

Contract 806 din 13.05.2020

Apa potabila

Iesire statie- Stancesti

27.LO.2O2O I 27.AO.2O2A

27.10.2020 - 28.10.2020

100942 APC

LMB-IO.06

Proba a fost prelevatd la ora 13:20 de cdtre reprezentatul societilii llinca Stefan, in prezen[a
reorezentantului beneficiarului Ene George.
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Nr,
crt.

Indicator
analizat

Metoda
de incercare

tfvl Valoare
obtinuti

Valoare max conf
Legii 311/20O4

Ao,e potabirc'. Analite fizico'chimic-e
1 Amoniu sR tsoT'150-1/2001 mc/l 0,525 r 0,066 0,5

Azotati (Nitrati) sR lso 7890-3/2000 mqI 0.336 )U
3 Azotiti (Nitriti) 9REN2677712002 mqI <0.05 0.5

Clor rezidualliber* LMB-PS,74 moI 0.5
5 Clor rezidualtotal sR EN f SO 739T1t2002 mqI 0,437

Cloruri sRlso9297/2001 mqI 41 352 250
7 Conductivitate sREN27888/1997 uS/cm 131 1 .3 2500

8 Culoare. sREN lSO7887/2012
Acceptabil

consumatorilor gi nici o

modificare anormald

Acceptalril(a)
consumatcrilor gi nicio

modificare anormald
I Duritatetotala sRtso6059/2008 "D 12.291 >5

10 Fiertotal tso 1188s/2007 uqI 1t;7 0 200

11 Gust. sREN 162212007

Acceptabil
consumatorilor gi nici o

modificare anormald

A.cceptabilia)
consu!naioril(lr ti nir:icr

modificare anormala
IL Manqan lso 11885/2007 ugil 139,4 50

13 Miros- sREN 162212007

Acceptabil
consumatorilor gi nici o

modificare anormalS

Acceptabil(5)
consumatorilor qi nicio

modificare anormala
14 Oxidabilitate sREN lSO8467/2001 mgO2l 1.391 6

t3 pH sREN ISO 1052312012 unit oH 7q
16 Sodiu rso 11885/2007 mql 85.72 240
17 Sulfati LCK 1 53 mgr 62,706 250

18 Sulfuri si hidroqen sulfurat HACH8131 psr <20 100



LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Bioso/psi SRL
Str. Torcatori. Nr.6
Ploiesti, Prahova
Tef:0344 107813 Tel:0371 322551 Tet/Fax: 0244 S174OB
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatd SR EN ISO 9001:201S 9i SR EN ISO 14OO1:2O15, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Senetdlii pentru
monitorizarea calit6!ii apei potabile $i abilitat pentru determinari de noxe profesionale

RAPO DE

Numdrrapoft:
fircencAnt /ANALTZE

i Dati emitere raport:

-^-' - -"-' r -"' -
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTI FI CAT DE ACREDITARE

nr. Ll 737

u. #'" itNoii'i;

100942 APC
29.70.202A

1. R-.Zlilalele se referd exclusir, la prcba analizalS
2. Firi aprobarea scri-c; a laDoratorului acest rtsport de incerciri/analize nu poate fi reprodus decat integral
l. Vaioriie <0,05 <2iJ sunt sub iimita de determindre a metodei
4 LabofntorulcatcdcreditarRENARpcntruprelevareaprobelordeapipotabjl;,aptsubteranS,apadesuprafali,apEdeimbEiere(pisin6)siap6uzatd
5. Inc€rtltticiinea de misurS este afrsati cu semnul '+' cend rezultatul analizei este apropiat limitei impuse
6. incercirile neicreditate RENAR se notea?i cu r
7. .conduftivitarea 5i pH-ul iu fost nrdsurate la 19,8 "c si compendrile la 25 .c au fost fdcute automat
B. Incef.;rilc au fost efcctuate linind seama de urm;toare corectii ale standardelor: SR EN 26777l2002/C91:2006
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laborator
Evelirra Adina Nitu
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