MINISTERUL SANATATH

INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. DrA. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

LABORATORUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITATIT APE]

neveditsl pantre
PHCERCARE

A T
Pt %N

Cod ELLNRSCA-12-0

INTRARE Nr,

{ ECO SERY APA CANAL SALUBRIZARE
TIRGSORU VECHI S.RL.

i " IESIRE

| Anc';boZO Luna

2109 ;

” Ziua .“ l

RAPORT DE INCERCARI

Nr. 578/ 14.10,2020

~

Denumire si adresi beneficiar: SC ECO Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Tirgsorul Vechi SRL/ Str. Crangului, Nr. 12,
Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, jud. Prahova

Numdr inregistrare comand3 (contract); 14962/28.09.2020

N

Data $i ora primirii probei / data executdirii tncerciirilor: 28.09.2020— 13:15 / 28.09.2020 — 02.10,2020

Date de identificare probi (sursa probei)/cod probi: probil api potabild, PH 4 - iesire statie Strejnicu nr. 1,
Str. Principala, Sat. Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, Jud. Prahova/ cod 57

Recoltat de: Directia de Saniitate Publicd a municipiului PRAHOVA

Tabelul 1. Rezultate tncerciiri

y o : VALOARE CMA
A INCERCARE EXECUTATA UM. VALOARE conform LEGII nr. METODA DE INCERCAR|
iy, DETERMINATA :
458/2002 republicati
SR EN iSO 10301:2003
1. 1,2-dicloretan* ug/L <LOQ 3,0 Metoda gaz cromatografic:
~ headspace statica
) Tetracloretend si Tricloretens* (suma 1 <LO 10 M%R Z:N OI,SO‘ _i Qj‘m “:?(;;1:
" | concentratiilor compusilor specificati) | H&™ TOR S e e s
— headspace statica
Hidrocarburi policiclice aromatice™ ;
(Benzo(b)fluorantren,
3. Benzo(k)fluorantren, pg/l <LO0 0,10 SR EN ISO 17993:2004
Benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-
cd)piren ) S
4. Benz(a)piren* i ug/L <LOQ 0.01 SR EN 17993:2004
5. Bor* mg/L 0,33 1,0 SR ISO 9390:2000
: Acceptabila SR EN ISO 7887:2012
6. Culoare ént/% <LOQ consumatorilor si nicio Metoda C -

modificare anormal

spectrofotometrica
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L P : VALGARE VALOARE CMA i
iy INCERCARE EXECUTATA UM DETERMTN ATA conform LEGII nr. METODA DE INCERCAJ
s . . : 458/2002 republicata
i : ] ] v L B:iid 4: S 4 ‘7)—'-‘-'*—_..
Carbon organic total (COT) mg/L 1.16 Nicio modificare SR EN 1484/~OE‘1
_____ - ol i anormala Metoda NPOC
esiiaip 0 GO0R NPOIC

*analiz

LOQ - limitd de cuantificare : B HEi

LOQ 1,2- dicloretan = 0,64 ng/L ; LOQ tricloretens =051 pg/L; LOQ tetracloretens = 0,51 pg/L;

LOQ Benzo(b)fluorantren = 2,16 ng/L; LOQ Benzo(k)fluorantren = 1,72 ng/L; LOQ Benzo(ghi)perilen = 5.76 ng/L;
LOO indeno (1 2,3-cd)piren = 533 ng/L; LOQ Benz(a)piren = 2,10 ng/L; LOQ Culoare = 0,82 mg/L

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse nceredirii,
Reproducerea partials g Raportului de Incercare se poate efectua numai cu acordyl scris al INSP-LNRSC A,

gl
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