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Denumire si adresi beneficiar: SC ECO Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Tirgsorul Vechi SRL/ Str. Crangului, Nr. 12,
Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, jud. Prahova

Numdr inregistrare comandi (contract): 14962/28.09.2020
Data si ora primirii probei / data executiirii incercirilor: 28.09.2020- 13:15/ 28.09.2020 — 02.10.2020

Date de identificare probd (sursa probei)/cod probi: prob# api potabild, PH 6 — iesire statie tratare Targsorul Vechi
Sat. Targsorul Vechi, Com. Targsorul Vechi, Jud. Prahova/ cod 580

Recoltat de: Directia de Sanatate Public a municipiului PRAHOVA

Tabelul 1, Rezultate incerciri

: : ; : VALOARE CMA
oy INCERCARE EXECUTATA i L BN TR Eonk DE INCERCARE
ctr. DETERMINATA :
458/2002 republicatd
; ] SR EN ISO 10301:2003
1. 1,2-dic-loretan*‘ ug/L 1,73 3.0 Metoda gaz cromatografica
b ~ headspace statica
5 Tetracloretena si Tricloretenz* {suma 1 <0 10 i E,N 130 501 :200,3‘
" | concentratiilor compusilor specificati) HY Q Metods gaz cromalograﬁgé
— headspace statica
Hidrocarburi policiclice aromatice® r
(Benzo(b)fluorantren, :
3. Benzo(k)fluorantren, ug/l <LOQ 0,10 SR EN ISO 17993:2004
Benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-
cd)piren )
4. Benz(a)piren* g/l <LOQ 0,01 SR EN 17993:2004
2 Fad
5. Bor* mg/L 0,17 1,0 SR ISO 9390:2000
" Acceptabila SR EN ISO 7887:2012
6. Culoare Pt/% L1 consumatorilor si nicio Metoda C -
' modificare anormal spectrofotometrica
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| Nr. S , i | um | VALOARE | VALOARE CMa G

ot iNCERCARE EXECUTATA UM. | | TERMINATA |  €onform LEGII nr. METODA DE INCERCAI
, : T | 45802002 republicats

| : Nicio modificare SR EN 1484/2001
pirEo Carbon organic total (COT /L ¥ : : i z
g . (€on e a7 _anormala Metoda NPOC

*analize neacreditate RENAR

LOQ - limita de cuantificare

LOQ tricloretens = 0,51 ug/L; LOQ tetracloretent = 0,51 pg/L;

LOQ Benzo(b)fluorantren = 2,16 ng/L; LOQ Benzo(k)fluorantren = 1,72 n
LOQ indeno (1,2,3-cd)piren = 5,33 ng/L; LOQ Benz(a)piren = 2,10 ng/l.

g/L; LOQ Benzo(ghi)perilen = 5.76 ng/L;

Rezultarele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse fncercdrii
Repraducerea parfiald a Raportului de Incercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

COORDONATOR LABORATOR
Biolog sp. Liliena NEAGU
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- RESPONSABIL ANALIZA ()
Ing. Sp. IA Nicoleta LEMNE 72
Ing. Ch. Andreca DONISE / Por
Ing. sp. IA Irina IORDACHE 5.

ANALISTI

Asistent med. pr. Mariana NEGRUTI
N
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