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RAPORT DE INCERCARI
Nr. 583/ 14.70.2020

~

Denumire si adresd beneficiar: 8C ECO Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Tirgsorul Vechi SRL/ Str. Crangului, Nr. 12,
Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, jud. Prahova

Numdr inregistrare comanda (contract): 14962/28.09.2020

Data si ora primirii probei / data executirii incercirilor: 28,09.2020~ 13:15/ 28.09.2020 — 02.10.2020

Date de identificare probi (sursa probei)/cod probi: probi api potabild, PH 9 — retea publica, cismea imobil nr. 189,
Sat. Stancesti, Com. Targsorul Vechi, Jud. Prahova/ cod 583

Recoltat de: Directia de Sinitate Publicd a municipiului PRAHOVA

Tabelul 1. Rezultate inceresiri

: VALOARE CMA "
NF, I ¥ : 4 ) : % 2 ; u
g iNCERCARE EXECUTATA UM YALOARE conform LEGH nr. | METODA DE INCERCARE |
ctr, DETERMINATA . ;
458/2002 republicata
SR EN ISO 10301:2003 |
1. 1,2-dicloretan* ug/L <LOQ 3,0 Metodé gaz cromatograficd |
- headspace statica
o s SR EN 1S 301:2003
Fetracloretena si Tricloretend® (suma =R F},\i 150 1030 }‘ﬁ = e
SR T . : R <LOQ 10 Metodd gaz cromatografics |
| concentrafiilor compusilor specificati) S
; ; - headspace staticd
Hidrocarburi policiclice aromatice*
(Benzo(b)fluorantren, .
3. Benzo{k)fllorantren, ng/l <LOQ 0.10 SR EN IS0 17993:2004
| Benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3- :
| cd)piren ) :
4. Benz(a)piren* . ug/L <LOQ 0,01 SR EN 17993:2004
5. Bor* mg/L 046 1,0 SR IS0 9390:2000
Acceptabila SR EN ISO 7887:2012
6. Culoare ;2,% 3.55 consumatorilor si nicio Metoda C -
modificare anormal spectrofotometrica
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NE o 5 i v ALGARE VALOARE CMA
e INCERCARE EXECUTATA UM. | DETERMINATA |  conformLEGH nr. | METODA DE INCERCARI
; 3 iyl - 458/2002 republicati
7. Carbon organic total (COT) mg/L 0,58 s s —_
a
*analize neacreditate RENAR

LOQ -~ limita de cuantificare

LOQ 1.2- dicloretan = 0,64 pg/L. : LOQ tricloretend = 0,51 pg/L; LOQ tetracloretens = 0,51 ug/L:

LOQ Benzo(b)fluorantren = 2,16 ng/L: LOQ Benzo(k)fluorantren = 1,72 ng/L; LOQ Benzo(ghi)perilen = 5,76 ng/L;

LOQ indenc (1,2,3-cd)piren = 5,33 ng/L; LOQ Benz(a)piren = 2,10 ng/L

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse incercarii,

Reproducerea parfiald a Raportului de Incercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.
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