£ LMB-38/ed.1irey.4/2020

acreditat pentru

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL >

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 TellFax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

ROM &N 1A

Socielate certificats SR EN ISO 9001:2015 si SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/EC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICATDE ACREDITARE

monitorizarea calitatii apel potabile §i abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. L1 737

RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE :

'Numar raport: 10423 APM Data emitere raport: 18.01.2021
Detalii

. Beneficiar: §.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREINICU,

STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI

Nr. comanda/contract: Contract 806 din 13.05.2020

. Tip proba: Ape potabile = ;

- Descriere proba: Apa potabila ECO SERV APA CANALHSAqbéIIzRIZARE |

' Codul probei: 10423 APM TIRGSORU VECHI S.R.L. {
Numarul fisei de prelevare: 10727 INTRARE Nr. ‘ ‘

 Locul prelevarii probei: Tesire statie- Nr.1 Strejnicu ESIR t

- Data prelevarii/primirii probei: 13.01.2021 / 13.01.2021 An QOH Luna __Q_L_._Ziua_kg_ \

. Data efectuirii incercarilor: 13.01.2021 - 16.01.2021 )
Metoda de prelevare: LMB-10.06

. Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevatd la ora 12:20 de catre Valentin Dragan in prezenta reprezentantului

beneficiarului Tonel N.

Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Legii 311/2004

Ape potabile - Analize microbiologice

1] Bacteril coliforme [ SRENIS09308-1/2015 [ uFcHooml 0 [ 0

2 | Enterococ | SRENISO7899-2/2002 | uFcr00ml 0 | 0

3] Escherichia coli [ SRENIS09308-1/2015 | uFcnooml 0 | 0

1 | Numarde colonil dezvoltatea22°C | SRENIS06222/2004 [ UFCAm | 0 [ Nicio modificare anormala
T 5 | Numarde coloni dezvoltatela37°C | SREN IS0 6222/2004 I 0 | Niciomodificare anormala

e ——————————

1. Rezultatele e referd exdusiv la proba analizatd

2. Fara aprobarea scrisé a laboratorului acest raport de incercari/analize nu poate fi reprodus decat integral

3 Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap4 potabila, apa subterand, apa de suprafata, apa de imbiiere(piscing) si apd uzatéd
4, Incercarile au fost efectuate tinand seama de urmitoare corectii ale standardelor: SR EN 1SO 9308-1/2015/A1:2017, SREN 150 9308-1/2015/A1:2017

DBSERVATIL:

Sef laborator intocmit
_ina. Ribana Mihaela Bacioiu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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2v.4/2020

MB-38/ed.1/

F.L

acreditat pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL
Str. Torcatori. Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813  Tel: 0371322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificats SR EN 1SO 9001:2015 51 SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 170252018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICATDE ACREDITARE
monitorizarea calitatii apei potabile §i abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. LI 737

RAPORT DE INCERCAR! / ANALIZE

'Numar raport: 10422 APC Data emitere raport: 18.01.2021

- Detalii
- Beneficiar: S.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREINICU,
: STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI
- Nr, comanda/contract: Contract 806 din 13.05.2020
| Tipprlss Ape potabile FCO SERV APA CANAL SALUBRIZARE
. pescriere proba: Apa potabila TIRGSORU VECH! S.R.L.
- Codul probei: 10422 APC
Numarul figei de prelevare: 10726 ‘NTR{;{RE Nr. l.?)ll 3
. Locul prelevarii probei: Tesire statie- Nr.1 Strejnicu ;
Data prelevarii/primirii probei: 13.01.2021 /13.01.2021 An&“" Luna__D_\_____Zlua_L_
Data efectudrii incercarilor: 13,01.2021 - 18.01.2021
v Metoda de prelevare: LMB-10.06
. Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevatd la ora 12:20 de citre Valentin Dragan in prezenta reprezentantului
; peneficiarului Ionel N.
Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Legii 311/2004
Ape potabile - Analize fizico-chimice
1| Amoniu | SRI1S07150-1/2001 mad | <0.064 | 0.5
2 | Azotati (Nitrali) | SR1S0O 7890-3/2000 mgl | 33,303 | 50
F | Azotiti (Nitriti) | SREN26777/2002 | mal | <0,05 l 0,1
4 | Clorrezidual liber® [ LMB-PS.74 [ mg! | 0.44 [ 0,5
r 5 | Clor rezidual total [ SRENISO7393-1/2002 T gt | 0,497 | -
[ 6 | Cloruri | SR1509297/2001 | mol | 108,741 | 250
7 | Conductivitate | SREN 27888/1997 | pSlem | 829 | 2500
\ Acceptabil Acceptabil(a)
8 Culoare” SRENISO7887/2012 = consumatorilor §i nici 0 consumatorilor si nicio
modificare anormala modificare anormala
Pg 1 Duritate totala | SRIS06059/2008 | *D | 18,831 | >5
0 Fiertotal | 1SO 11885/2007 | ug/! | <25 | 200 R
r ! Acceptabil Acceptabil(a)
11 l Gust” \ SREN 1622/2007 \ - consumatorilor si nici o consumatorilor si nicio
11 modificare anormala modificare anormala
12 | Mangan | 150 11885/2007 [ wan | <1 | 50
\ \ \ Acceptabil Acceptabil(3)
13 | Miros* SREN1622/2007 - consumatorilor §i nici © consumatorilor sl nicio
\ modificare anormala modificare anormala
14 | Oxidabilitate | SRENIS08467/2001 | mgo2/ | 1,202 | 5 |
15 | pH [ SRENISO10523/2012 unitpH__| 7.4 | 6,5-95
16 | Sodiu | 1S0 11885/2007 mgl | 37,84 | 200
17 | Sulfati | LCK 153 mal | <40 l 250
18 Sulfuri si hidrogen sulfurat \ HACH 8131 | pot | <20 | 100
19 Turbiditate | SRENISO7027-1/2016 [ o | 0.28 | 5 J
NOTF:

1. Rezultatele se referd exdusiv la proba analizata

2. Fars aprobarea scrisd a laboratorulul acest raport de incercarijanalize nu poate fi reprodus decat integral

3, Valorile <0,064 <0,05 <25 <1 <40 <20 sunt sub limita de determinare a metodei

4. | ahoratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabila, apd subterand, apa de suprafata, aps de imbéiere(piscind) si apd uzatd
& incercarile neacreditate RENAR s& noteazd cu *

6. Indicatorui Clor rezidual liber a fost masurat in teren,

7. Conductivitatea si pH-ul au fost masurate la 21,5 °C si compensirile la 25 °C au fost facute aulomat

8. incercirile au fost efectuate tinand seama de urmitoare corectii ale standardelor: SR EN 26777/2002/C31:2006

OBSERVATIL
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rov.4/2020

F.LMB-327ed 1

acreditat pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL AT
Str. Torcatori. Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

RO 14

socielate certificata SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN 1SO 14001:2015. laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitatil apei potabile §i abilitat pentru determinari de noxe profesionale

nr. LI 737
: RAPORT DE iNCERCARI / ANALIZE :
Numar raport: 10422 APC Data emitere raport: 18.01.2021
Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Legii 311/2004
sef laborator Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
B o
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FLMB-38led, 1 /rav. 42020

acreditat pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL
Str. Torcatori. Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel- 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificata SR EN 1SO 9001 2015 si SR EN 1SO 14001:2015, laborator

acraditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICATDE ACREDITARE
manitorizarea calitatii apei potabile §i abilitat pentru determinari de noxe profesionale

incercarile au fost efectuate tindnd seama de urmatoare corectii ale standardelor: SR EN 1SO 9308-1/2015/A1:2017, SR EN TS0 9308-1/2015/A1 12017

nr. LI 737
, RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
 Numar raport: 10413 APM Dati emitere raport: 18.01.2021
R g U e o ‘
“ Beneficiar: S.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREINICU,
STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI
. Nr. comanda/contract: Contract 806 din 13.05.2020
| Tip proba: Ape potabile -~ - cerocmracne
. Descriere proba: Apa potabila ECO SERV APA CANAL SANL,U?RMARE !
J i TIRGSORU VECHi S.R.L. g |
- Codul probei: 10413 APM :)) ‘;
. Numérul fisei de prelevare: 10717 |N'§§&RE Nr. - ,
~ Locul prelevarii probei: lesire statie- Nr.2 Strejnicu ;
 Data prelevarii/primirii probei: 13.01.2021 /13.01.2021 An;)_QlLLU"a_Q—l——Z‘F}E—B—’J
Data efectudrii incercarilor: 13.01.2021 - 16.01.2021
- Metoda de prelevare: LMB-10.06
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevatd la ora 11:24 de catre Valentin Dragan in prezenta reprezentantului
! heneficiarului lonel N.
Nr. Indicator Metoda M Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Legii 311/2004
Ape potabile - Analize microbiologice
1| Bacterii coliforme [ SRENISO9308-1/2015 [ UFC/100m! 0 | 0
2 | Enterococi [ SRENISO7899-2/2002 | UFCH100ml 0 | 0
3 | Escherichia coli | SRENISO9308-1/2015 | UFc/ooml | 0 | 0
4 | Numardecolonii dezvoltate 1a22°C | SRENIS06222/2004 | UFC/iml | 0 | Niciomodificare anormala
5 | Numarde coloniidezvoltatela 37°C__| SRENIS06222/2004 I 0 [ Nicio modificare anormala
NOTE:
1. Fl.ezultatele se referd exclusiv 12 proba analizatd
2. Fard aprobarea scrisd 3 laboratorului acest raport de incercari/analize nu poate fi reprodus decat integral .
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apa potabild, apd subterand, apa de suprafat’, apd de imbaiere(piscind) si apd uzata
4,

ORSERVATIT:

sef laborator Intocmit
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FLMB-33/ed.1/rav.4/2020

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori. Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificata SR EN 1SO 2001:2015 si SR EN 1SQ 14001.2015, laboratar
acreditat SR EN ISO/EC 17025:2018, inregistrat 1a Mininsterul Sanatatii pentru
monitorizarea calitatii apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale

~ RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE

 Numér raport: 10412 APC

pData emitere raport:

Detaln e

- Beneficiar:
STR.CRANGULUI NR,12, TARGSORUL VECHI

" Nr. comanda/contract: Contract 806 din 13.05.2020

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

nr. L1 737

18.01.2021

5.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREINICU,

| Tip probi: Ape potabile ECO SERV APA CANAL CALUBRIZARE |
 Descriere proba: Apa potabila TIRGSORU VECHI S.R.L. 5’
_ Codul probei: 10412 APC 134

. RE —

- Numarul fisei de prelevare: 10716 INIT‘SI{; At

~ Locul prelevarii probei:
. Data prelevarii/primirii probei:

Tesire statie- Nr.2 Strejnicu

13.01.2021 /13.01.2021
13.01.2021 - 18.01.2021
LMB-10.06

. Data efectudrii incercarilor:
. Metoda de prelevare:
Date suplimentare despre prelevare:

Anég):g___Luna___QL“__Ziua.‘,ﬁ_ i

Proba a fost prelevat3 la ora 11:24 de citre Valentin Dragan in prezenta reprezentantului

beneficiarului Ionel N
Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Legii 311/2004
Ape potabile - Analize fizico-chimice
1 | Amoniu | SRISO7150-1/2001 [ ma <0.064 | 05
2 | Azotati (Nitrati) | SR1S0O 7890-3/2000 | mal | 24.262 | 50
3 | Azotiti (Nitriti) | SREN26777/2002 \ mg/l \ 0,072 | 0,1
4 | Clor rezidual liber® [ LMB-PS.74 [ gt | 0,27 | 0.5
5 | Clor rezidual total | SRENIS07393-1/2002 | mgt | 0.38 | e
kTs | Cloruri | SR1S09297/2001 | mgl | 49,01 | 250
F | Conductivitate | SREN27888/1997 | uSlem | 8064 | 2500
Acceptabil Acceptabil(d)
8 Culoare® \ SRENISQ7887/2012 \ - consumatorilor si nici 0 consumatorilor si nicio
modificare anormala modificare anormala
9 | Duritate totala | SR1S06059/2008 | °D | 17,478 | >5 ]
10 | Fiertotal 1SO 11885/2007 | ual | <25 | 200
Acceptabil Acceptabil(a)
11 ’ Gust” SREN 1622/2007 \ - consumatorilor si nici o consumatorilor §i nicio
modificare anormala modificare anormala
12 Mangan [ 150 11885/2007 | b | 1,095 | 50
' Acceptabil Acceptabil(3)
13 Miros* \ SREN1622/2007 \ - consumatorilor si nici o \ consumatorilor si nicio
| modificare anormala modificare anormala
14 | Oxidabilitate | SRENIS08467/2001 [ mgo2n | 0,632 | 5
15 pH [ SRENISO10523/2012 [ unitpH__| 7,6 | 65-95
16 Sadiu | 1SO 11885/2007 | mol | 49,18 [ 200
17 Sulfati | LCK153 | mg/l | <40 | 250
18 Sulfuri si hidrogen sulfurat | HACH 8131 | wol | <20 l 100
[ 19 ] Turbiditate | SRENISO7027-1/2016 | 0,52 1 5
NOTE:

1. Rezultatele se referd exdusiv |a proba analizald
2, Far§ aprobarea scris# a laboratorulul acest raport de incercari/analize nu poate fi reprodus decat integral
3, Valorle <0,064 <25 <40 <20 sunt sub limita de determinare a metodei
 Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apa potabild, apd subterana, apa de suprafata, apé de imbgiere(piscind) i apé uzatd
5, fncercrile neacreditate RENAR se noteazd cu *
6. Indicotoru) Clor rezidual liber a fost masurat in teren.
7. Conductivitatea si pH-ul au fast masurate la 19,9 °C §i compensarile fa 25 °C au fast ficute automat
8. Tncercarile au fost efectuate tinand seama de urmitoare corectii ale standardelor: SR EN 26777/2002/C91:2006

OBSERVATIL
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Irev. 412020

F.LMB-33/ed.1

acreditat pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL
Str. Torcatori, Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificata SR EN 1SO 9001:2015 5i SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarea calitatii apel potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale

: nr. LI 737
RAPORT DE INCERCARI /| ANALIZE
Numar raport: 10412 APC Data emitere raport: 18.01.2021
Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuti Legii 311/2004

sef laborator intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu

ing. chim. Evelina Adina Nitu
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£ LMB-4@fer \iray 42020

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL gl
SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori. Nr. 6
Ploiesti, Prahova

Tel- 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Socielate certificata SR EN ISO 9001:2015 si SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICATDE ACREDITARE
monitorizarea calitatii apei potabile si abilitat pentru determinar de noxe profesionale nr. L1 737

' Numar raport: 10421 APM Data emitere raport: 18.01.2021

- Detalii
| Beneficiar: $.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREJNICU,
STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI —
~Nr. comanda/contract: Contract 806 din 13.05.2020 ECO SERV AP. CANAL lSA@,lJBRfZAﬁ£ ;
- Tip proba: Ape potabile TIRGSORU VEC? S.RL. h
' Descriere proba: Apa potabila I 1
. Codul probei: 10421 APM lN[E‘;ﬁ{RE MR = |
- Numarul fisei de prelevare: 10725 A __}i?i‘:@-__!
. Locul prelevarii probei: Retea - Strejnicu, pompa curte, str.Ne )
. Data prelevarii/ primirii probei: 13.01.2021/13.01.2021
' pata efectudrii incercarilor: 13.01.2021 - 16.01.2021
- Metoda de prelevare: LMB-10.06
| Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevaté la ora 12:10 de citre Valentin Dragan in prezenta reprezentantului
! beneficiarului Ionel N.
Nr. ‘ Indicator | Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Legii 311/2004
Ape potabile - Analize microbiologice
1] Bacterii coliforme [ SRENIS09308-1/2015 UFC/100mi 0 | 0
2 | Enterococi | SRENISO7899-2/2002 UFC/100ml | 0 | 0
3 Escherichia coli [ SRENIS09308-1/2015 [ UFC/ooml_| 0 \ 0
4 | Numarde colonii dezvoltate 1a22°C | SRENIS06222/2004 [ uFc/Aml | 0 | Nicio madificare anormala
5 [ Numar de colonii dezvoltate 1la37°C | SREN |w004 | UFC/ml I 0 l Nicio modificare anormala

MOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizata

2. Fara aprobarea scrisd @ laboratorului acest raport de incercéri/analize nu poate fi reprodus decat integral ) ) )
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apa potabild, apd subterand, apa de suprafatd, ané de imbaiere(piscind) si apa uzata
4. incercérile au fost efectuate tinand seama de urmatoare corectii ale standardelor: SR EN 1SO 9308-1/2015/A1:2017, SR EN 150 9308-1/2015/A1:2017

OBSERVATIT:

Intocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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MB-38/ed. 1irav.42020

acreditat pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL
Str. Torcatori, Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificata SR EN 1SO 9001:2015 5i SR EN SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICATDE ;CgéSDf'lq;gE
monitorizarea calitatii apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale
) o R nr. L1 737
RAPORT DE iNCERCARI / ANALIZE TR T oy
 Numar raport: 10420 APC Data emitere raport: 18.01.2021
 Detalii
Beneficiar: $.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREINICU,
1 STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI .
: Nr. comanda/contract: Contract 806 din 13.05.2020 ECO SERV APA CANAL SALUBRIZARE
| Tip probé: Ape potabile TIRGSORU VECHI 5. Ri.
| Descriere proba: Apa potabila
| i RE S
 Codul probei: 10420 APC ‘N'Els‘ﬁ‘ Nr. o ‘
- Numérul fisei de prelevare: 10724 Luna O% Ziua _13
 Locul prelevarii probei: Retea - Strejnicu, pompa curte, str.Nagoiesti-arb4 — et e
Data prelevarii/primirii probei: 13.01.2021/13.01.2021
. Data efectudrii incercarilor: 13.01.2021 - 18.01.2021
Metoda de prelevare: LMB-10.06
. pate suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata la ora 12:10 de citre Valentin Dragan in prezenta reprezentantului
: beneficiarului Ionel N.
Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conﬂ
crt. analizat de incercare obtinuta Legii 311/2004
Ape potabile - Analize fizico-chimice
1 Amoniu | SRI1S0O7150-1/2001 mg/ <0,064 | 0,5
2 | Azotati (Nitrati) SR1S0 7890-3/2000 mg/ 34,366 | 50
3 | Azotiti (Nitriti) SREN26777/2002 ma/l <0,05 \ 0,5
4 | Clorrezidual liber” LMB-PS.74 mol | 0,45 [ 05
5 | Clor rezidual total | SRENIS07393-1/2002 | mol | 0,497 | -
6 | Conductivitate | SREN27888/1997 [ psiom | 833,5 | 2500
Acceptabil Acceptabil(a)
7 Culoare™ SRENISO7887/2012 2 consumatorilor si nici © consumatorilor i nicio
meodificare anormala modificare anormala
8 | Duritate totaia | SR1S06059/2008 [ D | 18,831 | >5
[Tz Fier total l 1S0 11885/2007 T | <25 | 200
Acceptabil Acceptabil(a)
10 Gust” SREN1622/2007 - consumatarilor si nici 0 consumatorilor si nicio
modificare anormala modificare anormala
Acceptabil Acceptabil (@)
1" Miros™ SREN1622/2007 - consumatorilor si nici 0 consumatorilor §i nicio
modificare anormala modificare anormala
12 | Oxidabilitate [ SRENISO8467/2001 [ mgO2n_| 0,506 | 5
13 pH | SRENISO10523/2012 [ unitpH__| 75 | 6.5-9,5
14 | Turbiditate [ SRENISQ7027-1/2016 T o | 0.99 | 5
NOTE:
1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd
2. Fara aprobarea scrisé a laboratorului acest raport de incercari/analize nu poate fi reprodus decat integral
3, Valorile <0,064 <0,05 <25 sunt sub limita de determinare a metodei
4, Lgboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de ap4 potabild, apd subterand, apa de suprafatd, apa de imbaiere(piscind) sl apd uzatd
5. Tncercarile neacreditate RENAR se noteazd cu *
&. Indicatorul Clor rezidual liber a fost masurat in teren.
7. Conductivitatea si pH-ul au fast masurate la 21,2 °C §i compensarile la 25 °C au fost facute automat
8. Incercarile au fost efectuate tinand seama de urmatoare corectil ale standardelor: SREN 26777/2002/C91:2006
DBSERVATIL:
sef laborator ‘ ~Intocmit .
__ina. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
} ; -
E 4 z%“?&w‘ ;
L A 3
£
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Numar raport:

Ploiesti, Prahova

- Detalii
. Beneficiar:

Nr. comanda/contract:
- Tip proba:
. Descriere proba:
' Codul probei:
. Numarul fisei de prelevare:
- Locul prelevarii probei:

Data prelevarii/primirii probei:

. Data efectuarii incercarilor:
' Metoda de prelevare:
Date suplimentare despre prelevare:

Tel- 0344 107813  Tel: 0371 322551
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL
Str, Torcatori. Nr. 6

Tel/Fax: 0244 517408

Societate certificata SR EN 1SO 9001:2015 i SR EN ISO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru
monitorizarea calitatii apei potabile sl abilitat pentru determinar de noxe profesionale

10417 APM

Datd emitere raport:

acreditat pentru
INCERCARE

RO

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

nr. LI 737

18.01.2021

5.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREINICU,

STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI
Contract 806 din 13.05.2020
Ape potabile

Apa potabila

10417 APM

10721

Iesire statie- Targsorul Vechi
13.01.2021/13.01.2021

ECO SERV APA CANAL SALUBRIZARE |
TIRGSORU VECHI SR.L. S
?

' lN[TRI}zR;fE;Nr. ___'2:—_———~
A;’O\Q)A Luna __EL,__ZHE_EL_J‘

13.01.2021 - 16.01.2021
LMB-10.06

Proba a fost prelevatd la ora 11:46 de cStre Valentin Dragan in prezenta reprezentantului

beneficiarului Ionel N.

Nr. Indicator Metoda uMm Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Legii 311/2004
Ape potabile - Analize microbiologice
1| Bacterii coliforme [ SRENIS09308-1/2015 [ UFcAcom!_| 0 | 0
2 | Enterococi [ SRENISO7899-2/2002 [ UFC/100mI_| 0 | 0
3 | Escherichia coli | SRENISO9308-1/2015 [ UFCH00m_| 0 \ 0
4 | Numar de coloniidezvoltate la 22°C | SRENIS06222/2004 | urCAml__| 0 [ Nicio modificare anormala
5 | Numar de coloniidezvoltatela37°C | SRENIS06222/2004 [ urcAml__| 0 | Nicio modificare angrmala

NOTE:
1, Rezultatele se refera exclusiv la proba analizat3

2. F&r§ aprobarea scrisé a \aboratorului acest raport de incarciri/analize nu poate fi reprodus decat integral o ) )
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apa potabild, apa subteranad, apa de suprafata, apé de imbaiere(piscind) i apd uzatd
4, incercérile au fost efectuate tinand seama de urmatoare corectii ale standardelor: SR EN 150 9308-1/2015/A1:2017, SR EN 150 9308-1/2015/A1:2017

2l ] 'rev.4/2020

FLMB33

OBSERVATIT:
sef laborator
ina. Ribana Mihaela Bacioiu
! A ‘e N

Intocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu
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“' Numar raport:

Detalii
: Beneficiar:

. Nr. comandé/contract:

a(_:reditat pentru
INCERCARE

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 TellFax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificath SR EN 1SO 9001:2015 5i SR EN ISO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN 1SO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru
monitorizarea calitatii apel potabile i abilitat pentru determinari de noxe profesionale

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICATDE ACREDITARE
nr. L1 737

 RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
10416 APC

Data emitere raport: 18.01.2021

5.C ECO SERVICIUL APA CANAL GALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L,
STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI

Contract 806 din 13.05.2020

SAT STREINICU,

e Ape Dl 3 SATUBRIZARE

| Ducions prr Apa potabla Feo SE%%&‘;E)ARSA\I/V&LH! SRL.

| Codul probei: 10416 APC

- Numarul fisei de prelevare: 10720 INTRARE Nr. e
Locul prelevarii probei: Tesire statie- Targsorul Vechi TESTRE

. Data prelevérii/primirii probei:
| Data efectuirii incercarilor:
. Metoda de prelevare:

13.01.2021 / 13.01.2021 A
13.01.2021 - 18.01.2021

LMB-10.06

no_)_—_Q}_l__Luna o\ zivald, |

. pate suplimentare despre prelevare:

Proba a fost prelevata la ora 11:46 de catre Valentin Dragan in prezenta reprezentantului

beneficiarului Ionel N.
Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Legii 311/2004
1
Ape potabile - Analize fizico-chimice
Amoniu SRIS07150-1/2001 | mal | 0.449 +0,056 | 0,5
2 Azotati (Nitrati SR1S0 7890-3/2000 | ma | 1,11 1 50
E Azotiti (Nitriti) SREN26777/2002 mgl | 0.0987 £0,0102 | 0,1
Clorrezidual liber® MB-PS.74 | mol | 0.19 | 0,5
Clor rezidual total SRENISO7393-1/2002 | mgt | 0,716 | -
Cloruri SR1S09297/2001 | mgl | 49,776 | 250
Conductivitate | SREN27888/1997 [ pslem | 6245 | 2500
- Acceptabil Acceptabil(a)
Culoare® SRENIS07887/2012 consumatorilor si nici 0 consumatorilor si nicio
modificare anormala modificare anormala
9 | Duritate totala SRIS06059/2008 | 13,193 | >5
10 Fiertotal 1SO 11885/2007 | g/ | 4292 200
Acceptabil Acceptabil(d)
11 Gust* SREN 1622/2007 \ - consumatorilor si nici o consumatorilor §i nicio
modificare anormala modificare anormala
12 | Mangan | 1SO 11885/2007 [ ot | 112,05 | 50
Acceptabil Acceptabil (@)
Miros™ \ SREN 1622/2007 \ - consumatorilor si nici © consumatorilor 3i Nicio
modificare anormala modificare anormala
Oxidabilitate [ SRENISQ8467/2001 [ mgo21 | 0,949 | 5
pH | SRENISO10523/2012 | unitpH__| 8 | 65-95
Sodiu | 1SO 11885/2007 | mal | 54,95 | 200
Sulfati ] LCK153 T ot | 41 250 -
Sulfuri si hidrogen sulfurat HACH 8131 | wgh | <20 100
Turbiditate SRENISO7027-1/2016 | WNT | 048 | 5

NOTE:

Rezuitatele se referd exclusiv la proba analizata

F#r§ aprobarea scrisa 2 \aboratorului acest raport de incercéri/analize nu poate fi reprodus decat integral

Valoarea 20 este sub limita de determinare a metode

| aboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabil3, apd subterand, apa de suprafata, apd de imbaiere(piscind) st apd uzatd
Incertitudinea de masurd este afisats cu semnul ‘&' cand rezultatul analizei este apropiat limitei impuse

fniccrchrile ncacreditate RENAR se noteaza cu *

Indicatorul Clor rezidual liber a fast mdsural in teren.

Conductivitatea si pH-ul au fost masurate la 20,2 °C si compensarile la 25 °C au fost facute automat

incercarile au fost efectuate tinand seama de urmitoare corectii ale standardelor: SR EN 26777/2002/C91:2006

coNGUmAWME

OBSERVATIL
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acreditat pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL
Str. Torcatori, Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813  Tel: 0371322551 TellFax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: lahorator@biosol.io

Societate certificata SR EN 1SO 9001:2015 5i SR EN 1SO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018

acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICATDE ACREDITARE
monitorizarca calitatii apei potabile §i abilitat pentru determindri de noxe profesionale nr. L1 737

| " RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
- Numar raport: 10416 APC Data emitere raport: 18.01.2021

Nr, Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuti Legii 311/2004

Sef laborator Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu

. -
| apelonl (ABORATOR | o
g‘, T8 AMERILL | §§w \‘;

ot
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acreditat pentru
INCERCARE

RO {A

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori. Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificata SR EN 1SO 9001:2015 s SR EN 1SO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru
monitorizarea calitatii apei potabile i abilitat pentru determinari de noxe profesionale

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

2020

ELMB-38/ed. 1rav.d

. Nr. comanda/contract:

. Tip proba:

. Descriere proba:

. Codul probei:

. Numarul fisei de prelevare:

Locul prelevarii probei:

. Data prelevarii/primirii probei:

' Data efectuarii incercarilor:

- Metoda de prelevare:

- Date suplimentare despre prelevare:

nr. LI 737
RAPORT DE iNCERCARI /| ANALIZE e e,
Numar raport: 10415 APM Dat3 emitere raport: 18.01.2021
e T iR
Beneficiar: 5.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREINICU,

STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI
Contract 806 din 13.05.2020
Ape potabile
Apa potabila

ECO SERY APA CANAL SALUBRIZARE 'ﬁ\

TIRGSORU VECHI S.R.L.
10415 APM 5
INTRARE Nr. -
e “IESIRE

Retea- Scoala Targsorul Vechi
13.01.2021/13.01.2021
13.01.2021 - 16.01.2021
LMB-10.06

Proba a fost prelevat3 la ora 11:36 de catre Valentin Dragan in prezenta reprezentantului
beneficiarului lonel N.

Angla\ _Luna_Ql—_—Zilfgj

Nr. ]I Indicator Metoda M Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Legii 311/2004
\ Ape potabile - Analize microbiologice

1 Bacterii coliforme [ SRENISO9308-1/2015 [ UFC/100mI 0 | 0

2 | Enterococi | SRENISO7899-2/2002 | uFc/100ml 0 [ 0

3 | Escherichia coli [ SRENISO9308-1/2015 [ UFcHooml_| 0 l 0

4 | Numarde coloniidezvoltatela 22°C | SREN1S06222/2004 [ UFCim_| 0 | Nicio modificare anormala

5 ‘ Numar de colonii dezvoltate 1a37°C | SRENIS06222/2004 | uFC/Aml | 0 l Nicio modificare anormala
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd

2. Féra aprobarea scrisd 3 laboratorului acest raport de incerciri/analize nu poate fi repradus decat integral ) o ‘ o ;
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apd potabild, apa subterand, apa de suprafata, ap# de imbdiere(piscind) si apa uzatd

4, incercarile au fost efectuate tinan

d seama de urmatoare corectii ale ctandardelor: SR EN 1SO 9308-1/2015/A1:2017, SR EN 150 9308-1/2015/A1:2017

OBSERVATIT:

Sef laborator
ina. Rj_ban_a Mihaela Bacioiu
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at_:reditat pentru
INCERCARE

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813  Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificats SR EN 1SO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laboratar
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru
monitotizarea calitatii apei potabile si abilitat pentru determingri de noxe profesionale

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

ki, o R — nr. L1 737
RAPORT DE iNCERCARI / ANALIZE SRR o 0]
%Numér raport: 10414 APC Data emitere raport: 18.01.2021
e e ST g
Beneficiar:

5.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREINICU,
STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI

' Nr. comanda/contract: Contract 806 din 13.05.2020

_ Tip proba: Ape potabile

 Descriere proba: Apa potabila e SE%‘;? APA CANAL SAL: TaiiaAls
. Codul probei: 10414 APC N i i}““ Sk

. Numrul fisei de prelevare: 10718 INTRARE ;. Q)

i IESIRE ——

. Locul prelevarii probei:
' Data prelevarii/primirii probei:
| Data efectudrii incercarilor:

Retea- Scoala Targsorul Vechi
13.01.2021/ 13.01.2021
13.01,2021 - 18.01.2021

AnJ@u Luna_ Q0 Z i'u‘éiu}ﬂ ;
gl

20

LMB-38/ed.1/rev.4/20

Tncercarile neacreditate RENAR se noteazd cu *
Indicatarul Clor rezidual liber a fost masurat in teren,

R

Conductivitatea i pH-ul au fost masurate la 20,0 °C si compensarile la 25
incercarile au fost efectuate tinand seama e urmatoare corectii ale standar

ntegral
Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apa potabila, apd subterana, apa de suprafata, apd de im
Incertitudinea de masurd este afisaté cu semnul "+ cand rezultatul analizei este apropiat limitei impuse

oC au fast facute automat
delor: SR.EN 26777/2002/C91:2006

baiere(piscind) §i apd uzatd

. Metoda de prelevare: LMB-10.06
=: Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata la ora 11:36 de citre Valentin Dragan in prezenta reprezentantului
: beneficiarului Ionel N.
(Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Legii 311/2004
Ape potabile - Analize fizico-chimice
1 Amoniu SRIS0O7150-1/2001 ma/l 0,5+0.1 0,5
2 Azotati (Nitrati) SRIS07890-3/2000 mg/l 0,992 50
3 Azotiti (Nitriti) SREN26777/2002 ma/l 0,1509 0,56
4 | Clorrezidual liber” LMB-PS.74 mal 0.25 0.5
5 Clorrezidual total SREN SO 7393-1/2002 mag/ 0,795 -
6 Conductivitate SREN27888/1997 pSlem 6281 2500
Acceptabil Acceptabil(a)
7 Culoare™ SRENISO7887/2012 = consumatarilor si nici o consumatorilor si nicio
modificare anormala modificare anormala
8 | Duritate totala | SR1S06059/2008 D 12,742 >5
9 ] Fiertotal | SO 11885/2007 pall 4483 200
Acceptabil Acceptabil(d)
10 Gust* \ SREN 1622/2007 consumatorilor si nici o consumatorilor §i nicio
modificare anormala modificare anonmala
Acceptabil Acceptabil(d)
11 Miros* \ SREN 1622/2007 - consumatorilor si nici o consumatorilor i nicio
modificare anormala modificare anormala
12 \ Oxidabilitate l SRENIS08467/2001 mgO2/ 1,328 5
13 | pH | SRENISC 10523/2012 unitpH 7.9 6,5-9.5
m | Turbiditate | SRENISQ7027-1/2016 UNT 0,67 5
NOTE

DBSERVATIL.

sef laborator
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L ME

' Numar raport:
 Detalii
- Beneficiar:

' Nr. comandi/contract:

. Meteda de prelevare:
. Date suplimentare despre prelevare:

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL
SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori. Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel-0344 107813 Tel: 0371322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatsa SR EN 1SO 9001:2015 st SR EN 1SO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/EC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru

10419 APM

STR.CRANGULUI NR.12, TARGSORUL VECHI
Contract 806 din 13.05.2020

moniterizarea calitatii apei potabile si abilitat pentru determinari de noxe profesionale

acreditat pentru

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. L1 737

18.01.2021

5.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREINICU,

 Tpeob®i Ape potaiile 0 SERV APA CANAL SALUBRIZARE

. Descriere proba: Apa potabila TIRGSORU VECHI S.R.L.

. Codul probei: 10419 APM ‘

 Numarul fisei de prelevare: 10723 “’ﬁgﬁ-{kﬁ Nr. ‘Mli

| Locul prelevarii probei: lesire statie- Stancesti Ol 7i ID
21 ua

' Data prelevarii/primirii probei: 13.01.2021/ 13.01.2021 AngQl Luna__>=7 :

Data efectuarii incercarilor: 13.01.2021 - 16.01.2021

LMB-10.06

beneficiarului Tonel N.

Proba a fost prelevata la ora 11:59 de catre Valentin Dragan in prezenta reprezentantului

Metoda

Nr. Indicator UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuti Legii 311/2004
Ape potabile - Analize microbiologice
1| Bacterii coliforme [ SRENISO9308-1/2015 UFC/100ml 0 | 0
2 | Enterococ | SRENISO7899-2/2002 UFC/100ml 0 | 0
3 | Escherichia coli | SRENISO9308-1/2015 UFC/100ml_| 0 ] 0
4 | Numar de colonii dezvoltate1a 22°C | SRENIS06222/2004 [ urcAml | 0 [ Nicio modificare anormala
5 | Numarde coloniidezvoltatela 37°C | SRENIS06222/2004 [ UFCAml_| 0 | Nicio modificare anormala
NOTE:

1. Rezultatele se referd exclusiv la proba analizatd )
2. Fr3 aprobarea scrisd a laboratorulul acest raport de incerciri/analize nu poate fi reprodus decat integral

2 it 3 i 3 fat3, apa de imbdiera(piscind) si apa uzatd
3. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de 2pa potabild, apa subterand, apa de supra .
4. incercarile au fost efectuate tinand seama de urmitoare corectii ale standardelor: SR EN 150 9308-1/2015/A1:2017, SR EN 150 9308-1/2015/A1:2017

OBSERVATIT:

sef laborator
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agreditat pentru
INCERCARE

RO ANTA

LABORATOR DE MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahava

Tel: 0344 107813 Tel; 0371322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificatsa SR EN 1SO 9001.2015 si SR EN 1SO 14001:2015, laborator
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru
monitorizarea calitatii apei potabile si abilitat pentru determingri de noxe profesionale

SR EN ISO/EC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. L1 737

" RAPORT DE INCERCARI / ANALIZE
10418 APC

18.01.2021

Numér raport:

Data emitere raport:

 Detalii
Beneficiar: S.C ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORUL VECHI S.R.L, SAT STREINICU,
! STR.CRANGULUT NR.12, TARGSORUL VECHI

| Nr. comanda/contract: Contract 806 din 13.05.2020

. Tip proba: Ape potabile

Descriere probi: Apa potabila ECO SE%};? ({JPOARCANAL SALUBRIZARE
~ Numarul figei de prelevare: 10722 INTRARE Nr. !L\ L

Locul prelevarii probei: lesire statie- Stancesti IESIRE

- Data prelevarii/primirii probei: 13.01.2021 / 13.01.2021 Ani‘fA_Luna QA Ziua )5‘

. Data efectuérii incercarilor:
| Metoda de prelevare:
| Date suplimentare despre prelevare:

13,01.2021 - 18,01.2021
LMB-10.06

Proba a fost prelevats la ora 11:59 de catre Valentin Dragan in prezenta reprezentantului
beneficiarului Ionel N,

Nr. Indicator Metoda UM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuta Legii 311/2004
Ape potabile - Analize fizico-chimice
1 } Amoniu | SRISQ7150-1/2001 ma/l 0,391 0,5
2 Azotati (Nitrati) | SR1SOQ 7890-3/2000 ma/l 1,17 50
3 Azotiti (Nitriti) I SREN26777/2002 mah <0,05 0.1
4 Clorrezidual liber* | LMB-PS.74 mgl 0,26 0,5
5 Clorrezidual total SRENIS07393-1/2002 mg/ 0,696 -
6 | Cloruri SR1S09297/2001 mg) 44,416 250
7 Conductivitate SREN27888/1997 pSicm 686.9 2500
Acceptabil Acceptabil(a)
8 Culoare™ SRENISO7887/2012 - consumatorilor si nici o consumatorilor i nicio
modificare anormala modificare anormala
9 Duritate totala SR1S06059/2008 ‘D 11,727 >5
10 Fiertotal 1SO 11885/2007 ug/ 364,2 200
Acceptabil Acceptabil(a)
11 Gust* SREN 1622/2007 - consumatorilor si nici 0 consumatorilor si nicio
modificare anormala modificare anormala
12 Mangan J 1SO 11885/2007 uall 144 50
Acceptabil Acceptabil(a)
13 Miros™ SREN 1622/2007 - consumatorilor si nici o consumatorilor i nicio
modificare anormala modificareanormala
14 Oxidabilitate SRENIS08467/2001 mg 02/l 0,885 5
15 pH SRENISO 10523/2012 unitpH 7,9 6,56-95
16 Sodiu 1S0O 11885/2007 mg/l 68,65 200
17 Sulfati LCK153 mag/l 65,5 250
18 Sulfuri si hidrogen sulfurat | HACH 8131 wol | <20 100
19 Turbiditate ] SRENIS0Q7027-1/2016 UNT l 3,83 5
NOTE:

1. Rezultatele se referd exdusiv 1a proba analizata

2. Fara aprobarca scrisd a laboratorului acest raport de incercarifanalize nu poate fi reprodus decat integral

3. Valorle <0,05 <20 sunt sub limita de determinare a metodei

4. | aboratorul oste acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apé potabild, apd subterand, apa de suprafata, apd de imbsiere(piscind) si apd uzatd
5 incercirile neacreditate RENAR se noteaza cu *

0. Indicotorul Clor rezidual liber a fast masurat in teren.

7. Conductivitatea si pH-ut au fost masurate la 21,0 °C si compensdrile la 25 °C au fost tacute automat

8. Incercirile au fost efectuate tindnd seama de urmatoare corectii ale standardelor: SR EN 26777/2002/C91:2006

OBSERVATIL:

sdied. Virev.4/2020
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acreditat pentru
LABORATOR DE MEDIU BIOSOL INCERCARE
SC Biosol psi SRL
Str. Torcatori, Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro  E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificata SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, laborator SR EN ISO/IEC 17025:2018
acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, inregistrat la Mininsterul Sanatatii pentru CERTIFICAT DE ACREDITARE
monitorizarca calitatii apei potabile i abilitat pentru determinari de noxe profesionale nr. L1 737
: RAPORT DE INCERCARI/ ANALIZE
 Numér raport: 10418 APC Dat3 emitere raport: 18.01.2021
Nr. Indicator Metoda uM Valoare Valoare max conf
crt. analizat de incercare obtinuti Legii 311/2004
Sef laborator Intocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu ing. chim. Evelina Adina Nitu
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