ECO SERV APA CANAL SALUBRIZARE
TIRGSORU VECHI S.R.L.

MINISTERUL SANATATY | Ana=YL Luna
1 INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA
INSP NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+4O 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax (+40 21 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

LABORATORUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITATII APEI

Cod: F- LNRSCA-12-01

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 271/05.07.2021

Denumire si adresi beneficiar: SC ECO Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Tirgsorul Vechi SRL/ Str. Crangulul, Nr. 12,
Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, jud. Prahova

Numiir inregistrare comand (contract): 11230/28.06.2021
Data si ora primirii probei / data executérii incercirilor: 28.06.2021—13:50/28.06.2021 - 01.07.2021

Date de identificare probi (sursa probei)/cod probi: probi apa potabila, PH 1, lesire statie tratare Strejnicu, nr. 1,
Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, Jud. Prahova/ cod 271

Recoltat de: Directia dc Sanatate Publica PRAHOVA

Tabelul 1. Rezultate incercdri

VALOARE CMA

| o INCERCARE EXECUTATA UM. | DETERMINATA | conform LEGH or. METODA DE INCERCARE
o | 458/2002 republicatii

| " SRENISO 10301:2003 |

i ,
| Nr. : AT VALOARE
|
\

L. 1.2-dicloretan® ug/L 1,73 3.0 Metoda gaz cromatografica
o e = TN headspace staticd
2003
Tetracloretena si Tricloretend* (suma L <LOQ 10 Mg[: l&; 50 I()?O{\ O(i
concentratiilor compusilor specificati) HE Ehodid, gRa Crona g 1ea
N — headspace statica
‘ Hidrocarburi policiclice aromatice*
(Benzo(b)fluorantren,
\ 3. Benzo(k)fluorantren, pg/L <LOQ 0,10 SR EN 1SO 17993:2004
‘ Benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-
. cd)piren ) I S )
4, \ Benz(a)piren* pg/L <LOQ 0,01 SR EN 17993:2004
. SR 1SO 9390:2000
ok 2
R i s i M0 | PSLNRSCAD6
6. | Fluoruri* mg/l. <1.OQ 1,2 SR EN ISO 10304-1:2009
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VALOARE CMA
iy INCERCARE EXECUTATA UM. |  YALOARE | form LEGIlnr. | METODA DE INCERCARE
ctr, DETERMINATA !
i B 458/2002 republicata
7. Sulfat* mg/L 30.47 250 SR EN ISO 10304-1:2009
8. Carbon organic total (COT) me/L 0,41 Ricie modificare SR EN 1484/2001
anormala

*analize neacreditate RENAR

LOQ - limita de cuantificare

LOQ tricloretend = 0,51 pg/L: LOQ tetracloretend = 0,51 pug/L: LOQ Benzo(b)fluorantren = 2,16 ng/L:
- LOQ Benzo(k)fluorantren = 1,72 ng/L; LOQ Benzo(ghi)perilen = 5.76 ng/L: LOQ indeno (1.,2.3-cd)piren = 5,33 ng/l.;

LOQ Benz(a)piren = 2,10 ng/L; LOQ Floruri =

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse incercarii.

0,177 mg/L

Reproducerea parfiald a Raportului de Incercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

COORDONATOR LABORATOR
Biolog pr. Liliana NEAGU

;i‘g&’*»i‘w”“/}

A
RESPONSABIL ANALIZA w\),,//
Ing. Sp. IA Nicoleta LEMNE |
Ing. Ch. Andreea DONISE /[l
Ing. Sp. 14 Irina IORDACHE

ANALISTI

Asistent med. pr. Ruxandra MOISE. SC / *
Asistent med. pr. Mariana NEGRU1 I
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SERV APA CANAL SALUBRIZAR'
L Drincsonu VECHLSR.L.

%@ Nr. ‘QO%

An_g=/\ Luna

MINISTERUL SANATATII
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA '
Tel: "(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

LABORATORUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITATII APEI

Cod: F- LNRSCA-12-01

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 272/05.07.2021

Denumire si adresa beneficiar: SC ECO Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Tirgsorul Vechi SRL/ Str. Crangului, Nr. 12,
Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, jud. Prahova

Numir inregistrare comandi (contract): 11230/28.06.2021
Data si ora primirii probei / data executirii incercirilor: 28.06.2021- 13:50 / 28.06.2021 - 01.07.2021

Date de identificare prob# (sursa probei)/cod proba: proba apa potabild, PH 2, retea publica, cismea imobil, nr. 28§,
Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, Jud. Prahova/ cod 272

Recoltat de: Directia de Sanitate Publica PRAHOVA

Tahelul 1. Rezultate incercari

| { VALOARE CMA ]
| . o | J - x
N':‘ ‘ INCERCARE EXECUTATA | U.M. DE'\r?lllU(\)’l?xETR conform LEGII nr. METODA DE INCERCARE |
o 1 A1 45872002 republicata |
A e ! 22 b B S |
} ‘ SR EN ISO 10301:2003 ;
1 | 1 .2-dicloretan™ | ug/l 2,62 3.0 Metoda gaz cromatograficd 1
— headspace staticd )
2019003
Tetracloretend si Tricloretena* (suma SR EN 150 10301 ’“()0." .
2 S ER . ug/L <LOQ 10 Metoda gaz cromatografica
concentratiilor compusilor specificafi) = =
e - headspace statici
Hidrocarburi policiclice aromatice®
(Benzo(b)fluorantren,
3, Benzo(k)fluorantren, ug/L <L.OQ 0,10 SR EN ISO 17993:2004
Benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-
N cd)piren ) 7
4. Benz(a)piren* pug/L <LOQ 0,01 SR EN 17993:2004
S SR IS0 9390:2000
* 2
e Bar mg/L BiZ8 e PS-LNRSCA-06
0. Fluoruri* mg/L <LOQ 1,2 SR EN ISO 10304-1:2009
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e, o ] P VALOARE CMA A T
INCERCARE EXECUTATA U.M. - conform LEGII nr. METODA DE INCERCARE
ctr. DETERMINATA .
B 7 458/2002 republicati
7. Sulfat* mg/L 50,58 250 SR EN SO 10304-1:2009
8. Carbon organic total (COT) mg/L 0,38 e SR EN 1484/2001
anormala
*analize neacreditate RENAR

1.OQ - limitd de cuantificare
LOQ tricloretena = 0,51 ng/L: LOQ tetracloretena = 0,51 pg/L; LOQ Benzo(b)fluorantren = 2,16 ng/L:

LOOQ Benzo(k)fluorantren = 1,72 ng/L; LOQ Benzo(ghi)perilen = 5,76 ng/L; LOQ indeno (1,2,3-cd)piren = 5,33 ng/L:
[.OQ) Benz(a)piren = 2,10 ng/L; LOQ Floruri = 0,177 mg/L

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse incercarii.
Reproducerea partiali a Raportului de Incercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

{ ,
COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA r\i\} i
Biolog pr. Liliana NEAGU Ing. Sp. 14 Nicoleta LEMNE
e Ing. Ch. Andreea DONISE M*’
ARSI Ing. Sp. 1A Irina IORDACHE Ji%._

ANALISTI N

Asistent med. pr. Ruxandra MOISESCU ] 4

Asistent med. pr. Mariana NEGRU l(‘ii Tt
A

3
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ECO SERV APA CANAL SALUDRIZARE
TIRGSORU VECHI S.RL.

MINISTERUL SANATATII i S5 \
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLTCA |
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

LABORATORUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITATII APEI

Cod: F- LNRSCA-12-01

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 273/05.07.2021

Denumire si adresi beneficiar: SC ECO Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Tirgsorul Vechi SRL/ Str. Crangului, Nr. 12,

Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, jud. Prahova

Numar inregistrare comand3 (contract): 11230/28.06.2021

Data si ora primirii probei / data executirii incercirilor: 28.06.2021- 13:50/ 28.06.2021 - 01.07.2021

Date de identificare proba (sursa probei)/cod proba: proba apa potabild, PH 3, iesire statie tratare Targsorul Vechi,

Sat Targsorul Vechi, Com. Targsorul Vechi, Jud. Prahova/ cod 273

Recoltat de: Directia de Sinatate Publici PRAHOVA

Tabelul 1. Rezultate inceredri

i . VALOARE CMA -
= iNCERCARE EXECUTATA U.M. < conform LEGII nr. METODA DE INCERCARE
ctr. DETERMINATA s
458/2002 republicata
SR EN ISO 10301:2003
1. 1.2-dicloretan* ng/L <LOQ 3.0 Metoda gaz cromatografica
L ) - headspace staticd
. i) a
Tetracloretena si Tricloretena™ (suma ; Sy ISO ]_0301 20a3
2 b ; : : ug/l <LOQ 10 Metoda gaz cromatografica
concentratiilor compusilor specificati) - b
N | —headspace staticd
Hidrocarburi policiclice aromatice*
(Benzo(b)fluorantren,
3 Benzo(k)fluorantren, ug/L <LOQ 0,10 SR EN ISO 17993:2004
Benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-
,,,,,, . cdpiren) ) .
4. Benz(a)piren* ug/L <LOQ 0.01 SR EN 17993:2004
= . 1 ‘ SR IS0 9390:2000
*
5. Bor mg/L 0,63 1.0 _ PS-LNRSCA-06
6. Fluoruri* mg/L 0,22 1,2 SR EN ISO 10304-1:2009 B
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| VALOARE CMA
N, INCERCARE EXECUTATA UM. | YALOARE _ | o form LEGHinr. | METODA DE INCERCARE
atr. DETERMINATA ok
’ 458/2002 republicata
7. Sulfat* mg/L 46,43 250 SR EN ISO 10304-1:2009 J
8. Carbon organic total (COT) mg/L 0.45 PRI TG (e SR EN 148472001
| anormala )

*unalize neacreditate RENAR

LOQ - limita de cuantificare
LOQ I.2-dicloretan = 0,64 pg/L:; LOQ tricloretend = 0,51 pg/L; LOQ tetracloretens = 0,51 ug/L.;
LOQ Benzo(b)fluorantren = 2,16 ng/L: LOQ Benzo(k)fluorantren = 1,72 ng/L; LOQ Benzo(ghi)perilen = 5.76 ng/L.;
LOQ indeno (1.2,3-cd)piren = 5,33 ng/L; LOQ Benz(a)piren = 2,10 ng/L

Rezultatele prezentate sunt vatabile strict pentru probele supuse incercarii.

Reproducerea partiald a Raportului de Incercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

COORDONATOR LABORATOR
Biolog pr. Liliana NEAGU

ﬁ"}é“\’b W(

RESPONSABIL ANALIZA \\g"?”
Ing. Sp. I4 Nicoleta LEMNE

Ing. Ch. Andreea DONISE /.

ing. Sp. IA Irina IORDACHE (ZX_

ANALISTI o~

Asistent med. pr. Ruxandra MOISES‘Q( N ¢

Asistent med. pr. Mariana NEGRUTI \ | p ;
W

\\al
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SERV APA CANAL SALUBRIZA.
ke TIRGSORU VECHI S.RL.

MINISTERUL SANATATII
L INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLIGA
ISP NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA ’
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

LABORATORUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITATII APEI

Cod: F- LNRSCA-12-01

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 274/05.07.2021

Denumire si adresd beneficiar: SC ECO Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Tirgsorul Vechi SRL/ Str. Crangului, Nr. 12,

Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, jud. Prahova

Numir inregistrare comanda (contract): 11230/28.06.2021

Data si ora primirii probei / data executdrii incercdirilor: 28.06.2021-13:50/28.06.2021 - 01.07.2021

Date de identificare probd (sursa probei)/cod proba: proba api potabild, PH 4, retea publica, Depozit materiale de constuctii,

Sat Targsorul Vechi, Com. Targsorul Vechi, Jud. Prahova/ cod 274

Recoltat de: Directia de Saniitate Publici PRAHOVA

Tabelul 1. Rezultate incerciri

| « VALOARE CMA o
‘\‘r' INCERCARE EXECUTATA UM. | oo ars | conform LEGII ar. METODA DE iNCERCARE
etr. | ‘ 4582002 republicata |

SR ENISO 10301:2003
| 2-dicloretan™® pg/l 0,72 3,0 Metoda gaz cromatografica
— headspace statica
e 2019
‘ ‘ Tetracloretena si Tricloretena™® (suma ; S8R EN 156 10301 ‘“00.} )
2. | pg/L <LOQ 10 Metoda gaz cromatografica
| concentratiilor compusilor specificati) :

‘ ) r - headspace statica

‘ ‘ Hidrocarburi policiclice aromatice*

‘ (Benzo(b)fluorantren.

‘ 3. Benzo(k)tluorantren. | ug/L <LOQ 0,10 SR EN SO 17993:2004

| Benzo(ghi)perilen, indeno (1.2,3- ‘

l ) cd)piren ) )

‘ 4. Benz(a)piren* ue/l. <LOQ 0,01 SR EN 17993:2004

. R 7 SK 150 9390.2000

5 5 - Bor mg/L 0,47 1.0 PS-LNRSCA-06

] 6. Fluoruri* mg/L 0,22 1.2 L SR EN 1SO 10304-1:2009

RI 774/l’dﬂ 1 din2
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VALOARE CMA

conform LEGII nr. METODA DE INCERCARE

DEEEBMIBATA | ouantr penabiicats

250 SR EN ISO 10304-1:2009

il INCERCARE EXECUTATA
7. | Sulfat*
8. Carbon organic total (COT)

Nicio modificare o

*analize neacreditate RENAR

LOQ — Jimita de cuantificare

anormala SR EN I48~1/200}

LOQ tricloretend = 0,51 pg/L; LOQ tetracloretend = 0,51 ug/L; LOQ Benzo(b)fluorantren = 2,16 ng/L;
LOQ Benzo(k)fluorantren = 1,72 ng/L; LOQ Benzo(ghi)perilen = 5,76 ng/L; LOQ indeno (1,2,3-cd)piren = 5,33 ng/L;

LOQ Benz(a)piren = 2,10 ng/L

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse incercarii.
P

Reproducerea parfiald a Raportului de Incercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

COORDONATOR LABORATOR
Biolog pr. Liliana NEAGU

S,

i
RESPONSABIL ANALIZA f‘g\/@ o
Ing. Sp. 14 Nicoleta LEMNE

Ing. Ch. Andreea DONISE &w’

Ing. Sp. IA Irina IORDACHE 7K

ANALISTI

Asistent med. pr. Ruxandra MOISE.S‘C%%W‘”«

Asistent med. pr. Mariana NEGRU 7;1\1 RJP)\*}&
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ECO SERY AFA LANAL JALLLILE
TIRGSORU VECHI SRL

INTRARE - RN

MINISTERUL SANATATII An_QZa./.\_Luna ._
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA ‘
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, DlrectOI (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

LABORATORUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITATII APEI

Cod: F- LNRSCA-12-01

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 275/05.07.2021

Denumire §i adresa beneficiar: SC ECO Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Tirgsorul Vechi SRL/ Str. Crangului, Nr. 12,

Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, jud. Prahova

Numar inregistrare comandi (contract): 11230/28.06.2021

Data si ora primirii probei / data executiirii incercérilor: 28.06.2021- 13:50 / 28.06.2021 - 01.07.2021

Date de identificare proba (sursa probei)/cod probid: proba apa potabild, PH 5, iesire statie tratare Stancesti,

Sat Stancesti, Com. Targsorul Vechi, Jud. Prahova/ cod 275

Recoltat de: Directia de Sanitate Publica PRAHOVA

Tabelul 1. Rezultate incercéri
N ; : VALOARE CMA
| Nr. INCERCARE EXECUTATA U.M. VALOA‘,“‘ < conform LEGII nr. METODA DE INCERCARE
etr. DETERMINATA .
} 458/2002 republicata | B o
SR EN ISO 10301:2003
1. |, 2-dicloretan* ug/L <LOQ 3,0 Metoda gaz cromatografica
— headspace statica
s SR EN ISO 10301:2003
a0 o r- 5 * B
2. Tetradorq:ené 3 I'CI(.)retq‘ﬁ .(ﬁum? pg/L <LOQ 10 Metoda gaz cromatografica
concentratiilor compusilor specificati)
L = hcadspace staticd
‘ Hidrocarburi policiclice aromatice®
(Benzo(b)fluorantren,
3. Benzo(k)fluorantren, ng/L <LOQ 0,10 SR EN ISO 17993:2004
Benzo(ghi)perilen, indeno (1.2.3- 7
] cd)piren ) L] -
4. Benz(a)piren* ng/l <LOQ 0.01 SR EN 17993:2004
: 3 PO SR 1SO 9390:2000
*
5. Bor mg/L 0,41 1,0 PS-LNRSCA-06
6. Fluoruri* mg/L 0,28 1,2 SR EN [SO 10304-1:2009
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Exemplarul..:




VALOARE CMA
Nr. - . = < . ; " %
R ) INCERCARE EXECUTATA U.M. VALGSAE < conform LEGII nr. METODA DE INCERCARE
ctr, DETERMINATA X
e - 458/2002 republicati
7 Sulfat* mg/L 55,63 250 SR EN [SO 10304-1:2009
8. Carbon organic total (COT) mg/L 035 P e SR EN 14842001
anormala
*analize neacreditute RENAR

LOQ — limita de cuantificare
LOQ 1.2- dicloretan = 0,64 pg/l.; 1.0Q tricloretena = 0,51 pg/L; LOQ tetracloretena = 0,51 ug/L;

L.OQ Benzo(b)fluorantren = 2,16 ng/L; LOQ Benzo(k)fluorantren = 1,72 ng/L.: LOQ Benzo(ghi)perilen = 5,76 ng/L;
LOQ indeno (1.2.3-cd)piren = 5,33 ng/L; LOQ Benz(a)piren = 2,10 ng/L

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse incercarii.
Reproducerea partiald a Raportului de Incercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

t\
COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA (}%/
Biolog pr. Liliana NEAGU Ing. Sp. 14 Nicoleta LEMNE '

/ Ing. Ch. Andreea DONISE
\Uj(}\,\bh/ Ing. Sp. 14 Irina IORDACHE JIX—
ANALISTI

Asistent med. pr. Ruxandra MOISES(“?U It
Asistent med. pr. Mariana NEGR L”I’l\‘»\
N :w

R1275/Pag. 2 dip 2
Exemplarul.. ox...




V APA CANAL SALUBRIZARE
TIRGSORU YECHI S.RL.

Nr. QO

MINISTERUL SANATATII An_ do¥]Luna
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

A 3
Vi b i

Str. DrA. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426 -

CENTRUL REGIONAL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

LABORATORUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITATI APEI

Cod: F- LNRSCA-12-01

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 276/05.07.2021

Denumire si adresa beneficiar: SC ECO Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Tirgsorul Vechi SRL/ Str. Crangului, Nr. 12,
Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, jud. Prahova

Numir inregistrare comanda (contract): 11230/28.06.2021
Data si ora primirii probei / data executirii incercdrilor: 28.06.2021- 13:50 / 28.06.2021 - 01.07.2021

Date de identificare proba (sursa probei)/cod proba: proba apa potabild, PH 6, retea publica, cismea, Imobil nr. 189,
Sat Stancesti, Com. Targsorul Vechi, Jud. Prahova/ cod 276

Recoltat de: Direcfia de Sanatate Publicda PRAHOVA

Tabelul 1. Rezultate incercari

i . ] VALBARE VALOARE CMA o
" ! INCERCARE EXECUTATA U.M. DET.ERMI’VAT;\ conform LEGII nr. METODA DE INCERCARE
o - ‘ 458/2002 republicati -
R ‘ SR EN ISO 10301:2003
L. 1,2-dicloretan* ng/l <LOQ 3,0 Metoda gaz cromatografica
] — headspace statica
: e SR EN ISO 10301:2003
&} - = Z . o {* N
! 2. T-ctraclo‘relt.gm' 3 Trld?ntem ‘.(sum'a pg/L <LOQ 10 Metoda gaz cromatografica
concentratiilor compusilor specificati) 2 :
S i, - headspace statica
Hidrocarburi policiclice aromatice*
(Benzo(b)fluorantren,
3 Benzo(k)fluorantren, ug/L <LOQ 0,10 SR EN ISO 17993:2004
Benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-
| cd)piren ) .
4. Benz(a)piren™ ug/L <LOQ 0,01 SR EN 17993:2004
i SR1SO 9390:2000
% -
T e mg/L s 10 PS-LNRSCA-06
[ i
‘\ 6. Fluoruri* mg/L 0,29 [,2 SR EN ISO 10304-1:2009 j‘
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Nr " ) VALOARE VALOARE CMA e

e INCERCARE EXECUTATA U.M, < conform LEGII nr. METODA DE INCERCARE
ctr. DETERMINATA A

458/2002 republicati

7. Sulfat* mg/L 55,41 250 SR EN ISO 10304-1:2009

8. Carbon organic total (COT) mg/L 0,30 Wielo madificars SR EN 1484/2001
anormala |

*analize neacreditate RENAR

LOQ - limita de cuantificare

LOQ 1,2- dicloretan = 0,64 pg/L: 1.OQ tricloretena = 0,51 pg/L; LOQ tetracloretend = 0,51 ug/L;
LOQ Benzo(b)fluorantren = 2,16 ng/L;

LOQ Benzo(k)fluorantren = 1,72 ng/L; LOQ Benzo(ghi)perilen = 5,76 ng/L; LOQ indeno (1,2,3-cd)piren = 5,33 ng/L:
1.OQ Benz(a)piren = 2,10 ng/L

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse incercarii.
Reproducerea parfiald a Raportului de Incercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

&

COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA (@/
Biolog pr. Liliana NEAGU Ing. Sp. 14 Nicoleta LEMNE
Ing. Ch. Andreea DONISE .
\éé\kk)"( Ing. Sp. IA Irina IORDACHE 752,
v
ANALISTI ‘

Asistent med. pr. Ruxandra MOISES(‘%:IQ/\\&}
Asistent med. pr. Mariana NEGRUT \\;f RN
j
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MINISTERUL SANATATII
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

iV APA CANAL SALUBRIZARE |

Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

LABORATORUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITATIH APEI

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 277/05.07.2021

Cod: F- LNRSCA-12-01

Denumire si adresa beneficiar: SC ECO Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Tirgsorul Vechi SRL/ Str. Crangului, Nr. 12,
Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, jud. Prahova

Numdr inregistrare comanda (contract): 11230/28.06.2021

Data si ora primirii probei / data executirii incerciirilor: 28.06.2021— 13:50 / 28.06.2021 - 01.07.2021

Date de identificare probi (sursa probei)/cod proba: proba apa potabild, PH 7, iesire statie tratare Strejnicu nr. 2,

Recoltat de: Directia de Sinitate Publici PRAHOVA

Tabelul 1. Rezultate incercari

Sat Strejnicu, Com. Targsorul Vechi, Jud. Prahova/ cod 277

VALOARE CMA

i INCERCARE EXECUTATA uMm. | VALOARE | form LEGIInr. | METODA DE INCERCARE
ctr. DETERMINATA S g
) o 458/2002 republicati N
| SR EN ISO 10301:2003
1 [.2-dicloretan*® ug/L 2,59 3,0 Metoda gaz cromatografica
! -~ headspace statica
| — - & ] SR EN 1SO 10301:2003
2 Fuuadgrgtgnﬂ st rlclclvret.e.né .(ﬁumfi ug/L <LOQ 10 Metoda gaz cromatografica
concentrajiilor compugsilor specificati) ;i ot
R S — headspace statica
‘ Hidrocarburi policiclice aromatice*
(Benzo(b)fluorantren,
‘ 3. Benzo(k)fluorantren, ug/L <LOQ 0,10 SR EN ISO 17993:2004
\ Benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-
L cd)piren ) N
4 4. ‘ Benz(a)piren* ug/L <LOQ 0,01 SR EN 17993:2004
e | =, - .=u SRTS09390:2000
* 2
‘ 5. Bor mg/L 0,20 1.0 PS-LNRSCA-06
| =
. 6. Fluoruri* mg/L 0,22 1,2 SR EN ISO 10304-1:2009
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. VALOARE CMA
Nr. a v - a
;i INCERCARE EXECUTATA UM. JALOARE | conformLEGH or. | METODA DE INCERCARE
ctr. DETERMINATA .
, 458/2002 republicata
7. Sulfat* mg/L 55,37 250 SR EN SO 10304-1:2009
. . Nicio modificare
8. Carbon organic total (COT) mg/L 0,28 . 2
a jt ( . g ’ et SR EN 1484/2001
*analize neacreditate RENAR

1.OQ — limita de cuantificare
LOQ tricloretena = 0,51 pug/L: LOQ tetracloretend = 0,51 ng/L; LOQ Benzo(b)fluorantren = 2,16 ng/L;

LOQ Benzo(k)fluorantren = 1,72 ng/L.; LOQ Benzo(ghi)perilen = 5,76 ng/l.; LOQ indeno (1,2,3-cd)piren = 5,33 ng/L;
1LOQ Benz(a)piren = 2,10 ng/L

Rezultatele prezentate sunt valabile strict pentru probele supuse incercarii.
Reproducerea partiala a Raportului de Incercare se poate efectua numai cu acordul scris al INSP-LNRSCA.

COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA ‘r\’i{i}/
Biolog pr. Liliana NEAGU

Ing. Sp. 14 Nicoleta LEMNE *
i Ing. Ch. Andreea DONISE
%\)\}&»'\ Ing. Sp. IA Irina IORDACHE & _

ANALISTI

- ‘\
. } e .’;,\\.—’\'\
Asistent med. pr. Ruxandra MOISESC %
Asistent med. pr. Mariana NEGRU TI{ Wy }‘ww
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