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RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA

Nr. 1849 din 08.10.2021

1. Beneficiar SC ECO SERVICIUL APA~-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU—VECHI SRL,
Contract nr. Z’SIBAP-PSQG.U?.EDN
2. Date privind identificarea probei
2.1, Tipul si codyl probei: apa potabila, cod:ZAA-TGY
2.2. Data recoltérii:04.10.2021, ora: 11:00
2.3. Buletin de prelevare: nr.188/04.10.2021
2 4. Recoltat de: Hogea Laurentiy Ciprian " 8
2.5, L.oc de prelevare: |esire statie Strejnicu SP1
2.8 Data receptiei: 04.10.2021, ora- 16:00
2.7. Cantitatea de proba receptionata:0.5 L (o5L recipient sticla) )
2.8. Perioada de analiza :04.10.2021—0?.10.2021 N
2.9 Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1/2007; SR EN ISO 5667 — 3:2018:
ISO 5667-5:2017: SR EN ISO 5667-6:2017: SR EN ISO 19458:2007

3. Date privind rezultatele obtinute:

: o e ———— | Uimitade | Tcartitudine |
CNe | ‘ ' | Unitatea Valorl de } Metoda dea Valori maxim | cuantific | ade |
+ | Indicatori analizati de concentratie analizd/documente admise in | re(Loq) | misurara |
U | Mmasura obtinute de referings L 458/2002 / (um;) ’ La CMa 1)
S S __J_ TERENTSO | UMt tny |
LT NrdoioniTa UFC/mI| SR EN SO Nici o - |
L 22°C o | 62222004 modificare — |
] ’ anormalz l !
! loni & [ UEG/mT | s | (max60) | el |
21 Nr.colonii iz UFC/mi 5 SR EN SO Nici o r
| ) 37°C | 5 5% [ 6222:2004 modificare |
. ‘ { anormala
. =] S e e20) | |
31 Bacten | URe | SRENTSO f T |
| coliforme [ 100ml 0 9308-1/2015/ 0
Recherichia soil | Gy SRENISO | - |
| 100ml } 0 | 9308-1/2015/ | 0 / : .'
L aAt2017 | .
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Y UMeyq —incertitudinea relativa extinsa a metodei calculatd cu un factor de acoperire k =2 si un
nivel de incredere de 95 %
4. Mentiuni speciale

4.1,

o

4.2.

5. Note
5.1.
5.2.

Prelevarea, conservarea si transpartul probei au fost efectuate de citre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. ~ Hogea Laurentiu Ciprian pe rdspunderea acestuia, conform
Buletinului de prelevare nr. 188 din 04.10.2021.

Proba a fost recoltata in aceleasi conditii si in acelasi timp si de reprezentantii .. . ... .-

Yo prin ........... e , conform notei nr ......... .. SR , incheiata si semnata de
partile implicate.

Rezultatele incercarii se referd exclugiv la proba receptionats. _
Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisad a Laboratorului
Calitatea Apei Oppler. )

5.3. Estimarea incertitudinii de masurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. Inregistrarea ,<L.OQ" reprezintd faptul ca valoarea determinatd este mai mica decat
limita de cuantificare declaratd a metodei. ?
5.5 Laboratorul nu emite opinii si interpretari.
5.6. Valorile din (......... ) sunt orientative si reprezinta- rdspunsul metodei respectiv al
echipamentului. ’
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