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RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA

Nr.2187 din 22.11.2021

RE:
RV APA CANAL SALUBRIZA
A SETTRGSORU VECHI S.RL.

! 2 Z'ma_@:’

LABORATOR APA POTABILA OPPLER

5t Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601

' Laborator inregistrat la Minis'terufSana‘latii 'Bu'c‘&;résti nr. 642/14.10.2021

pentru monitorizare

4. Beneficiar: : SC ECO SERVICIUL APNC/\N/\L-S/\LUBR!ZARE TARGSORU VECH! SRL,

Contract nr. 28/BAP/PS/26.07.2021

2. Date privind identificarea pi obei
2.1 Tipul si codul probei: apa potabila, cod:ZAA-TGV
2 Data recoltarii17.11.2021, ora 10:00
2 3. Buletin de prelevare. nr.211/17.11.2021
2 4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2 5. Loc de prelevare: Retea Strejnicu- scoala
2 6. Data receptiei:17.11.2021, ora: 16:45
2.7 Cantitatea de proba receptionatd:0,5 L (0,5L recipient sticla)

2. 8. Perioada de analiza 17.11 2021-20.11.2021

2 9. Metoda de prelevare: SR EN 1SO 5667 — 1/2007; SR EN 1SO 5667 — 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN 18O 5667-6:2017: SR EN 1SO 19458:

3. Date privind rezultatele obtinute:

2007;

‘ _ ' T R Limita de | Incertitudine
NF. . ' o Unitatea Valori de Metoda de Valori maxim cuantifica ade
ort. Indicatori analizati de concentratie analizéd/documente admise in re (LOQ) masurare

masura obtinute de referinta L. 458/2002 (UM) La CMA 1)

TR RSP S—— S SRR T UMext (%
\ 1 Nr.coloniifa | UFC/m { SR EN 1SO Nici o - -

22°C '1 i 1 G222:2004 modificare

'. ‘\ k anormala °
- N SR B S | (max.60)

2 Nr.colonii la UFC/iml SR EN ISO Nici © -

\ 37°C ; \ 6222:2004 modificare
! | anormald .
I ] (max20)
3| Bactei | UFC/ ISRENISO | -

‘ l coliforme 100mi % 0 ‘ 9308-1/2015/ 0 -

{ . ‘ ) L o A1:2017

4 | Escherichiacoli | UFG/ P SRENISO "
100ml 0 9308-1/2015/ 0 -

e s v A1:2017
. 5 | Enterococi | UFC/ | . | SRENISO | 0 .

L | ooml | | 789922002 | )
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RO PRAHOVA

| ABORATOR APA POTABILA OPPLER
str. Oppler Nr.16 , Tel/Fax: 0244/315601
N UM,y —incertitudinea relativa extinsd a metodei calculata cu un factor de acoperire k =2 si un
nivel de incredere de 85 %
4. Mentiuni speciale
4 1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. ~ Hogea Laurentiu Ciprian pe réspunderea acestuia,
conform Buletinului de prelevare nr. 211 din 17.11.2021.
4.2 Proba a fost recoltatd in aceleasi conditii si in acelasi timp si de reprezentantii .......... -
......... CPHN conform notei NP ey incheiata si semnata de
partile implicate.
5. Note
5 1 Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionata.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.
5 3. Estimarea incertitudinii de masurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. Inregistrarea ,<LOQ" reprezinta faptul ca valoarea determinatd este mai mica decat
limita de cuantificare declarata a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.
5 6. Valorile din (.........) sunt orientative si reprezinta raspunsul metodei respectiv al
echipamentului.

Elaborat, Verificat, Aprobat,
Responsabil analiza Responsabil analiza /},' - Sef Labgrgtor
Laborant Simona Stefanescu  Chim. Manuela Tanase &um Biol. dra Savu

S.WLQM)
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ECO SERV APA CANAL SALUBRIZARE
TIRGSORU VECHI S.RL.

INTRARG N L9585

" Laborator inregistrat la Ministerul S

1" %%é ¥ /%%i} p{RI”\':‘lOVA An.2Q)J Luna l;l,, Ziua_@:)

LABORATOR APA POTABILA OPPLER
_Str. Oppler Nr.16 , Tel/Fax : 0244/315601

_ decontrol

anatatii Buc uresti nr. 642/14.10.2021 pentru monitorizare

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr 2186 din 22.11.2021

1. Beneficiar: : SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL,
Contract nr. 28/BAP/PS/26.07.2021
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei. apa potabila, cod:ZAA-TGV
2 2. Data recoltarii:17.11.2021, ora:11:00
2.3. Buletin de prelevare: nr.211/17.11.2021
2 4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: iesire statie Strejnicu- SP2
2.6. Data receptiei:17.11.2021, ora.16:45
2 7. Cantitatea de probd receptionata:0.5 L (0,50 recipient sticla)
2 8 Perioada de analizd 17.11.2021-20.1 1.2021
2 9.Metoda de prelevare: SR EN 1SO 5667 — 1/2007; SR EN 1SO 5667 — 3:2018

ISO 5667-5:2017; SR EN I1SO 5667-6:20

3. Date privind rezultatele obtinute:

112 R.A nr. 2186/22,11,2021

17. SR EN 1SO 19458:2007;

} _ Limita de | Incertitudine
Nr. ' ‘ o Unitatea Valori de Metoda de Valori maxim cuantifica ade
by indicatori analizati de concentratie analiza/documente admise in re {LOQ) masurare
masura obtinute de referinta 1. 458/2002 (um) La CMA 1)
1 Nr.colonii la UFC/mI ’ SR ENISO Nici o -
22°C | 0 6222:2004 modificare
i anormala )
2 Nr.colonii la UFCiml | SR EN ISO Nici o -
37°C l a 6222:2004 modificare
| : anormala )
3 Bacterii UFC/ SR EN 1SO ' -
coliforme 100ml 0 §308-1/2015/ 0 -
o L A12017
4 Escherichia coli UFC/ SRENISO | -
100mi 0 9308-1/2015/ 0 -
__ | A2017
5 Enterococi UFC/ 5 SRENISO | 0 =
100mi 7899-2:2002 )

cod F~011 ~LO editia 1/revizia 2/06.04.2020




L ABORATOR APA POTABILA OPPLER
str. Oppler Nr.16, Tel/Fax: 0244/315601
Y UMey —incertitudinea relativa extinsa a metodei calculata cu un factor de acoperire k =2 si un
nivel de incredere de 95 %
4. Mentiuni speciale
4 1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia,
conform Buletinului de preievare nr. 211 din 17.141.2021.
42 Proba a fost recoltata in aceleasi conditii si in acelasi timp si de reprezentantii -

......... prin ........meeee, cONfOTM notei nr. o=, Incheiata si semnata de
partile implicate.
5. Note

5 1 Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionata.

5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.

5.3, Estimarea incertitudinii de masurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.

5.4. Inregistrarea ,<1.OQ" reprezinta faptul ca valoarea determinatd este mai mica decat
limita de cuantificare declarata a metodei.

5.5. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

56. Valorile din (.........) sunt orientative si reprezintad raspunsul metodei respectiv al
echipamentului.

Elaborat, Verificat, Aprobat,
Responsabil analiza Responsabil analiza (b ) - Sef Lagborator
L.aborant Simona %gfanescu Chim. Manuela Tanase bffbw’( Biol. plexandra Savu

Sfarsit document
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[ ECO SERV APA CANAL SALUBRIZARE
TIRGSORU VECHI S.R.L.
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L ABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16 , Tel/Fax : 0244/315601

Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 642/14.10.2021 pentru monitorizare
de control '

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr.2185 din 22.11.2021

1. Beneficiar; : SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI! SRL,
Contract nr. 28/ BAP/PS/26.07.2021
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-TGV
2 2 Data recoltarii;17.11.2021, ora:10:30
2 3. Buletin de prelevare: nr.211/17.11.2021
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: iesire statie Strejnicu- SP1
2.6. Data receptiei:17 11.2021, ora. 16:45
2 7. Cantitatea de proba receptionata:0,5 L (0,5L recipient sticla)
2 8. Perioada de analiza :17.11.2021-20.11.2021
2.9. Metoda de prelevare: SR EN SO 5667 — 1/2007; SR EN IS0 5667 — 3:2018;
ISO 5667-5:2017: SR EN I1SO 5667-6:2017; SR EN 15O 19458:2007,

3. Date privind rezultatele obtinute.

. - Limita de | Incertitudine
NE. . . Unitatea Valori de Metoda de Valori maxim cuantifica ade
St indicatori analizati de concentratie analizd/documente admise in re (LOQ) masurare
masura obtinute de referinta L 458/2002 (UM) La CMA 1)
BN R — I [ — B UMext (%)
1 Nr.colonii la UFC/mI SR EN SO Nici o -
22°C 3 6222:2004 modificare
anormala .
2 | Nr.colonii la UFC/ml SR EN 180 Nici 0 -
; 37eC | - 6222:2004 modificare
‘ - anormala .
3 Bacterii UFC/ SR ENISO -
coliforme 100ml (0) 9308-1/2015/ 0 -
o R A1:2017
4 | Escherichia coli | UFC/ SRENISO | -
100m| 0 9308-1/2015/ 0 -
5 Enterococi UFC/ 0 SRENISO | 0 .
100m! 7899-2:2002__ '

112 R.A.nr. 2185/22.11.2021 cod: ¥~ 011 — LO editia 1/revizia 2/06.04.2020




o wid S pinRG PRAHOVA
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L ABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax: 0244/315601
D UMy —incertitudinea relativa extins3 a metodei calculata cu un factor de acoperire k =2 $i un
nivel de incredere de 95 %
4. Mentiuni speciale
4 1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cétre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia,
conform Buletinului de prelevare nr. 211 din 17.11.2021.
47 Proba a fost recoltatd in aceleasi conditii si in acelasi timp si de reprezentantii -

.......... Prin oo, cONfOIM notei N oo, Incheiatd si semnata de
partile implicate
5. Note

5 1. Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionata.

5.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.

5 3. Estimarea incertitudinii de masurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.

5.4. inregistrarea ,<L.OQ" reprezinta faptul ca valoarea determinata este mai mica decat
limita de cuantificare declarata a metodei.

5.5. Laboratorul nu emite opinii si interpretari

56. Valorile din (. ... ) sunt orientative si reprezinta raspunsul metodei respectiv al
echipamentulul
} Flaborat, Verificat, Aprobat,
Responsabil analiza Responsabil analiza 7 — Sef orator
Laborant Simong Stefanescu  Chim. Manuela Tanase {Ué'ﬂwl Biol. Afexandra Savu

Qo)

Starsit document
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‘Laborator inregistrat la Ministerul

1.

2.

HInRO PRAHOVA

ECO SER
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RE Nr.
An_A0™M Luna__

APA CANAL SALUBRIZARE
GSORU VECHI S.RL.

zma_9,9:

LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16 , Tel/Fax : 0244/315601

a 4n’ét“cst~i‘i“B'{ncwu?ésiti~ nr. 642/14.10.2021 pentru monitorizare
~decontrol

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA

Nr.2184 din 22.11.2021

Beneficiar: . SC ECO SERVIGIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI! SRL,
Contract nr. 28/BAP/PS/26.07.2021
Date privind identificarea probei

2 1. Tipul si codul probei: apa pot

2 2. Data recoltarii:17.11.2021, ora:09:30
2 3. Buletin de prelevare: nr.211/17 11.2021
2 4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2 5. Loc de prelevare: iesire statie Stancesti
2 6. Data receptiei:17.11.2021, ora:16:45
2 7. Cantitatea de proba receptionata:0,5 L (0,5L recipient sticld)

2.8. Pericada de a
2 9. Metoda de prelevare: SR EN 180 566

naliza :17.11.2021-20.11.2021
7 —1/2007; SR EN 1SO 5667 - 3:2018;

abila, cod:ZAA-STAN-1

ISO 5667-5:2017: SR EN IS0 5667-6:2017; SREN 15O 19458:2007,

3. Date privind rezultatele obtinute:

Nr.
ort.

(62

Unitatea
Indicatori analizati de
masura
" Nr.coloniila | UFC/m
22°C
~ Nr.colonii la UFC/mi
arC
Bacterii UFC/ |
coliforme 100ml
"Escherichia coli | UFC/
100m|
Enterococi | UFC/
100m!

112 R.A nr. 2184/22.11.2021

l Limita de | Incertitudine
Valori de i Metoda de Valori maxim cuantifica ade
concentratie analizal/documente admise in re (LOQ) mésurare
obtinute de referinta L. 458/2002 (UN) La CMA 1)
A R T UMext (%)
SR EN IS0 Nici o -
4 6222:2004 modificare
anormala )
| (maxs60)
SR ENISO Nici o -
13 6222:2004 . modificare
anormald )
| (max20)
SR EN ISO -
0 9308-1/2015/ 0 -
_At2017 |
SR EN ISO -
0 9308-1/2015/ 0 -
N 12017
0 SR ENISO 0 -

L

7899-2:2002

cod: FF — 011 - LO editia 1/revizia 2/06.04.2020




HIDRO PRAHOVA

a2 )
S LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601
" UMqq —incertitudinea relativa extinsd a metodei calculata cu un factor de acoperire k =2 si un
nivel de incredere de 85 %
4. Mentiuni speciale
4.1. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de citre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. -- Hogea Laurentiu Ciprian pe raspunderea acestuia,
conform Buletinului de prelevare nr. 211 din 17.11.2021.
4.2. Proba a fost recoltata in aceleasi conditii si in acelasi timp si de reprezentantii -

.......... prin ......~...... conform notei nr. ........-....... Incheiatd si semnata de
partile implicate.
5. Note

5.1. Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionata.

5.2 Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.

5.3. Estimarea incertitudinii de masurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.

5.4. Inregistrarea ,<LOQ" reprezinta faptul ca valoarea determinatd este mai micad decat
limita de cuantificare declarald a metodei.

5.5, Laboratorul nu emite opinii si interpretar

5.6. Valorile din (.........) sunt orientative si reprezinta raspunsul metodei respectiv al
echipamentulu,

Elaborat, Verificat, Aprobat,
Responsabil analiza Responsabil analiza P Sef orator
Laborant Simona Stefanescu  Chim. Manuela Tanase /W‘CW Biol. Aléxandra Savu

AL

Sfarsit document
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ECO SERV APA CANAL SALUBRIZARE
TIRGSORU VECHI S.R.L.

Nr. 0258 (?.,
: l W%T’Z}PR&HQV& An_20M Luna__| L Ziua 0

3 ¥ R I

LABORATOR APA POTABILA OPPLER
5tr. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 642/14.10.2021 pentru monitorizare

N

112 R.A.nr. 2183/22.11.2021

Nr.
crt.

I - AR Limita de | Incertitudine
Unitatea Valori de Metoda de Valari maxim cuantifica ade
Indicatori analizati de concentratie analiza/documente admise in re (LOQ) masurare
masura obtinute de referinta L. 458/2002 (UM) La CMA 1)
. . v . UMext (%)
Nr.colonii la UFC/m SR ENISO Nici o -
22°C p 6222:2004 modificare
2 anormala B
N N I — _ (max.60)
Nr.colonii 1a UFC/mi SR ENI1SO Nict o -
37°C ’ 6222:2004 moadificare
.‘ anormala )
. | N PR - | {(max.20)
Bacterii Urc/ SR EN ISO - =
coliforme 100mt 0 9308-1/2015/ 0 -
L , e A2007
Escherichia coli Uurc/ SR EN SO -
100m| 0 9308-1/2015/ 0 -
SRR N S A1:2017
Enterococi UFC/ ) SRENISO | 0 )
- oom | "V 7899-2-2002 -

de contrgli

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr.2182 din 22.11.2021

Reneficiar © SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL,
Contract nr. 28/BAP/PS/26.07.2021
Date privind identificarea probei

2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod:ZAA-TARG-2

2.2 Data recoltarii: 17.11.2021, ora:08:00

2.3. Buletin de prelevare: nr.211/17.11.2021

2 4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5 Loc de prelevare: Retea Targsoru Vechi — depozit materiale constructii

2.6. Data receptiei:17.11.2021, ora 16:45

2.7. Cantitatea de proba receptionata;0,5 L (0,5L recipient sticla)

2.8. Perioada de analiza 17.11.2021-20.11.2021

2.9.Metoda de prelevare: SR EN SO 5667 — 1/2007; SR EN IS0 5667 — 3:2018;

1ISO 5667-5:2017: SR EN I1SO 5667-6:2017; SR EN 1SO 19458:2007;

Date privind rezultatele obtinute:

cod: F - 011 — LO editia 1/revizia 2/06.04.2020




LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.1g , Tel/Fax : 0244/315601

UMy ~incertitudinea relativd extinsa 3 metodei calculats oy un factor de acoperire k =2 sj yn
nivel de Incredere de 95 %,

4. Mentiuni speciale

4.1.

4.2,

5. Note

5.1,
5.2

5.3
- Inregistrares <LOQ" reprezints faptul ca valoareg determinaty este mai mica decat

@ »
\—D \J“

Prelevarea, conservareg gj transportul probei au fost efectuate de cétre prelevator din
cadrul Hidro Prahova sa. Hogea Laurentiy Ciprian pe raspunderea acestuia,
conform Buletinylyi de prelevare nr. 211 din 17.11.2021.

Proba a fost recoltats in aceleasi conditij sj in acelasi timp si de reprezentantii -

.......... prin .. conform notei nr, T, Incheiaty si semnats de
partile Implicate

Rezultatele ince carii se refers exclusiv la proba receptionats.

Raportul de Incercare se reproduce integral numai CU aprobarea scriss a
Laboratoruylyi Calitatea Apei Oppler.

Estimarea incertitudinii de masurare 5-a efectuat conform Ghid Eurachem.

limita de cuantificare declarats a metodei.

5. Laboratoryl nu emite opinij si interpretari.
- Valorile din (.........) sunt orientative Si reprezints raspunsul metodei respectiv al

echipamentuluj

Elaborat, Verificat, Aprobat,
Responsabil analiza Responsabil analiza /Mﬁ — Sef Laborator
LLO] Biol. Afeyandra Savy

Laborant Simona Stefanescu Chim. Manuela Tanase
LU

212 R.A. nr,
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TIRGSORU VECHI S.R.L.

Nr.
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER
_ Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601

l Laborator mreglstrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 642/14.10.2021 pentru monitorizare
de control

|

. Nr.
Loort,

112 RA. nr

(921

Beneficiar: :

SC EC

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA

Nr.2182 din 22.11.2021

Contract nr. 28/BAP/PS/26.07.2021
Date privind identificarea probei

2.1
2.2.
2.3.
2.4
2.5
2.6.
2.7.
2.8.

. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-TARG-1
Data recoltarii: 17.11.2021, ora:08:30

Buletin de prelevare: nr.211/17.11.2021
Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

Loc de prelevare: lasire statie Targsoru Vechi
Data receptiei:17.11.2021, ora: 16:45
Cantitatea de proba receptionata:0,5 L (0,5L recipient sticld)
Perioada de analizd 117 11.2021-20.11.2021

SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL,

2.9.Metoda de prelevare: SR EN SO 5667 — 1/2007; SR EN 1SO 5667 — 3:2018;
ISO 5667-5:2017: SR EN 1SO 5667-6:2017; SR EN 1SO 19458:2007;

indicatori analizati

Nr.colonii la
22°C

Nr.colonii la
37°C

Bacterii |

coliforme

Escherichia coli

Enterococi

Unitatea
de
masura

UFC/mi

100mi

TR

100mi

UFC/
100mi

2182/22.11.2021

“UFC/mI

UFCH |

Date privind rezultatele obtinute:

Vatori de
concentratie
obtinute

0

0

0

Limita de
cuantifica
re (LOQ)
(UM)

Incertitudine
a de
masurare
L.aCMA 1)
UMext (%)

Metoda de Valori maxim
analizad/documente admise in
de referinta L. 458/2002
SR EN SO Nici o
6222:2004 modificare
anormala
| (max.60)
SR ENISO Nici o
6222:2004 maodificare
anormala
| (max20)
SR EN SO
9308-1/2015/ 0
S A12017 |
SR EN SO
9308-1/2015/ 0
CoAm2017 |
SR EN I1SO 0
789922002 |
cod' F =011 -

.O editia 1/revizia 2/06.04.2020




LABORATOR APA POTABILA OPPLER

Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601
" UMy ~incertitudinea relativa extinsa @ metodei calculatd cu un factor de acoperire k =2 sj un
nivel de incredere de 95 ¢,

4. Mentiuni speciale
4.1. Prelevarea, coenservarea si transportul probei au fost efe
cadrul Hidro Prahova SA. - Hogea Laurentiu Cipria
conform Buletinului de prelevare nr. 211 din 17.11.2021.
4.2. Proba a fost recoltats in aceleasi conditii si in acelasi timp si de reprezentantii ...

......... PPN - conform notei nr oot Incheiata si semnata de
partile implicate.

Ctuate de catre prelevator din
N pe raspunderea acestuia,

5. Note

5.1. Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionata.

5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cy aprobarea scrisd a
Laboratorului Calitatea Apei Oppler.

9.3. Estimarea incertitudinii de masurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.

54, inregistrarea <LOQ" reprezinta faptul ca valoarea determinatd este mai mica decat
limita de cuantificare declarata a metodei.

5.5, Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

5.6. Valorile din (... .. ) sunt orientative si reprezinta raspunsul metodei respectiv al
echipamentului.

Elaborat, Verificat, Aprobat,
Responsabil analiza Responsabil analiza 1[" g Sef Laborator
Laborant Simong Stefanescu Chim. Manuela Tanase ALLO] Biol. andra Savu
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