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LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA

soseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 641/14.10.2021 pentru monitorizare
de control

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 418 din 30.05.2022

1. Beneficiar: SC. Eco Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Targsoru Vechi SRL
2. Date privind identificarea probei

2.1. Tipul si codul probei: apa potabild, cod: ZAA-TGV (STREJNICU)

2.2. Data recoltarii: 24.05.2022

2.3. Buletin de prelevare: nr. 143/24.05.2022

2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

2.5. Loc de prelevare: legire statie Strejnicu — SP1

2.6. Data receptiei: 24.05.2022

2.7. Cantitatea de proba receptionata: 1L recipient PP

2.8. Perioada de analiza: 24.05.2022-27.05.2022

2.9. Metoda de prelevare: SR EN I1SO 5667 — 1/2007; SR EN I1SO 5667 - 3 2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN 1ISO 19458:2007;

3. Date privind rezultatele obtinute:

N Unitatea Valori de Metoda de Valori maxim Limita de I:cer;itudlne
r;' Indicatori analizati de concentratie analizéd/documente admise in cuantificare eLna‘ Cslt\;l‘:re
§ masurd obtinute de referinta L 458/2002 (LOQ) " oy |
(UM) UMex (%) ;
i Nici o SREN Nici o
5 1 Miros - modificare 1622:2007 modificare B cl\glfigt?t?vaé
anormala anormala
- Nici o SR EN Nici o
2 Gust modificare 1622:2007 modificare - C";‘ﬁtt;’t‘l‘fa
anormala anormala
Nici o SR EN [ISO Nici o
3 Culoare i modificare 7887:2012 modificare C“gﬁt‘;’t‘i’vaé
anormalad anormala
. SR EN ISO
4 Turbiditate UNT 0.28 7027:2016 <5 0.5UNT 6
. . SR EN SO 26,5;s95
5 pH la 20 °C unit.pH 7.19 10523:2012 - 2
-, SR EN
6 Conductivitate pS/cm 826 27888 1997 2500 - 11
20,50 iesire
5 e /|
7 | Clorrezidual | mgd |~ | SRENISO statie G0Smgr | 18
liber ) 7393-2:2018 0,10-0,5 0,01mg/l 15
} - refea
. SR EN
8 Amoniu mg/| <LOQ 7150-1-2001 0,50 0,05mg/I 40
SR EN
9 Nitriti mg/l <LOQ 26777: 2002/ 0,50 0,05mg/I 20
3 C91:2006 -
L SR EN
1q ] Nitrati " mg/I 34.8 7890-3-2000 50 i 4,7mg/l 15 B
. SR ISO
11 Cloruri mg/l 62.65 9297:2001 250 185mg/I 16
) SR ISO 0,05
12 | Duritate totala | gr.germ 23.71 60592008 25 milimol/l 10
o SR ISO
13 Aluminiu pg/l - 105662001 200 - -
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O PRAHOVA
R REGIONAL DE APA
LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
‘$oseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919
- . | Unitatea | Valori de Metoda de Valori maxim | Limitade | 'eertitudine
ark: Indicatori analizati de concentrafie | analiza/documente admise in cuantificare | ¢ Masurare
masura obfinute de referinta L 458/2002 (LOQ) 2 CMA
| (UM) UMer, (%)
14 Indice de mgO./| 0.32 SR EN ISO 5.0 0.6 poll
permanganat 8467:2001 15
A SR ISO
15 Fier pg/l <LOQ 6332:1996/ 200 20 pg/l 30
C91:2006
16 . STAS
Sulfati mg/l 56.3 3069 1987 250 20 pg{IA 5
N colonil | Nici o o
r. colonii la SR EN ISO modificare
17 -
22°C WG 6222:2004 anormals ) =
(max.60) :
Nici o ‘Z
18 Nr. colonii la F i SR EN ISO modificare .
s UFtdr 6222:2004 anormala
, (max.20)
b SEEr g : 9§§8E1r72|§1()5/ 0
coliforme 100ml A1:2017
20 | Escherichiacoll | 9?3(?85{\;2‘()8105/ 0
schericnia coll - = = 2
oo A1:2017
. UFC/ SR EN ISO
21 |  Enteroco 100ml ) 7899-2:2002 v ) .
Clostridium nr./ SR EN ISO
22 | perfringens 100mi - 14189:2017 0 -

" UMex —incertitudinea relativa extinsa a metodei calculata cu un factor de acoperire k = 2 si
un nivel de incredere de 95 %
4. Mentiuni speciale
4.1. Analizele bacteriologice: Nr. de colonii la 22 °C si 37 °C, Bacterii coliforme, E. Coli,

4.2.

5. Note
5.1
5.2

5.3
5.4

5.3

Enterococi si Clostridium Perfrigens se efectueaza de céatre Laborator Apa Potabila
Oppler Sinaia, inregistrat la MS cu Certificat nr. 642/14.10.2021.

Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator/
laborant din cadrul Hidro Prahova SA. — pe raspunderea acestora, conform Buletinului-
de prelevare nr. 143 din 24.05.2022.

. Rezultatele incercarii se refera exclusiv la proba receptionata.
. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului

Apa Potabila Campina.

. Estimarea incertitudinii de masurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
. Inregistrarea ,<LOQ" reprezintd faptul ca valoarea determinatd este mai mica decat

limita de cuantificare declarata a metodei.

. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.

5.6. Valorile din (......... ) sunt orientative si reprezintd raspunsul metodei, respectiv al

Elaborat,
Responsabil analiza
Laborant: Pescaru Engletera

:)> J
L]y
RA. nr. 418730.05.2022

22

echipamentului.

Verificat/Aprobat,
Sef Laborator

Sfarsit document
cod: F — 011 - LC editia 1/revizia 2/06.04.2020
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LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
soseaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 641/14.10.2021 pentru monitorizare

de control

1.

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA

Nr. 422 din 30.05.2022
Beneficiar: SC. Eco Serviciul Apa-Canal-Salubrizare Targsoru Vechi SRL

2. Date privind identificarea probei

2.1
2.2,
2.3.
24,
2o
2.6.
2.7
2.8.
2:8.

3. Date privind rezultatele obtinute:

Tipul si codul probei: apa potabild, cod: ZAA-TGV (STREJNICU)
Data recoltarii: 24.05.2022
Buletin de prelevare: nr. 143/24.05.2022
Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

Loc de prelevare: lesire statie Strejnicu — SP2
Data receptiei: 24.05.2022
Cantitatea de proba receptionata: 1L recipient PP
Perioada de analiza: 24.05.2022-27.05.2022
Metoda de prelevare: SR EN I1SO 5667 — 1/2007; SR EN ISO 5667 — 3:2018:
ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN ISO 19458:2007;

1

N Unitatea Valori de Metoda de Valori maxim Limita de lgcer:tudine
" | Indicatori analizati de concentratie | analizd/documente admise n cuantificare eLr: Cslb‘l;are
o, masura obtinute de referinta L 458/2002 (LoQ) S
(UM) ext 0)
Nici o SR EN Nici o
1 Miros - modificare 1622:2007 modificare - chgltiettaot?vaé
) By anormala - anormala ) o
Nici o SR EN Nici o
2 Gust modificare 1622:2007 modificare : c!l?tt:t?vaé
anormala anormala
Nici o SR EN ISO Nici o Metoda
3 Culoare - modificare 7887:2012 modificare - calitativa
anormala anormala
. SR EN ISO
4 Turbiditate UNT 0.31 7027:2016 sb 0.5UNT B
R . SR EN ISO 26,5;<95 i
5 pH la 20 °C unit.pH 7.55 10523:2012 2 N
. SR EN
6 Conductivitate pS/cm 786 27888 1997 2500 - 11
20,50 iesire
7 | Clorrezidual | mgl SR EN ISO statie Gobmgll 3 15
liber i 7393-2:2018 0,10 -0,5 0.01mg/l 15
retea |
) SR EN
8 Amoniu ) mg/I <L0Q 7150-1:2001 0,50 0,05mgl/! 40
- SR EN
9 Nitriti mg/l < LOQ 26777 2002/ 0,50 0,05mg/l 20
C91:2006
L SR EN
10 Nitrati mg/rlr 20.20 7890-3:2000 50 4,7mg/l 15
. SR ISO
11 Cloruri mg/! 81.31 9297:2001 250 15mg/l 15
| ) SR ISO 0,05
12 Duritate totala gr.germ 21.62 60592008 25 milirrioll 10
. ‘ " SR ISO
13 Aluminiu Mg/l - 105662001 200 20 pgl/l 25
1]2 R.A. nr. 422 /30.05.2022

cod: F — 011 — LC editia 1/revizia 2/06.04.2020
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LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
s0seaua Paltinului Nr.19, Tel/Fax : 0244/338919

, ) Unitatea Valori de Metoda d Valori maxi imi Incertitudine
:,rt Indicatori analizati de concentratie analizglgogur:eme ::;I?: ;:m ct;nr:tlitfaicdaere de masurare
masura obtinute de referints L 458/2002 (LOQ) ,,b;c“"(':‘/ )
. - (UM) o v
14 Indice de mgO./I - SR EN SO 5,0 0,6 pg/i
permanganat ' 8467:2001 19
. SR ISO
15 Fier Hg/l <LOQ 6332:1996/ 200 20 g/l 30
C91:2006
16 Sulfat Chs
ulfati ma/I 76.9 30691987 250 20 pgl/l 5
N ol Nici o -
17 r. colonii la F i SR EN ISO modificare
229C UFCH 6222:2004 anormala : :
(max.60)
Nici o
18 Nr' Co]onii Ia UF / | - SR EN lSO modiﬁcare "
s Gl 6222:2004 | anormals -
- (max.20)
19 Bacterii UFC/ ol
coliforme 100ml ) 932%;63; 5/ 0 . ) x
i UFC/ SR EN SO ’
20 | Escherichia coli 100m| - 9308-1/2015/ 0 - -
A1:2017
i UFC/ SR EN ISO
21 |  Enterococi 100m| ’ 7899-2:2002 0 - -
Clostridium nr./ SR EN ISO
22 perfringens 100ml - 14189:2017 0 - - ‘

un nivel de incredere de 95 %
4. Mentiuni speciale

 UMeq —incertitudinea relativa extinsa a metodei calculata cu un factor de acoperire k = 2 si

4.1

. Analizele bacteriologice: Nr. de colonii la 22 °C si 37 °C, Bacterii coliforme, E. Coli,

Enterococi si Clostridium Perfrigens se efectueaza de catre Laborator Apa Potabila
Oppler Sinaia, nregistrat la MS cu Certificat nr. 642/14.10.2021.

4.2. Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de catre prelevator/
laborant din cadrul Hidro Prahova SA. — pe raspunderea acestora, conform Buletinului
de prelevare nr. 143 din 24.05.2022.
5. Note
5.1. Rezultatele incercarii se referd exclusiv la proba receptionata.
5.2. Raportul de Incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisa a Laboratorului
Apa Potabilda Campina.
5.3. Estimarea incertitudinii de masurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. Inregistrarea ,<LOQ” reprezintd faptul ca valoarea determinati este mai mica decét
limita de cuantificare declarata a metodei.
S5.5. Laboratorul nu emite opinii si interpretari.
5.6. Valorile din (......... ) sunt orientative si reprezintad raspunsul metodei, respectiv al
echipamentului.
Elaborat, Verificat/Aprobat,
Responsabil analiza Sef Laborator

212

Laborant: Pescaru Engletera

R.A. nr. 422 /30.05.2022
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER
——— _~.\u___Q_%t_r:_(?ﬂ'_‘?fMe_’/@‘_;Qﬂ‘.‘@?Q1_‘. i
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatati Bucuresti nr. 642/14.10.2021 pentru monitorizare
de control
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RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr.876 din 27.05.2022
1. Beneficiar: SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TARGSORU VECH] SRL
Contract nr, 28/BAP/PS/26.07.202]
2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cog: ZAA-TGV
2.2. Data recoltérii:23.05.2022, ora: 10:30
2.3. Buletin de prelevare: nr. 93/23.05.2022
2.4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: iesire statie Strejnicu- SP1
2.6. Data receptiei: 23.05.2022, ora: 14:30
2.7. Cantitatea de proba receptionats:0,5 L(0,5L recipient sticla)
2.8. Perioada de analiza :23.05,2022-26.05.2022
2.9.Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1/2007; SR EN I1SO 5667 — 3:2018:
ISO 5667-5:2017: SR ENISO 5667-6:2017; SR EN SO 19458:2007:

3. Date privind rezultatele obtinute:

Limita de

lnc?»?it’ﬁh’é‘!

Unitatea Valori de Metoda de Valori maxim cuantifica ade
Nr. Indicatori analizati de concentratie analiza/documente admise in re (LOQ) masurare
ort. " | masura obtinute de referinta L. 458/2002 (um) La CMA 1)
S | _UMext (%)
1 | Nrcoloniia UFC/mi SR EN1SO Nici o -
22°C 6222:2004 modificare )
1 anormala
i (max.60) B |
2 | "Nr.coloniiia UFC/mI SR EN SO Nici o 5
37°C 5 6222:2004 modificare
anormaljd
~sn e Tee——{max20) | 0 | R
3| Bacteri | UFG SR EN SO "
coliforme 100ml 0 9308-1/2015/ 0 -
e A1:2017 S
4 | Escherichia colj UFC/ SR EN ISO -
100ml 0 9308-1/2015/ 0 -
A | T
5 Enterococi UFC/ . SRENISO | 0 - )
o 100m —— . 789022000 | | "~ | -

112 R.A. nr. 876/27.05.2022 cod: F — 011~ LO editia 1/revizia 2/06.04.2020




LABORATOR APA POTABILA OPPLER
Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601

Y UMqy —incertitudinea relativa extins3 a metodei calculats cy un factor de acoperire k =2 siun
nivel de incredere de 95 %

4. Mentiuni speciale

4.1, Prelevarea, Conservarea sj transportul probei au fost efectuate de catre prelevator din
cadrul Hidro Prahova SA. — Hogea Laurentiy Ciprian pe rdspunderea acestuia, conform
Buletinului de prelevare nr. 93 din 23.05.2022.

4.2. Proba a fost recoltats in aceleasi conditii $i In acelasi timp si de reprezentantii .. . -
......... , prin T, conform notei nr. T, Inchedats s semnata de
partile implicate.

5. Note

5.1. Rezultatele Incercarii se refers exclusiv la proba receptionatsa

5.2. Raportul de Incercare Seé reproduce integral numaij cy aprobarea scris3 a Laboratoruluj
Calitatea Apei Oppler.

5.3. Estimarea incertitudinii de masurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.

54. anegistrarea »<LOQ" reprezints faptul ca valoarea determinats este mai micd decat
limita de Cuantificare declarats g metode;.

5.5. Laboratory| nu emite opinii Si interpretari.

5.6. Valorile din (s iiome n s ) sunt orientative Si reprezints raspunsul metodei respectiv al
echipamentului,

Elaborat, Verificat, Aprobat,
Responsabil analiza Responsabil analiza /j z _ Sef Labira or
Laborant Simona Stefanescy Chim. Manuela Tanase ‘It Biol. A@g’ dra Savu

S ey D~

Sfarsit document
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[Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii Bucuresti nr. 642/14.10.2021 pentru monitorizare
B R de control ]

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr.877 din 27.05.2022

1. Beneficiar SC ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBR!ZARE TARGSORU VECHI SRL
Conlract nr, 28/BAP/PS/26.07.202I

2. Date privind identificarea probei
2.1. Tipul si codul probei: apa potabila, cod: ZAA-TGV
2.2. Data recoltérii:23,05.2022, ora: 11:00
2.3. Buletin de prelevare: nr. 93/23.05.2022
2.4. Recoltat de- Hogea Laurentiy Ciprian
2.5. Loc de prelevare: iesire Statie Strejnicu- Sp2
2.6. Data receptiei: 23.05.2022, ora: 14:30
2.7. Cantitatea de proba receptionata:0,5 L(0,5L recipient sticla)
2.8. Perioada de analiza :23.05.2022-26.05.2022
2.9. Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 - 1/2007; SR EN ISO 5667 — 3:2018:
ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN ISO 19458:2007;

3. Date privind rezultatele obtinute:

—

Limita de

“Incertitudine

Unitatea Valori de Metoda de Valori maxim cuantifica a de
Indicatori analizati de concentratie analiza/documente admise in re (LOQ) masurare
masura obtinute de referinta L 458/2002 (Um) La CMA 1)
. — o A _ . S _UMext (%)
| Nr.colonii ia UFC/mi SR ENISO Nici o -
22°C 6222:2004 modificare i
8 anormala
- e | (maxs0) | |
~ Nrcoloniila | UFG/mi SR EN1SO Nici o
37°C 6222:2004 modificare )
3 anormala
) | (max.20 S | N
 Bacterii UFC/ o SR EN SO -
coliforme 100ml 0 9308-1/2015/ 0 -
——— Ay |
4 | Escherichia coll |~ UFey SR EN1SO -
100mlI 0 9308-1/2015/ 0 -
_ —_—Ar2017 | el
Enterococi UFC/ 0 SR EN ISO 0 - )
100mi | S 7899-2:2002

112 RA. nr. 877127.05.2022 cod: F ~011 - LO editia 1/revizia 2/06.04.2020



LABORATOR APA POTABILA OPPLER

Str. Oppler Nr.16, Tel/Fax - 0244/315601
L UM, ~incertitudinea relativa extinsa g metodei caleulats ¢y un factor de acoperire k =2 Siun
nivel de incredere de 95 9,

4. Mentiunj Speciale

Proba a fost recoltats in aceleasi conditii sj in acelasi timp Si de 'éprezentantij

......... , prin T, conform note nr. TrreeeeSeee, incheiats $i semnats de
partile implicate.
5. Note
5.1, Rezultatele incercarii se refera exclusiv |a proba receptionats.
2. Raporty| de Tncercare S€ reproduce integral numai cy aprobarea scrigy a Laboratory|y;
Calitatea Apei Oppler.

Elaborat, Verificat, Aprobat,
Responsabil analiza Responsabil analiza 4“ = S_ef Labarator
Laborant Simona Stefanescy Chim. Manuela Tanase! g Biol. A_i{ ndra Savy

SH g P /
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