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LABORATOR AF’A POTABILA OF’F’LER
3tr. Oppler  Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601 o

Laborator mregzstrat la Mlmsterul ‘Sanatatii Bucuresti nr, 642/14.10. 2021 pentru moenitorizare
de controi '

RAPORT DE ANALIZA APA POTAB|LA
: Nr.1387 din 29.08. 2022

B Baneﬁc;ar SC ECO SERV!CIUL APA CANAL- SALUBR!ZARE TARG-SORU VECH! SRE-
Contract nr, 28/BAP/PS/26.07.2021
2 Date privind identificarea probei -
2.1; Tiputsi codul probei: apa potabila, cod ZAAMTGV
2:2: Data: recoltarii: 25.08. 2022, ora: 10:00 . -
2.3, Buletin de prelevare: nr.153/25.08.2022 . .
. 24, Recoltat de; Hogea Laurentiu Ciprian
2.8 Loc de prelevare: retea Strejnicu - Scoala
2.6. Data receptiel: 25.08.2022, ora; 17:20 R
- 2.7, Cantitatea de probé receptionatd: 0,5 L{0,5L reci puent staclé)
2.8. Pericada de analizd :25.08.2022-28.08.2022 .
2.9.Metoda de prelevare: SR EN 1SO-5667 — '1/2007 SR EN 180 5867 — 3:2018;
ISO 5867-5: 201? SR EN ESO 5667-6:2017, SR EN 180 19458:2007;

3. Date privind rezultatele obt,inu.te:

. : Limita de N !
Nr - . Unitatea Vatori de Metodade. | Valor maxim | cuantificare }ggﬁ::;:t?:;za
| art, | Indicatori analizati | - de concentratic | analizd/documarite admise in- o ALOGY) LaCMA 1)
o : . masura obtinute te referi_nté_ | Lass/izo02 {Ung - Ubext (%)
11 Nrcolenitla | UFC/ml o ~ SRENISO | Nicio -
22°C 3 6222:2004 madificare )
' ‘ anormald
: - ) - {max.80)
2 Nr.eoloniila | UFC/m] - 8RENISO © Nici o -
37°C ' 4 6222:2004 modificare )
: ' : anormald
| | (max.20)
3 - Racterilt L LURCH | SRENISOC - S e
cohform@ 4100ml | g 9308-v/2015/ | 0 o ] -
S ' A1:2017 ?
14 Lscherachla coli | -UFC/ o SR EN iSO : : - ;
' 100mi Y |, '9308-1/2015/ o 1 i
L : L __A12017 . e
5 taterocosi ¢ | UFC/ o CBRENISO . -0 - - R
o AG0mE e 7898-2:2002 SRR

1127 RA, nr. 1397/29.08.2022 S cod: Fm 011 < LO edifia Hrevizia 2/06.04.2020 - -
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LABORATOR APA POTABILA OPPLER

_ : Str. Opoler Nr1G, Te!/l—ax 0244/315601
E ; Laborator lnreglstrat la Mmtsterui Sanatatu Bucuresti nr. 642.’14 10. 2021 pen{ru monrtorlzare :
= . de control :

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
: . Nr1398 dln 29.08.2022 '

Beneﬂmar SC ECO SERV!CiUL APA- CANAL SALUBRIZAREE TARGSORU \/ECHI SRL.
_ Coniract nr. 28/BAP/PS/26.07.2021 .
2. Date arivind identificarea probe|
T 240 Tipul si codul probei; apa potabila, codf: ZAA*TGV
2.2, Data recoltérii: 25,08.2022; ara: 11:30° Vo
2.3, Bulgtin'de prelevare: nr.153/25.08.2022
2.4 Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5, Loc de prelevare: lesire statie Strajnicu SP 1
2.6. Data receptiei 25.08.2022, ¢ra:17:20 '
2.7. Cantitatea de proba receptionata:0,5 L{0,5L recipient stic I") _
2.8 Pericada de¢ analizé :25.08.2022-28.08.2022 -
' 2.9, Metoda de prelevare: SR EN ISO 5667 — 1/2007; SR EN IS0 5667 = 3:2018;
- 180 8667-5:2017; SR EN 150 5667-6:2017, S8R EN SO 19458:2007; -

3. Date privihd rez'ulta’ceie.obtinute:

) Unitatea Valori de - Metoda de ) Valtori maxim - c-h";:::itﬁ;ﬁe lncertlfudmea
Ny, | . . - : ; : de mésurare
indicatori analizati |- de concentratie .anallzéidocgzmente admise in - (LOGY) LaCMA 1)
et . masura - obtinute “de raferinii | 458/2002 (UM} . UMext (%)
1 Nr.colonii la UFCiml ' SR ENISO Nici o -
22°C . o 5 §222:2004 modificare ' _
- . | ancrmald
: {max.60}
2 1 - Nr.coloniila UFC/mi : SR EN {80 Nici- o -
' - 370 - g R 6222:2004 -~ | modificare R
' ' anormala
= L o o _{max.20) .

Bk - Bacterii LFCGY ' _ SREN I1SC _
e . coliforme - 100my 0 9308-1/2015/ 0 - -
i e S : A1:2017 : : ]

4 | Escherichia coli | - UFCH o - "BRENISO _ -
R 100mi Q- _'9308»_‘_[/2015! C 0 ) -
o ) ) A12097 e ' :
-5 | Enterococ UFC/ N 0 BRENISO . 0 = )
e S 100mi ] 789022002 .

112 R.A N 1388/29.08.2022 T cod: F=011-LO editia t/revizia 2/06.04.2020
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LABORATOR AF’A POTABELA OPPLER
Sir. Oppler * Nr16 , Tel/Fax : 02447315601

Laborator mragastrat la Mimsterul Sanatatu Bucuresti nr. 642;'14 10, 2021 pentru momtorlzare =
o S de control -

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA ‘
: Nr.1399 din 26.08.2022 '

Beneﬂc:iar SC ECO SERVICIUL APA- CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
e ontract ar, 28/BAP/PS/26.07. 2021,

SR Date privind identificarea probei

2.1 Tipui si codul probei: apa potabila, cod: ZAA- TGV

2.2. Data recoltarii: 25.08.2022, .ora: 11:45

3. Buletin de prelevare: nr.153/25.08.2022 -

4. Recoltat de: Hogea Laurentiu Ciprian

5. Lo¢ de prelevare: iesire statie Sirejnicy SP 2

8. Data receptisi: 25.08.2022, ora: 17:20 :

7. Cantitatea de proba receptionatd:0,5 L.(0,5L recipient sncla) :

8. Perioada de analiza :25.08,2022-28.08.2022 :

9. Metoda de pretevare; SREN 180 5667 — 1/2007; SR EN" 1SO 5667 — 3; 2018
. 180 5667-5:2017; SR EN IS0 5667-6:2017; SR EN 18O 19458:2007;

3. Date privind rezultatele obtinute:

L 1]2.RA N, 1399/29.08.2092. o codi F~01% - LO editia Vrevizia 2/06.04.2020

: : . Limita de . -
= Unitatea Valori de Metoda de Valorl maxim | cuantificare | NC@rtitudinea
Nr. . . . ) N de mésurare
Indicatorl anafizati | - de | concentratie. | anatiziidocumente ;. admisefin | (LOQ) La CMA 1)
ert. - _ masura obinute de referintd . L 458/2002 gy " UMext (%)
1 Nr.c.'clonii la- UFC/ml . SR EN B0 - - Nici o -
22°C ' 7 6222:2004 rodificare - ~
' e - anormalé
' - {max.80} s
2 Nr.colonii la UFC/ml ' SRENISQ - Nisi o -
3rc : 0 - B5222:2004 modificare i
- : anormeia
: . . B . | {max.20) :
3 " Bacterdll - | UFCH SR EN IS0 : ' -
’ cotiforme 100ml 9 . - 8308-1/2015/ (U -
A R : o CAT2017 ' . R T
4 -1 Escherichia coli- |- UFG/ -} - BRENISO - : ) - : oo
) . 100mi - 0- 9308-1/20158/ - o - : ;-
] - S : : S AT2017 ' : ] .
5 Enteracoct | UFC/ o - BRENISQ | 0 - .
L 1_0'Oml S 7899-2:2002 .
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“LABORATOR APA -POTABILA'OPPLER
Str. Oppler’ Nr.16 , Tel/Fax : 0244/31560%

Laborator mregnstrat !a Mlmsterul Sanatatn Bucuresti nr. 642:’14 10. 2021 pentru momtorlzare ¥ :
_de control o -
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RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA

Nr 1400 din 29.08.2022

Beneﬂc far: SC ECO SERVICIUL APA CANAL—SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
- Contract ar. 28/BAP/PS/26.07. 2021

Ddte privind identificarea probei.

2.1, Tipul'si.codul probu apa. potablla cod ZAA STAN
Data recoltarii; 25.08.2022; ora; 11158~ . . -

.2,

3. Buletin-de pretevare: nr. 153/25.08.2022 .
4., Racoltat de Hogea Laurentiu Clorian ‘
5. Loc de prelevare: retea Stancest! — nr.46
2. 6. Data receptiei 25.08.2022, dora: 17:20
7.
8.
9.

Cantitatea de proba receptionats: 0,5 L{0,5L reCIplént sticla)
Perioada de analiza :25.08.2022-28.08.2022 .

Metoda de prelevare: SR EN . [SO 5867 — 1/2007, SR EE.N 180 566? 3:2018;

ISC 5667-6:2017; SR EN IS0 5667-6:2017; SR EN 180 19458:2007,

3. Date privind rezultatele obtinute: -

Limita de

o112 RA DR 1400!_29.08,;2022'

Nr. - S Unitatea Valori de" Metoda de \(alo_r_l _maxlm guantiﬁcare _E_ggér;t:ﬁgj&!gf: .
v, | Indicatori anafizati de concentratie at}aiizéfdocpmente admise In (LOQ) La CMA 1)
& masgura. ohtinute de referintd. L 488/2002 {UM) UMaxt (%} -
4 Nr.coloniila - | UFC/im? SR EN 1SC Nigl o “
22°C 7 §222:2004 modificare )
' ' .| anormala
. : (max.80)
2 | . Nrcolonfila- | UFC/mi SRENISO Nict o -
37°C, - 8 6222:2004 modificare )
: ' anormaild
: i S N ' . (max.20) .
3 " Bacterii UFG/ : L BRENISO _ - . _
coliforme 100ml 0. . 9308-1/2015/ o : -
" D ' . A1:2017 S
4| Escherichia coli | UFG/ ' . BRENIBO -
o T 100ml (P 9308-1/2015/ 0 .
C : o o A201T7 i
5 Enterccoci UFC/ 0 - BRENISO -0 - )
o -100m| ‘ 7899-2:2002

cod: F = 011.~LO editia 1hsvizia 2/08.04.2020 - - -
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LABORATOR AF-"’A POTAB!LA OPPLER
Str, Oppler Nr. 16 ; Tel/Fax 0244/315601 " .

] Laborator lnregnstrat ia Mlmsterul Sanatatu Bucuresti.nr, 642l14 10 2021 pentru momtonzare '

de control -

| _ RAPORT DE ANAL!ZA APA POTABILA
. ” Nr 1401 din 29.08. 2022 e

Beneﬁmar SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL
B Conract niv. 28/BAP/PS/26.07. 2021 ;

: 2. Date privind identificarea probei '
2.1, Tipul gi codul probei: apa potabila, cod ZAA TGV

2.2, Datarecoltérii 25.08.2022, oras 10:30
2.3, Bulstin de prelevare: nr.153/25. 08.2022
. 2.4, Recoltat de: Hogea Laufentiu Ciptian

2.5. Loc de prelevare: retea Targsoru Vechi -

2.6. Data'receptiel’ 26.08.2022, ora: 17:20
2.7. Cantitatea de proba receptionati:0,5 L(0,5L recipient stlcié)
2.8. Pericada de anaiiza 125 08.2022-28.08.2022 :

2.8.Metoda de prelevare SR EN. S0 5667 —~ 1/2007 SR EN ESO 5687 3 201 B;
- 180 5867-5:2017; SR EN SO 5667- 6 201? 38R EN ISO 19458 2007,

3. Date privind rezulfcatele obtinute:

Debdzit’ materiale-

N

112 RA v, 1401/28.08.2022

oot F = 011 - LO editia Tievizia 2006.042020 | 0

: : - Limita de N
N . .| Unitatea Valori de - Metoda de Valori maxim | cuantificare lgzer:,t:":;s:;ia :
1 ort Indicatori atiailzati de conceniratie .angﬁzéfdowmente admisein - _.(LOQ} “ | LacMA1) |
e L _masura cbtinute Cde referintd L. 458/2002 Uy - UNext (%)
1 Nr.colonii la - | UFC/mi SBRENISC | Nigi o -
22°C ' 6222:2004 | modfficare - i
& anormaid :
{max.60)
2 Nr.colonii la UFC/Hml _ SR ENISO Nici o -
: 37°C ’ 15 6222:2004 modificare: :
anormalz
e . : (max.20}
"3 .. Bacter UFC/ | . SRENISO - . - -
1 " coliforma | 100ml - 0, 9308-1/2015/ 0 L -
o e : - AT2017 : '
"4 | Escherichia coli | UFC/ o T SRENISO . : -
S 100mi. 0 - 8308-1/20156/ - 0 -
ol s o S CA12017 -
5 | - Enterococi | UFC/ o . SRENISC. -0 - .
b : - 100ml |- o | 7899-2:2002- | '
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LABORATDR AF’A F’OTABiLA OPPLER

Str, Opp?er Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601

de control

Laborator mreglstrat ta Mmisterut Sanatatu Bucurestl nt. 842.'14 10.2021 pentru monitorizare|

Nr 1402 dln 29.08.2022 -

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA |

Beneflczar SC ECO SERVICIUL APA CANAL SALUBRIZARE TARGSORU VECHI SRL -
Contiact nr. 28/BAP/PS26.07.2021 ~ -
2 Date privind identificarea probe|
24 Tipul si-codul probet: apa potabila, cod ZAA TGV
2,20 Data recoltérii: 25.08.2022, ora: 10:48
2.3. Buletin de prelevare: nr. 153/25.08,2022 )
2.4 Recoltat de: --Hogea‘Laurentiu Ciprian. -

- 2.5/ Loc'de prelevare: iesire statie Targsoru Vech

2.8. Data receptiei: 25.08,2022, ora: 17:20
~2.7. Cantitatea de probs receptionatd.0,5 L(0,5L recxpient stnc} }
2.8! Perivada de 'analiza :25.08.2022:28.08.2022 .
2.9 /Metoda de prelevare: SR EN 180 5667 ~ 1/2007; SR EN 150 5687 3 2018
180 8667-5:2017; SR EN IS0 5867-6:2017, SR EN 130 19458:2007;,

3. Date privind rezultatele obtinute:" :

. o . . Limita de ;

N o ‘Unitatea | - Valori de " Metodads . | Valorimaxim | cuantificare Igcemtudinea
9 : b ; T ; . N B e misurare
t Indicatori analizati de - concentratie -ana_hzé!dpcumar_lte ‘ agmlse_in {LOQ) La CMA 1)

¢ : masura | - obtlnute - de referintd . L 45872002 O | et (%)

1 Nr.coloniila - [ UFC/ml SRENISO .. -Nict o -

' 220G - ' ' 5 6222:2004 - 1 modificare
' ) ©T 4 anormald
. o {max.B80)
2 1 -Nr.coloniila UFCimt. . SRENISO | Nicid -
3G : 9 - §222:2004 - maodificare a
e S anormald
1 S . “{max.20)

3 Bacterii, | UFGH ITTEREN 180 I
: coliforme 100mi 0 "8308-1/2015/ 0 -
N o ' L At2017 .

4 -1 Escherichia coli | UFC/H S i ] BRENISO o -

o : 100ml - 0 - 9308-1/20156/ -0 -

: : g . o ~A1.2017 .

-] Enterococi ™ " UFG/ |- o - CLBRENISO -0 - )
L 100ml [ '_7899 22002 ‘

Tz _R.A_.' nr. 1402/29.08.2022

e ood; o 011 - LO editia Tirevizia 2/06.04,2020
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~LABORATOR APA POTABILA OPPLER
: - _ __Str-Oppler Nr.16, Tel/Fax : 0244/315601
[ Laborator mregistrat Ia M:msterul Sanatatu Bucuresti nr. 642]1410 2021 pentru momtonzare IR
R S L L  de control '

RAPORT DE ANAL?ZA APA F’OTAB!LA
- Nr. 14{}5 din 20.08.2022

Beneﬂcsar SC ECO SERV!C!UL APA CANAL SALUBRiZARE TARGSORU VECHI SRL
" Contract ir. 28/BAI’/PS:’26 a7. 2021 :
2, Date privind xdentlﬂcarea probei’ : :
- 2.1, Tipul si'codul probei: apa potabila, cod: LAA- STAN
- 2.2, Data reco%’zam 25.08.2022, ora: 11:00 . . .
. 2.3 Buletin de prelevare: nr.153/25.08.2022
2.4.Recottat de: Hogea Laurentiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: igsire statie Stancesti
2.6. Data receptiel: 25.08.2022, ora: 17:20 . TR
2,7. Cantitatea de.proba receptionata:0,5 L.(0,5L recipt fent stncla} :
2.8,
2.9.

Ferioada de analizi :25.08.2022-28.08.2022

Metoda de prelevare: SR EN (SO 5667 — 1/2007; SR EN 180 5667 - 3: 2018
o ISO 5667- 5 2017, S8R EN ISO 56867-8:2017; SREN ISO 19458: 2007

3 Date privind rezultatele obtinute: B

| S . L '
i ’ . . : Limita de T
: o o R “Unitatea | Valorl de L Wetoda de Valori maxim | .cuantificare Incertitudinea i
i : Nr. - o s b . ; : e . " de migurare :
i N . | aot, | Indicatoi anaiizafi de | concentratie | analiziidocumente | admise in (+0Q) La CMA 1) i
h . . ._cr. masura - abtinute - de referinta L. 458/2002 (umy_ . UNlext (%) E
I : . : . ;
T 1 Nr.colonii la- | UFG/mI | - . SR EN [SO. Nici © -
“ S ‘ o 22% o 12 6222:2004 modificare i ‘
; S o L anormal

i IR N e . : . : {max.80} - | : .

St e toyT 201 Nrocolenii UFCIml-  BSRENISO -Nici o .

U BT Y4 oS | : g - 8222:2004 | modificare I .

! o . . gnormald 1 S

' ' o b R o : . 1 (max;20) :

b N Bacterli -~ 7 1 UFC : .l BRENISO o -

LR N | oolforme 1 100ml | o 9308-1/2016/ |~ 0. 1 R
T N R Af2017 | - :

‘. 4 [v:schenchla coli | "UFC/- SRENISO | © _ R

i . _ 100mi- 0 9308-1/2018/ L R ~

| . R . I ’ . AT I0AT - - o . I .

| P Y “Enteracoci.. | UUFCH | 9 SRENISO - - [\ s i

e c -l 100mil ' 7880.2:2002 ' :

112 RAnr. 1406/29.08.2022 - : e bt F =011 - LO sditia Vrevizia 2106.04.2020




