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HIDRO PRAHOVA
o PEnAr.9 R RF.q..r..g NA 1...q E Ap.A

LABOMTOR APA POTAB]LA - CAMPINA
Paltinului Nr. 19, T,

RAPORT DE ANALIZA APA SUBTERANA FORAJ
Nr. 120 din 13.02.2023

Beneficiar: SC. Eco serviciul Apd-canal-Salubrizare TArggoru Vechi sRL
Date privind identificarea probei

2.1.Tipul si codul probei: api subterani foraj, cod: ZAA-srAN (stancegti)
2.2. Data recoltirii: 08.02.2023
2.3. Buletin de prelevare: nr. 31108.02.2023
2.4. Recoltat de: Hogea Lauren{iu Ciprran
2.5. Loc de prelevare: Api subterani foraj - Stincegti
2.6. Data recepliei: 08.02.2023
2.T.Canlilatea de probi recepfionati: 1L recipient pp
2. 8. Peri o ad a de analizd'. 08.02.2023- 1 1 .02.2023
2.9. Metoda de prelevare: sR EN lso s667 - 1t2oo7; sR EN tso 5667 - 3:2019;

ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 5067-6:2017; SR EN tSO 19458..2001;
Date privind rezultatele obtinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sinatdlii Bucuregti nr.641l14.1O.ZOZ1pentru monitorizare

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unltatea
de

mlsurl

Valori de
concentrafie

obfinute

Metoda de
analizl/documente

de referinft

Valori maxim
admise in
L458t2002

Limita de
cuantificare

(LOa)
(UM)

lncertitudin
ede

mdsurare
La CMA

1)uM.., l%)

1 Miros
SR EN

1622:2007
Nici o

modificare
anormal6

2 Gust
ISR EN

1e;22.2007
Nici o

modificare
anormald

3 Culoare
Nici o

modificare
anormalS

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativd

4 Turbiditate UNT 2.73 SR EN ISO
7027:2016

<A O.5UNT 6

5 pFl la 20 'C unit. pH 7.40 SR EN ISO
10523:2012 >6,5;s9,5 2

6 Conductivitate pS/cm 662 SR EN
27888:1997 2500 11

7 Clor rezidual
liber

mg/ SR EN ISO
7393-2:2018

>0 50 ieg re
statie

0,10 - 0,5
retea

I Amoniu mg/l 0.534 SR EN
7150-1:2001 0,50 0,05m9/l 40

o Nitriti mg/
<LOQ
(0.02)

SR EN
26777:20021

C91:2006
0,50 0,05m9/l 20

10 Nitra!i mg/ 1 .50 SR EN
7890-3:2000 50 4,7mgll 15

11 Cloruri mg/ 35.99 SR ISO
9297:2001 250 15mg/l 15

12 Duritate tota15 gr.germ 15.37 SR ISO
6059:2008 >5 0,05

milimol/l 10

13 Aluminiu pg/l SR ISO
10566:200'1 200

'l 12 R.A. nr. 1201 13.02.2023 cod:F-011 - LC editia 1/revizia2tO6.O4.2O2O

3.



HIDRO PRAHOVA
g:S-naJ_gR REcroNAr- DE APA

LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA

UM",t -incertitudinea relativi extinsd a metodei calculati cu un factor de acoperire k = 2 gi
un nivel de incredere de 95 %
4. Menliuni speciale

4.I. Analizele bacteriologice: Nr. de colonii la 22 "C gi 37 "C, Bacterii coliforme, E. Coli,
Enterococi si Clostridium Perfrigens se efectueazd de cdtre Laborator Api Potabila
Oppler Sinaia, inregistrat la MS cu Certificat nr. 642114.10.2021.

4.2.Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de cdtre prelevator/
laborant din cadrul Hidro Prahova SA. - pe rdspunderea acestora, conform Buletinului
de prelevare nr. 31 din 08.02.2023.

5. Note
5,1 . Rezultatele incercdrii se referi exclusiv la proba recep[ionati.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisi a Laboratorului

Api Potabild CAmpina.
5.3. Estimarea incertitudinii de misurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ' reprezintS faptul ci valoarea determinati este mai mici decAt

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretiri.
5.6.Valorile din ( ..) sunt orientative si reprezinti rdspunsul metodei, respectiv al

echipamentului.

Elaborat,
Responsabil analizd

Paltinului Nr. L

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

mlsurl

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analizl/documente

de referinp

Valori maxim
admise in
L45812002

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

lncertitudin
ede

misurare
La CMA

!)uM-,. (o/"1

14
lndice de

permanqanat mgOz/l 0.65
SR EN ISO
8467:2001

50 0,6 pg/l 15

15 Fier ug/l 234
SR ISO

6332:1 996/
C91:2006

200 201tgll 30

16 Sulfa[i mg/ 25
STAS

3069:'1987
250 201tgll 5

17 Mangan pg/l 48
SR ISO

6333:1 997
50 10 pg/l 30

1B Nr. colonii la
220C

UFC/m SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormali
(max.60)

19 Nr. colonii la
37 0C

UFC/ml SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormali
(max.20)

20
Bacterii

coliforme

UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

21 Escherichia coli
UFC/

100m

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

SR EN ISO
7899-2:2002

0

23 Clostridium
perfrinqens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017

0

Verificat/Aprobat,
Sef La ator

a Mihai

22
SfArsit document

cod:F-0
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LABOMTOR APA POTABIU - CAMPINA
Paltinului Nr. 19, T,

RAPORT DE ANALIZA APA SUBTERANA FORAJ
Nr. 121 din13.02.2023

Beneficiar: sc. Eco serviciul Api-canal-Sarubrizare T6rggoru vechi sRL
Date privind identificarea probei

2.1 . Tipul si codul probei: api subterani foraj, cod: ZAA-TARG (T6rggoru vechi)
2.2. Data recoltirii : 08.02.2023
2.3. Buletin de prelevare: nr. 31lOB.OZ.2O23
2.4. Recoltat de: Hogea Laurenliu Ciprian
2.5. Loc de prelevare. Apd subterand foraj- Tdrggoru Vechi
2.6. Data recepliei: 08.02.2023
2.7 .Cantitatea de probd receplionati: 1L recipient pp
2.8. P erioada de analizd: 0A.02.2023-1 i .02.2023
2.9. Metoda de prelevare: sR EN rso s667 - 1t2oo7; sR EN tso 5667 - 3:201g;

ISO 5667-5:2017; SR EN tSO s667-6:2017; SR EN tSO 19458:2007;
3. Date privind rezultatele obtinute:

2

Laborator inregistrat la Ministerut Sdnitdlii Bucuregti nr.641114.1O.2021pentru monitorizare

Nr.
crt, lndicatori analizafi

Unitatea
de

mlsurl

Valori de
concentrafie

obfinute

Metoda de
a n a liz6ld oc u m e nte

de referinli

Valori maxim
admise in
L458t2002

Limita de
cuantificare

(LOO)
(UM)

lncertitudin
ede

misurare
La CMA

1)uM-", (o/"1

1 Miros
SR EN

1622:2007
Nici o

modificare
anormald

2 Gust
SR EN

1622'.2007
Nici o

modificare
anormald

3 Culoare
Nici o

modificare
anormald

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativd

4 Turbiditate UNT 2.70 SR EN ISO
7027:2016 <5 O.5UNT b

5 pH la 20'C unit. pH 7.60 SR EN ISO
10523:2012 >6,5;<9's 2

o Corrductivitate pS/cm 667 SR EN
27888:1997 2500 11

7 Clor rezidual
liber

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

>0,50 iegire
statie

0,10 - 0,5
retea

8 Amoniu mg/l 0.581 SR EN
7150-1:2001 0,50 0,05m9/l 40

9 Nitriti mg/
<LOQ
(0 01)

SR EN
26777:20021

C91:2006
0,50 0,05m9/l 20

10 Nitra!i mg/ 1.10 SR EN
7890-3:2000 50 4,7mgll 15

11 Cloruri mg/l 31.99 SR ISO
9297:2001 250 15mg/l 15

12 Duritate totald gr germ 15.69 SR ISO
6059:2008

>5 0,05
milimol/l 10

13 Aluminiu pg/l SR ISO
10566:2001 200

R.A. nr. 121 113.02.2023 cod: F - 011 - LC editia 1/revizia2tO6.O4.2O2O



HIURO PRAHOVA

LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA

UM",t -inceditudinea relativi extinsi a metodei calculatd cu un factor de acoperire k = 2 gi

un nivel de incredere de 95 %
4. Men{iuni speciale

4.1. Analizele bacteriologice: Nr. de colonii la 22 "C gi 37 "C, Bacterii coliforme, E. Coli,
Enterococi si Clostridium Perfrigens se efectueazi de citre Laborator Api Potabila
Oppler Sinaia, inregistrat la MS cu Certificat nr. 642114.10.2021.

4.2.Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cdtre prelevator/
laborant din cadrul Hidro Prahova SA. - pe rispunderea acestora, conform Buletinului
de prelevare nr. 31 din 08.02.2023.

5. Note
5.1. Rezultatele incercdrii se referi exclusiv la proba receplionatd.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisi a Laboratorului

Api Potabild CAmpina.
5.3. Estimarea incertitudinii de mdsurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ' reprezinti faptul cI valoarea determinatd este mai mici decAt

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii 9i interpretlri.
5.6.Valorile din ( ..) sunt orientative si reprezintd rispunsul metodei, respectiv al

echipamentului.

Elaborat, Verificat/Aprobat,
Responsabil analizd
Laborant: ariana

SfArSit d
212 R.A. nr. 12 23

Paltinului Nr. 19, T 19

Nr.
crt.

lndicatori analizafi
Unitatea

de
mlsurl

Valorl de
concentratle

obfinute

Metoda de
analizl/documente

de referinp

Valori maxim
admise in
L45812002

Limita de
cuantificare

(LOA)
(UM)

lncertitudin
ede

misurare
La CMA

t)lJM--, tol"1

14
lndice de

oermanoanat
mgOz/l 1.63

SR EN ISO
8467:2001

50 0,6 pg/l 15

15 Fier pg/l 350
SR ISO

6332:1 996/
C91:2006

200 201tgll 30

16 Sulfafi mg/ 16
STAS

3069:1 987
250 201tgll 5

17 Mangan p9/ 44
SR

6333
SO
1 997

50 10 pg/l 30

18 Nr. colonii la
220C

UFC/ml SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormald
(max.60)

19 Nr. colonii la
37 "C

UFC/ml SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormald
(max.20)

20
Bacterii

coliforme

UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-112015t

A1:2017
0

21 Escherichia coli
UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

22 Enterococi
UFC/
100m

SR EN ISO
7899-2:2002

0

23 Clostridium
oerfrinoens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017

0



FEIDRO PRAHOVA
OPERA'OR REGIONAL DE APA

1.

2.

LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
Paltinului Nr. 19, Tr

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 122 din i3.02.2023

Beneflciar. sc. Eco Serviciul Ap5-canal-salubrizare Tirggoru vechi sRL
Date privind identificarea probei

2.1. Tipul si codul probei: api potabili, cod: ZAA-TARG (Tirggoru vechi)
2.2. Data recoltirii: 08.02.2023
2.3. Buletin de prelevare: nr. 311OB.OZ.2O23
2.4. Recoltat de: Hogea Laurenfiu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Re[ea Tirggoru Vechi - gcoald
2.6. Data receptiei: 08.02.2023
2.T.Cantitatea de probd receplionati: 1L recipient pp
2. 8. Peri oad a d e analizd 08.02.2023- 1 1 .02.2023
2.9. Metoda de prelevare: sR EN tso 5667 - il2oot; sR EN tso 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN tSO 5667-6.2017., SR EN tSO 19458..2001;
Date privind rezultatele obtinute:3.

Laborator inregistrat !a Ministerul Sinitilii Bucuregti nr.641t14.1O.2O21pentru monitorizare

Nr.
crt. lndicatori analizali

Unitatea
de

mlsuri

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analiz6/documente

de referinfi

Valorl maxim
admise ln
L458t2002

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

lncertitudin
ede

misurare
La CMA

l)uM",, (%)

1 Miros
Nici o

modificare
anormalS

SR EN
1622"2007

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativd

2 Gust
Nici o

modificare
anormald

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativd

3 Culoare
Nici o

modificare
anormald

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativi

4 Turbiditate UNT 3.90 SR EN ISO
7027:2016 <5 O.5UNT 6

5 pl-l la 20'C unit. pH 7.67 SR EN ISO
10523:2012 >6,5;s9,5 2

o Conductivitate pS/cm 618 SR EN
27888:1997 2s00 11

7 Clor rezidual
liber

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

>0,50 iegire
statie 0,05mgil 15

0.1 1
0,10 - 0,5

retea 0,01mg/l 15

8 Amoniu mg/ 0.04 SR EN
7150-1:2001 0,50 0,05m9/l 40

I NitriIi mg/l
<LOQ

(0)

SR EN
26777:20021

C9'1:2006
0,50 0,05m9/l 20

10 NitraIi mg/
<LOQ
(0.80)

SR EN
7890-3:2000 50 4,7mgll 15

11 Cloruri mg/ 43.99 SR ISO
9297:2001 250 15mg/l '15

12 Duritate totalS gr.germ 15.14 SR ISO
6059:2008 >5 0,05

milimol/l 10

13 Aluminiu pgl SR ISO
10566:2001 200

112 R.A. nr. 1221 13.02.2023 cod: F - 011 - LC editia 1/revizia 2t06.04.2020



ffiLEr-t
LABORATOR APA POTABILA _ CAMPINA

un nivel de incredere de 95 %
4. Mentiuni speciale

4.1. Analizele bacteriologice: Nr. de colonii la 22 "C si 37 'C, Bacterii coliforme, E. Coli,
Enterococi si Clostridium Perfrigens se efectueazi de citre Laborator Api Potabila
Oppler Sinaia, inregistrat la MS cu Certificat nr. 642114.10.2021.

4.2.Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cdtre prelevatori
laborant din cadrul Hidro Prahova SA. - pe rispunderea acestora, conform Buletinului
de prelevare nr. 31 din 08.02.2023.

5. Note
5.1. Rezultatele incercirii se referi exclusiv la proba receplionati.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului

Api PotabilS CAmpina.
5.3. Estimarea incertitudinii de misurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ" reprezinti faptul ci valoarea determinati este mai mici decAt

limita de cuantificare declarati a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretiri.
5.6.Valorile din ( .) sunt orientative si reprezinti rispunsul metodei, respectiv al

echipamentului.

Elaborat,
Responsabil analizd
Laboran ariana

212 R.A. nr. 1 23

Verificat/Aprobat,
I

lng. Ch
SfArgit document

cod: F-011 2106.04.2020

Paltinului Nr. 19, Tel/Fax: 0244/3389L9

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

mlsurl

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analke/documente

de referin$

Valori maxim
admise in
L458t2002

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

lncertitudin
ede

misurare
La CMA

i)1lM--. (o/")

14
lndice de

permanqanat mgOz/l 0.65 SR EN ISO
8467:2001

50 0,6 trrg/l 15

15 Fier ug/l 172
SR ISO

6332:'1996/
C91:2006

200 201tgll 30

16 Sulfa!i mg/ 18
STAS

3069:1 987
250 20 pgll 5

17 Mangan ug/l
SR

6333
SO
1997

50

18 Nr. colonii la
220C

UFC/m SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS
(max.60)

19 Nr. colonii la
37 0C

UFC/mI SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormali
(max.20)

20
Bacterii

coliforme

UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

21 Escherichia coli
UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1/201 5/

41.2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

SR EN ISO
7899-2:2002

0

23 Clostridium
perfrinqens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017

0

1)UM",t 
-incertitudinea relative extinsi a metodei calculati cu un factor de acoperire k = 2 gi



1.

2.

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL OE APA

LABOMTOR APA POTABILA - CAMPINA
Paltinului Nr. 19, Tr

RAPORT DE ANALEA APA POTABTLA
Nr. 123 din 13.02.2023

Beneficiar: sc. Eco serviciul Ap5-canal-salubrizare T6rggoru vechi SRL
Date privind identificarea probei

2.1.Tipul si codul probei: api potabild, cod: ZAA-TARG (TArggoru Vechi)
2.2. Data recoltdrii : 08.02.2023
2.3. Buletin de prelevare: nr. 311OB.O2.ZO23
2.4. Recoltat de: Hogea Laurenliu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: legire stalie T0rggoru Vechi
2.6. Data recep[iei : 08.02.2023
2.T.Cantitatea de probi recep{ionati: 1L recipient pp
2. 8. Perio ad a de analizd: 08.02.2023- 1 1 .02.2023
2.9. Metoda de prelevare: sR EN tso 5667 - 1t2oot; sR EN tso 5667 - 3:2018;

ISO 5667-5:2017; SR EN tSO 5667-6..2017; SR EN tSO 19458:2OOZ;
Date privind rezultatele obtinute.

Laborator inregistrat la Ministerul sdnatdtii Bucuregti nr.641t14.1o.2021pentru monitorizare

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

misuri

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analizi/documente

de referinfi

Valori maxim
admise in
L458t2002

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

lncertitudin
ede

misurare
La CMA

1)uM.,, (%)

1 Miros
Nici o

modificare
anormald

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativd

2 Gust
Nici o

modificare
anormald

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativd

3 Culoare
Nici o

modificare
anormald

SR EN rso
7887:2012

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativd

4 Turbiditate UNT 4.24 SR EN ISO
7027:2016 s5 O.5UNT o

5 pH la 20'C unit. pH 7.71 SR EN ISO
10523:2012

>6,5;s9,5 2

6 Conductivitate pS/cm 628 SR EN
27888:1997 2500 11

7 Clor rezidual
liber

mg/l 0.24
SR EN ISO

7393-2:2018

>0,50 iegire
statie 0,05m9/l 15

0,10 - 0,5
retea 0,01mg/l 15

I ,Amoniu mg/l 0.565 SR EN
7150-1:2001 0,50 0,05mg/l 40

I Nitriti mg/l
<LOQ

(0)

SR EN
26777:20021

C91:2006
0,50 O,05mg/l 20

10 NitraIi mg/
<LOQ
(0.7)

SR EN
7890-3:2000 50 4,7mgll 15

11 Cloruri mg/l 37.32 SR ISO
9297:2001 250 15mg/l 15

12 Duritate totalS gr.germ 12.52 SR ISO
6059:2008

>E 0,05
milimol/l 10

13 Aluminiu pg/l SR ISO
10566:2001 200

'l 2 R.A. nr. 1231 13.02.2023 cod: F - 01 1 - LC editia 1/revizia 2106.04.2020

3.



HIDRO
OFERATOR iEGIONAL DE AFA

I.ABORATOR APA POTABI!-A - CAMPINA

UM",t -incertitudinea relativi extinsl a metodei calculatd cu un factor de acoperire k = 2 gi
un nivel de incredere de 95 %
4. Men{iuni speciale

4.1. Analizele bacteriologice: Nr. de colonii la 22 "C gi 37 'C, Bacterii coliforme, E. Coli,
Enterococi 9i Clostridium Perfrigens se efectueazi de citre Laborator Api Potabila
Oppler Sinaia, inregistrat la MS cu Certlfical nr. 642114.10.2021.

4.2.Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de citre prelevator/
laborant din cadrul Hidro Prahova SA. - pe rdspunderea acestora, conform Buletinului
de prelevare nr. 31 din 08.02.2023.

5. Note
5.1. Rezultatele incercirii se referd exclusiv la proba receplionat5.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisi a Laboratorulul

Api PotabilS CAmpina.
5.3. Estimarea incertitudinii de misurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ' reprezinti faptul c5 valoarea determinati este mai mici decAt

limita de cuantificare declarati a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii 9i interpretiri.
5.6.Valorile din ( ..) sunt orientative si reprezinti

echipamentului.

Elaborat,
Responsabil analizd
Laboran ariana

R.A. nr. 1 23

rispunsul metodei, respectiv al

Verificat/Aprobat,
Sef Laborator

Mihai

ua Paltinului Nr. 19, Tel/Fax:

Nr.
crt. lndicatori analizati

Unitatea
de

milsurl

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analizi/documente

de referinfi

Valorl maxim
admise in
L458t2002

Limita de
cuantificare

(LOO)
(UM)

lncertitudin
ede

mdsurare
La CMA

1luM",, (%)

14
lndice de

oermanqanat
mgOz/l 't.63 SR EN ISO

8467:2001
5,0 0,6 pg/l 15

15 Fier ug/l 298
SR ISO

6332:1 996/
C91:2006

200 201.tgll 30

16 Sulfa[i mg/l 17
STAS

3069:1 987
250 20 vgll 5

17 Mangan ug/l 40
SR ISO

6333:1 997
50 10 pg/l 30

18 Nr. colonii la
220C

UFC/m SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormald
(max.60)

19 Nr. colonii la
37 0C

UFC/ml SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS
(max.20)

20
Bacterii

coliforme

UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

21 Escherichia coli
UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

22 Enterococi
UFC/
100m1

SR EN ISO
7899-2:2002

0

23 Clostridium
perfrinoens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017

0

SfArsit document
cod:F-011-LC 1 I r evizia 21 06.04.2020



HIDRO PRAHOVA
o r E..s A , o R ...F E c I o N A ! p,E.....*..r_3

LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA

1.

2.

Paltinului Nr.1.9 , T,

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 124 din13.02.2023

Beneficiar: sc. Eco serviciul Apd-canal-salubrizare T6rggoru Vechi SRL
Date privind identificarea probei

2.1.Tipul si codul probei: api potabild, cod: ZAA-STAN (Stdncegti)
2.2. Data recoltdrii: 08.02.2023
2.3. Buletin de prelevare: nr. 31t09.02.2023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurenliu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: Relea Stincegti- lmobil nr. 53
2.6. Data recepliei: 08.02.2023
2.T.Cantilatea de probi receplionati: 1L recipient pp
2. 8. Peri o ad a de analizd. 08.02.2023- 1 1 .02.2023
2.9. Metoda de prelevare: sR EN tso 5667 - 1t2oo7; sR EN tso 5667 - 3..2019;

ISO 5667-5.2017; SR EN tSO 5667-6:2017; SR EN tSO 19458:ZOO7;
Date privind rezultatele obtinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sinitatii Bucuregti nr. 641/1 4.1O.2O21pentru monitorizare

Nr.
crt. lndicatori analizati

Unitatea
de

misurd

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analizd/documente

de referinfi

Valori maxim
admise in
L 458t2002

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

lncertitudin
ede

mlsurare
La CMA

1)uM",, (%)

1 Miros
Nici o

modificare
anormalS

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativi

2 Gust
Nici o

modificare
anormald

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormalS

Metoda
calitativi

3 Culoare
Nici o

modificare
anormali

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativd

4 Turbiditate UNT 2.90 SR EN ISO
7027:2016

<5 O.5UNT 6

5 pFl la 20'C unit. pH 7.77 SR EN ISO
10523'.2012

>6,5;<9,5 2

b Conductivitate pS/cm 685 SR EN
27888:1997 2500 11

7 Clor rezidual
liber

mg/l SR EN ISO
7393-2:2018

>0 50 ieg re
statie 0,05m9/l 15

0.40 0,10 - 0,5
retea 0,01mg/l 15

8 Amoniu mg/ 0.294 SR EN
7150-1:2001 0,50 0,05m9/l 40

I Nitriti mg/
<LOQ

(0)

SR EN
26777:20021

C91:2006
0,50 0,05m9/l 20

10 Nitra[i mg/l
<LOQ
(0.9)

SR EN
7890-3:2000 50 4,7mgll 15

11 Cloruri mg/l 37.99 SR ISO
9297:2001 250 '15mg/l 15

12 Duritate totald gr.germ 17.19 SR ISO
6059:2008

>6 0,05
milimol/l 10

13 Aluminiu pg/ SR ISO
10566:2001 200

1l,2 R.A. nr. 1241 13.02.2023 cod: F - 011 - LC editia 1/reviziaZ06.04.2OZO



I-ABORATOR APA POTABILA - CAMPINA

UM"* -incertitudinea relativi extinsi a metodei calculatd cu un factor de acoperire k = 2 gi

un nivel de incredere de 95 %
4. Menliuni speciale

4.I. Analizele bacteriologice: Nr. de colonii la 22 "C gi 37 'C, Bacterii coliforme, E. Coli,
Enterococi si Clostridium Perfrigens se efectueazi de citre Laborator Apd Potabila
Oppler Sinaia, inregistrat la MS cu Certificat nr.642114.10.2021.

4.2.Prelevarea, conservarea 9i transportul probei au fost efectuate de citre prelevator/
laborant din cadrul Hidro Prahova SA. - pe rdspunderea acestora, conform Buletinului
de prelevare nr. 31 din 08.02.2023.

5. Note
5.1. Rezultatele incercirii se referd exclusiv la proba recepfionati.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului

Api Potabild Cdmpina.
5.3. Estimarea incertitudinii de mdsurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ" reprezinti faptul ci valoarea determinati este mai mici decAt

limita de cuantificare declarati a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii si interpretiri.
5.6.Valorile din ( ..) sunt orientative si reprezinti

echipamentului.

Elaborat,

raspunsul metodei, respectiv al

VerificaUAprobat,
Responsabil analizd

SfArsit document

ua Paltinului Nr.19 , T

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

mlsurl

Valori de
concentra[ie

obfinute

Metoda de
anallze/documente

de rcferinp

Valorl maxim
admise in
L45812002

Limita de
cuantificare

lloa)
(UM)

lncertitudin
ede

misurare
La CMA

1)[JM--, tol"1

14
lndice de

permanqanat mgOz/l 0.65
SR EN ISO
8467:2001

50 0,6 pg/l 15

15 Fier pg/ 186
SR ISO

6332:1 996/
C91:2006

200 20 ltgll 30

16 Sulfa(i mg/l 27
STAS

3069:1 987 250 201tgll 5

17 Mangan pg/ SR ISO
6333:1 997

50

18 Nr. colonii la
220C

UFC/ml SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormald
(max.60)

19 Nr. colonii la
37 0C

UFC/ml SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormald
(max.20)

20
Bacterii

coliforme

UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1 /201 5/

A1:2017
0

21 Escherichia coli
UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

22 Enterococi
UFC/
100m1

SR EN ISO
7899-2:2002

0

23 Clostridium
oerfrinqens

nr./
100m1

SR EN ISO
14189:2017

0

lng. Chi

22

Laborant: Mariana



1.

2.

HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGTONAI- OE AFA

LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
Paltinului Nr. 19, Tr

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 125 din 13.02.2023

Beneficiar: sc. Eco serviciul Api-canal-salubrizare Tirggoru Vechi sRL
Date privind identificarea probei

2.1.Tipul si codul probei: apd potabild, cod: ZAA-STAN (Stdncegti)
2.2. Data recoltirii: 08.02.2029
2.3. Buletin de prelevare: nr. 31108.02.2023
2.4. Recoltat de: Hogea Laurenliu Ciprran
2.5. Loc de prelevare: legire stalie Stdncegti
2.6. Data receptiei: 08.02.2023
2.T.Cantitatea de probi recep[ionati: 1L recipient pp
2. 8. Peri oada de analizd: 08.02.2023-1 1 .02.2023
2.9. Metoda de prelevare: sR EN rso 5667 - 1t2oo7; sR EN tso s667 - 3:201g;

ISO 5667-5:2017; SR EN tSO 5667-6:2017; SR EN tSO 19458.2007;
Date privind rezultatele obtinute:

Laborator inregistrat la Ministerul Sanitalii Bucuregti nr. 641/1 4.1O.2021pentru monitorizare

Nr.
crt. lndicatori analiza[i

Unitatea
de

misuri

Valori de
concentrafie

obfinute

Metoda de
analizi/doc umente

de referin[i

Valori maxim
admise in
L45812002

L'mita de
cuantificare

(LOa)
(UM)

lncertitudirr
ede

misurare
La CMA

1)llM^-. Iol^l

1 Miros
Nici o

modiflcare
anormalS

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativi

2 Gust
Nici o

modificare
anormald

SR EN
1622.2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativd

3 Culoare
Nici o

modificare
anormald

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormale

Metoda
calitativd

4 Turbiditate UNT 2.81 SR EN ISO
7027:2016

<6 O.5UNT 6

5 pH la 20 "C unit. pH 7.79 SR EN ISO
10523:2012 >6,5;s9,5 2

b Conductivitate pS/cm 685 SR EN
27888 .1997 2500 11

7 Clor rezidual
liber

mg/ 0.60
SR EN ISO

7393-2:2018

>0,50 iegire
statie 0,05m9/l 15

0,10 - 0,5
retea 0,01mg/l 15

I ,Amoniu mg/ 0.298 SR EN
7150-1:2001 0,50 0,05m9/l 40

9 Nitri{i mg/l
<LOQ

(0)

SR EN
26777:20021

C91:2006
0,50 0,05m9/l 20

10 Nitra{i mg/ 1.10 SR EN
7890-3:2000 50 4,7mgll 15

11 Cloruri mg/l 33.32 SR ISO
9297.2001 250 15mg/l 15

12 Duritate totald gr.germ 13.09 SR ISO
6059:2008 >5 0,05

milimol/l 10

13 y'rluminiu pg/l SR ISO
10566:2001 200

112 R,A. nr. 1251 13.02.2023 cod: F - 011 - LC editia 1/revizia2tO6.O4.2O2O

3.



HIURO PRAHOVA

I.ABOMTOR APA POTABIL( - CAMPINA

UMu,t -incertitudinea relativi extinsd a metodei calculat5 cu un factor de acoperire k = 2 gi
un nivel de incredere de 95 %
4. Mentiuni speciale

4.1. Analizele bacteriologice: Nr. de colonii la 22 "C gi 37 'C, Bacterli coliforme, E. Coli,
Enterococi si Clostridium Perfrigens se efectueazi de citre Laborator Apd Potabila
Oppler Sinaia, inregistrat la MS cu Certificat nr. 642114.10.2021.

4.2.Prelevarea, conservarea si transportul probei au fost efectuate de cdtre prelevator/
laborant din cadrul Hidro Prahova SA. - pe rispunderea acestora, conform Buletinului
de prelevare nr. 31 din 08.02.2023.

5. Note
5.1 . Rezultatele incercirii se referd exclusiv la proba recepfionatS.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisd a Laboratorului

Api PotabilS CAmpina.
5.3. Estimarea incertitudinii de misurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4.inregistrarea,,<LOQ" reprezinti faptul ci valoarea determinati este mai micS decAt

limita de cuantificare declarati a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii gi interpretiri.
5.6.Valorile din ( ..) sunt orientative 9i reprezintd rispunsul metodei, respectiv al

echipamentului.

Elaborat,
Responsabil analizi
Laboran Mariana

R.A. nr. 1 2023

lng.
SfArsit document

Verificat/Aprobat,

9ef

a Paltinului Nr. 19, Tel/Fax: 9

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

mlsurl

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analize/documente

de referinfi

Valori maxim
admise in
L 4s8t2002

Limita de
cuantificare

(Loa)
(UM)

lncertitudin
ede

mAsurare
La CMA

1ruM.,, (%l

14
lndice de

permanganat mgOz/l 0.65
SR EN ISO
8467:2001 50 0,6 pg/l 15

15 Fier pg/l 203
SR ISO

6332:'1996/
C91:2006

200 20 pg/l 30

16 Sulfa(i mg/ 28
STAS

3069:1 987
250 201tgll 5

17 Mangan ug/ 45
SR ISO

6333:1 997
50 10 pg/l 30

18 Nr. colonii la
220C

UFC/ml SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modiflcare
anormalS
(max.60)

lo Nr. colonii la
37 0C

UFC/mI SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormald
(max.20)

20
Bacterii

coliforme

UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

21 Escherichia coli
UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1t2015t

41"2017
0

22 Enterococi UFC/
100m1

SR EN ISO
7899-2:2002

0

23 Clostridium
perfrinqens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017

0

1

2l,2 cod:F-011-LC

Mihai



1.
2.

H;REP-?"MFSYR

LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA
Paltinului Nr. 19, Tel/Fax: 0,

RAPORT DE ANALIZA EPA POTABILA
Nr. 126 din 13.02.2023

Beneficiar. sc, Eco serviciul Apd-canal-salubrizare Tdrggoru vechi sRL
Date privind identificarea probei

2.1.Tipul si codul probei: api potabild, cod: ZAA-TGV (STREJNTCU)
2.2. Data recolt5rii : 08.02.2023
2.3. Buletin de prelevare: nr. 31108.02.2023
2.4. Recoltat de: Hogea Lauren{iu Ciprian
2.5. Loc de prelevare. legire sta[ie Strejnicu - Sp1
2.6. Data recepfiei: 08.02.2023
2.T.Canlitatea de probi receplionati: 1L recipient pp
2.8. P erioada de analizd: 08.02.2023-1 1 .02.2023
2.9. Metoda de prelevare: sR EN tso 5667 - 1r2ooz; sR EN ISo s667 - 3:2018;

ISO 5667-5 .2017; SR EN ISO 5667-6:2017; SR EN tSO 1 9458:2007;
Date privind rezultatele obtinute:

Laborator inregistrat la Ministeru! Sindtitii Bucuregti nr.641t14.1O.2021pentru monitorizare

Nr.
crt. lndicatori analizati

Unitatea
de

misuri

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analizi/documente

de referinfi

Valori maxim
admise in
L 45812002

Limita de
cuantificare

(Loa)
(UM)

lncertitudin
ede

misurare
La CMA

1)uM",, (%l

1 Miros
Nici o

modificare
anormald

SR EN
1622.2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativd

2 Gust
Nici o

modificare
anormali

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativi

3 Culoare
Nici o

modificare
anormalS

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativa

4 'Turbiditate
UNT 0.33 SR EN ISO

7027:2016 s5 O.5UNT 6

5 pH la 20'C unit. pH 7.46 SR EN ISO
10523:2012 >6,5;<9,5 2

6 Conductivitate pS/cm 856 SR EN
27888 

"1997

2500 11

7 Clor rezidual
liber

mg/l 0.43
SR EN ISO

7393-2:2018

>0,50 iegire
statie 0,05m9/l 15

0,10 - 0,5
retea 0,01mg/l 15

8 ,Amoniu mg/
<LOQ

(0)
SR EN

7150-1:2001 0,50 O,05mg/l 40

9 N trt mgl
<LOQ

(0)

SR EN
26777:20021

C9'1:2006
0,50 0,05m9/l 20

10 Nitrafi mg/l 32.50 SR EN
7890-3:2000 50 4,7mgll 15

11 Cloruri mg/ 97.31 SR ISO
9297:2001 250 15mg/l 15

12 Duritate totald gr.germ 26.87 SR ISO
6059:2008

>6 0,05
milimol/l 10

13 Irluminiu ug/
SR ISO

10566:2001 200

112 R.A. nr. 1261 13.02.2023 cod: F - 011 - LC editia 1/revizia2t06.04.2O2O

3.



HIDRO PRAHOVA

@81 LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA

1)UMun 
-incertitudinea relativi extinsi a metodei calculati cu un factor de acoperire k = 2 Si

un nivel de incredere de 95 %
4. Mentiuni speciale

4.1. Analizele bacteriologice: Nr. de colonii la 22 "C si 37 'C, Bacterii coliforme, E. Coli,
Enterococi gi Clostridium Perfrigens se efectueazi de citre Laborator Apd Potabila
Oppler Sinaia, inregistrat la MS cu Certificatnr.642114.10.2021.

4.2.Prelevarea, conservarea 9i transportul probei au fost efectuate de citre prelevator/
laborant din cadrul Hidro Prahova SA. - pe rispunderea acestora, conform Buletinului
de prelevare nr. 31 din 08.02.2023.

5. Note
5.1 . Rezultatele incercirii se referi exclusiv la proba receplionatd.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisi a Laboratorului

Apd PotabilS CAmpina.
5.3. Estimarea incertitudinii de misurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4.inregistrarea,,<LOQ'reprezintd faptul ci valoarea determinati este mai micd decAt

limita de cuantificare declarati a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii si interpretlri.
5.6.Valorile din (. ..) sunt orientative 9i reprezinti rispunsul metodei, respectiv al

echipamentului.

Elaborat, VerificaVAprobat,
Responsabil analizi Sef Laborator

Paltinului Nr. 19, Tr '338919

Nr.
crt.

lndicatorl analizafi
Unitatea

de
mdsurl

Valorl de
concentrafie

obtinute

Metoda de
analizi/documente

de referinfi

Valori maxlm
admise in
L458t2002

Limita de
cuantificare

(Loo)
(UM)

lncertitudin
ede

mdsurare
La CMA

1)uM.", (%t

14
lndice de

permanqanat mgOz/l 0.33
SR EN ISO
8467:2001 50 0,6 ;rgil 15

15 Fier pg/l
<LOQ

(7)

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 201tgll 30

16 Sulfa!i mg/ 13
STAS

3069:'1987
2s0 20 pg/l 5

17 Mangan pg/ 35
SR ISO

6333:1997
50 10 pg/l 30

18 Nr. colonii la
220C

UFC/ml SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS
(max.60)

19 Nr. colonii la
37 0C

UFC/mI SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormald
(max 20)

20
Bacterii

coliforme

UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1t2015t

A1:2017
0

21 Escherichia coli
UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1t2015t

Al:2017
0

22 Enterococi
UFC/
100m1

SR EN ISO
7899-2:2002

0

23 Clostridium
perfrinqens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017

0



LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA

RAPORT DE ANALIZA APA POTABILA
Nr. 127 din 13.02.2023

Beneficiar: sc. Eco Serviciul Api-canal-salubrizare Tdrggoru vechi sRL
Date privind identificarea probei

2.1 . Tipul si codul probei: apd potabiti, cod: ZAA-TGV (STREJNICU)
2.2. Data recoltirii : 08.02.2023
2.3. Buletin de prelevare. nr. 31108.02.2023
2.4. Recoltat de: Hogea Lauren{iu Ciprian
2.5. Loc de prelevare: legire stalie Strejnicu - Sp2
2.6. Data recepliei: 08.02.2023
2.T.Cantitatea de probi recep[ionati: 1L recipient pp
2. 8. Peri o ad a de analizd. 08.02.2023- 1 1 .02.2023
2.9. Metoda de prelevare: SR EN tso 5607 - 1t2oor; sR EN tso 5667 - 3:201g;

ISO 5667-5:2017; SR EN tSO 5667-6:2017; SR EN tSO 19458:2007;
Date privind rezultatele obtinute:

'|-.

2.

ua Paltinului Nr. L9, Tr

Laborator inregistrat la Ministerul Sdnititii Bucuregti nr. 641/1 4.1O.2021pentru monitorizare

Nr.
crt. lndicatori analizafi

Unitatea
de

misuri

Valori de
concentratie

obtinute

Metoda de
analizd/documente

de referinf6

Valori maxim
admise in
L458t2002

Limita de
cuantificare

(LOO)
(UM)

lncertitudin
ede

misurare
La CMA

1)[JM^-, (o/.1

1 Miros
Nici o

modificare
anormalS

SR EN
1622:2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativi

2 Gust
Nici o

modificare
anormalS

SR EN
1622'.2007

Nici o
modificare
anormald

Metoda
calitativd

3 Culoare
Nici o

modificare
anormald

SR EN ISO
7887:2012

Nici o
modificare
anormali

Metoda
calitativd

4 Turbiditate UNT 0.21
SR EN ISO
7027:2016 s5 O.5UNT o

5 pH la 20 "C unit. pH 7.38 SR EN ISO
10523'.2012

>6,5;s9,5 2

o Conductivitate pS/cm 780 SR EN
27888:1997 2500 11

7 Clor rezidual
liber

mg/l 0.48
SR EN ISO

7393-2:2018

>0,50 iegire
statie 0,05m9/l 15

0,10 - 0,5
retea 0,01mg/l 15

I Amoniu mg/l
<LOQ
(0.01)

SR EN
7150-1'.2001 0,50 0,05m9/l 40

9 NitriIi mg/l
<LOQ

(0)

SR EN
26777'.2002t

C91:2006
0,50 0,05m9/l 20

10 NitraIi mg/ 34.10 SR EN
7890-3:2000 50 4,7mgll 15

11 Cloruri mg/l 90.64 SR rso
9297:2001 250 15mg/l 15

12 Duritate totalS gr.germ 23.91 SR ISO
6059:2008

>6 0,05
milimol/l 10

13 Aluminiu pg/ SR ISO
10566:2001 200

112 R.A. nr. 127 I 13.02.2023 cod: F - 011 - LC editia 1/reviziaZtO6.O4.2OZO
t..



HIDRO PRAHOVA
A

LABORATOR APA POTABILA - CAMPINA

UM",,t -incertitudinea relativi extins5 a metodei calculati cu un factor de acoperire k = 2 gi
un nivel de incredere de 95 %
4. Mentiuni speciale

4.7. Analizele bacteriologice: Nr. de colonii la 22 "C gi 37 'C, Bacterii coliforme, E. Coli,
Enterococi gi Clostridium Perfrigens se efectueazi de citre Laborator Api Potabila
Oppler Sinaia, inregistrat la MS cu Certificat nr.642114.10.2021.

4.2.Prelevarea, conservarea gi transportul probei au fost efectuate de citre prelevator/
laborant din cadrul Hidro Prahova SA. - pe rispunderea acestora, conform Buletinului
de prelevare nr. 31 din 08.02.2023.

5. Note
5.1 . Rezultatele incerc5rii se referd exclusiv la proba receplionat5.
5.2. Raportul de incercare se reproduce integral numai cu aprobarea scrisi a Laboratorului

Api PotabilS Cdmpina.
5.3. Estimarea incertitudinii de misurare s-a efectuat conform Ghid Eurachem.
5.4. inregistrarea ,,<LOQ' reprezintd faptul ci valoarea determinatd este mai micl dec6t

limita de cuantificare declaratd a metodei.
5.5. Laboratorul nu emite opinii si interpretiri.
5.6.Valorile din ( ..) sunt orientative gi reprezintd rdspunsul metodei, respectiv al

echipamentului.

Elaborat,
Responsabil analizd
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Nr.
crt. lndicatori analizati

Unitatea
de

mlsurl

Valori de
concentratie

obfinute

Metoda de
analizi/documente

de referinfi

Valori maxim
admlse in
L458t2002

Limita de
cuantificare

(LOO)
(UM)

lncertitudin
ede

misurare
La CMA

i)uM--. l%l

14
lndice de

permanoanat mgOz/l 0.33 SR EN ISO
8467:2001

50 0,6 pg/l 15

15 Fier pg/
<LOQ

(8)

SR ISO
6332:1 996/
C91:2006

200 201tgll 30

16 Sulfa!i mg/l 14
STAS

3069:1 987
250 20 ltgll 5

17 Mangan pg/ 36
SR ISO

6333:1 997
50 10 ;rg/l 30

18 Nr. colonii la
220C

UFC/ml SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormalS
(max.60)

'19 Nr. colonii la
37 0C

UFC/ml SR EN ISO
6222:2004

Nici o
modificare
anormald
(max.20)

20
Bacterii

coliforme

UFC/
'100m1

SR EN ISO
9308-1 /201 5/

A1:2017
0

21 Escherichia coli
UFC/

100m1

SR EN ISO
9308-1/201 5/

A1:2017
0

22 Enterococi
UFC/
100m1

SR EN ISO
7899-2:2002

0

23 Clostridium
perfrinqens

nr.l
100m1

SR EN ISO
14189:2017

0
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